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Esta dissertação aborda a análise e simulação de pontos quentes em painéis 
fotovoltaicos. Os pontos quentes são um fenómeno de falha que causa perdas de 
eficiência energética e degradação física dos painéis fotovoltaicos. Esta falha resulta da 
dissipação da energia que ocorre quando células ou módulos fotovoltaicos que 
constituem o sistema ficam inversamente polarizados. A polarização inversa surge na 
maioria das vezes como consequência do sombreamento que ocorre devido à deposição 
de poeiras, dejetos de pássaros, folhas, neve ou efeito de sombra provocado por 
edificações ou arvoredos próximos. O sombreamento pode ser parcial ou total 
relativamente a uma célula ou a um módulo fotovoltaico. Quando uma célula ou módulo 
sombreado fica inversamente polarizado passa a assumir um comportamento de carga, 
começando a dissipar energia elétrica e a aumentar de temperatura. O objetivo desta 
dissertação consiste em analisar e simular em MATLAB/Simulink o comportamento dos 
pontos quentes utilizando um modelo elétrico e um modelo térmico. O modelo elétrico é 
utilizado para analisar as perdas de energia elétrica que ocorrem quando um módulo 
fotovoltaico sombreado está em condições de ponto quente, usando as curvas 
características I-V e P-V do sistema fotovoltaico. O modelo térmico é utilizado para 
simular a evolução da temperatura do ponto quente ao longo do tempo utilizando os 
resultados provenientes do modelo elétrico. Ambos os modelos são utilizados em 
diferentes configurações do sistema fotovoltaico por forma a conhecer os aspetos 
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Analysis and Simulation of Hot-spots in             
Photovoltaic Panels 
Abstract 
This dissertation addresses the analysis and simulation of hot-spots in photovoltaic (PV) 
panels. Hot-spots are a failure that causes losses of energy efficiency and physical 
degradation of PV panels. This failure results of power dissipation that occurs when PV 
cells or PV modules operate in reverse bias. The reverse bias appears most often as a 
result of shading that occurs due to the dust, bird droppings, leaves, snow or shadowing 
caused by near buildings or trees. The shading can be partial or full with respect to a      
PV cell or a PV module. When a shaded cell or a shaded module becomes reverse biased 
takes a load behavior and then beginning to dissipate electric power and increasing 
temperature. The aim of this dissertation is to analyze and simulate the behavior of the 
hot-spots using an electrical model and a thermal model in MATLAB/Simulink. The 
electrical model is used to analyze the electric power losses that occur when a shaded PV 
module is under hot-spot condition, using the I-V and P-V characteristic curves of the PV 
system. The thermal model is used to simulate the evolution of the hot-spot temperature 
over time using the results from the electrical model. Both models are used in different 
system configurations in order to know the characteristic aspects of PV modules more 
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𝑹𝑻𝑯𝑷𝑸𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐
 Resistência térmica da área do módulo sujeita a ponto quente, medida         
em [°C/W] 
𝑻  Temperatura absoluta da célula ou módulo em condições reais de 
funcionamento, medida em [K] 
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𝑻𝒂𝒎𝒃  Temperatura ambiente, medida em [°C] 
𝑻𝒄é𝒍𝒖𝒍𝒂  Temperatura da área da célula sombreada que não fica sujeita a ponto 
quente, medida em [°C] 
𝑻𝑷𝑸  Temperatura da área sujeita a ponto quente, medida em [°C] 
𝒕𝑷𝑸  Instante de tempo a partir do qual ocorre sombreamento, medido em [s] 
𝑽  Tensão aos terminais da célula ou módulo, medida em [V] 
𝑽𝑪  Tensão aos terminais da carga, medida em [V] 
𝑽𝑪𝑨
𝒓   Tensão em circuito aberto em condições STC, medida em [V] 
𝑽𝑪𝑨  Tensão em circuito aberto em condições reais de funcionamento, medida 
em [V] 
𝑽𝑫  Tensão aos terminais do díodo 𝐷 que representa a junção P-N, medida       
em [V] 
𝑽𝑫𝑩  Tensão aos terminais do díodo de bypass, medida em [V] 
𝑽𝑴𝑨𝑿
𝒓   Tensão à potência máxima da célula ou módulo em condições STC, 
medida em [V] 
𝑽𝑴𝑨𝑿  Tensão à potência máxima da célula ou módulo em condições reais de 
funcionamento, medida em [V] 
𝑽𝑷𝑴𝑷  Tensão no ponto de máxima potência da célula ou módulo, medida em [V] 
𝑽𝑹𝑷  Tensão aos terminais da resistência 𝑅𝑃, medida em [V] 
𝑽𝑹𝑺  Tensão aos terminais da resistência 𝑅𝑆, medida em [V] 
𝑽𝑻  Potencial térmico, medido em [V] 
𝑽𝑻
𝑟   Potencial térmico em condições STC, medido em [V] 
𝒁  Impedância da carga, medida em [Ω] 
𝜶  Coeficiente que representa a variação da corrente de curto-circuito com a 
temperatura, medido em [A/K] 
𝜷  Coeficiente que representa a variação da tensão em circuito aberto com a 
temperatura, medido em [V/K] 
𝜸  Fator que expressa o nível de sombreamento da célula ou módulo 
𝜼  Eficiência de conversão da radiação solar em energia elétrica, medida         
em [%] 
𝝆  Densidade do vidro, medida em [Kg/m3] 
Ϛ  Calor específico do vidro, medido em [J/Kg°C] 
𝝓  Função trabalho ou hiato de energia, i.e, a energia mínima necessária para 
remover um eletrão da sua ligação atómica, medida em [eV]






















Neste capítulo é apresentado o enquadramento ao tema da dissertação, a motivação que 
























A crise petrolífera de 1973 foi o ponto de partida para se começar a tomar consciência da 
escassez dos recursos energéticos e sobretudo da grande dependência dos combustíveis 
fósseis que constituem uma fonte finita de energia [1]. Com o aumento do preço do barril 
de petróleo e com o exponencial aumento dos níveis de consumo energético por parte da 
população mundial, houve uma imediata necessidade de procura por novas fontes de 
energia alternativas ao petróleo, ao carvão e ao gás natural [1]. É neste cenário de 
mudança que surge o interesse pela exploração das fontes de energia renováveis (FER), 
virtualmente inesgotáveis e com a simultânea função de minimização dos impactos 
ambientais provocados pelo excessivo uso de combustíveis fósseis [1].  
A exploração das FER tem um contributo no âmbito da sustentabilidade ambiental no 
sentido em que é produzida energia elétrica de forma “limpa”, contrariamente ao que 
acontece na produção de energia elétrica através da queima de combustíveis fósseis no 
seguimento da qual ocorre emissões de gases de efeito de estufa (GEE) para a         
atmosfera [2]. As elevadas quantidades de dióxido de carbono e de outros gases poluentes 
para a atmosfera potenciam o aquecimento global que vem afetando o planeta e que 
constitui uma preocupação que não deve ser ignorada [2]. 
A Conferência de Quioto, realizada em 11 de dezembro de 1997, foi uma das primeiras 
iniciativas internacionais levadas a cabo com o objetivo de estabelecer metas de emissões 
de GEE para a atmosfera, na qual os países aderentes se comprometeram a reformar os 
setores da energia e transportes, a promover a utilização de FER e a mitigar a emissão 
antropogénica de gases de GEE em 8% entre 2008 e 2012 relativamente a 1990 [3]. 
Um melhor aproveitamento das FER constitui um interesse estratégico que deve ser 
explorado no sentido de se desenvolverem cada vez mais tecnologias inovadoras de FER 
e se promover a sua implementação em parques eletroprodutores convenientemente 
localizados [2]. É importante que os órgãos governamentais promovam a diversificação 
da matriz energética de caráter renovável através da criação de políticas fiscais               
atrativas [2]. Neste sentido, a União Europeia (UE) tem proativamente promovido a 
adoção de políticas energéticas no âmbito da iniciativa Energia – 2020 [4]. Esta iniciativa, 
tendo como referência o ano de 1990, propõe alcançar até 2020 os objetivos de: 
 








 Reduzir a emissão antropogénica de GEE em 20%; 
 Reduzir o consumo energético através de 20% de eficiência energética; 
 Assegurar 20% das necessidades energéticas a partir de FER. 
Relativamente a Portugal, novas medidas estratégicas foram adotadas para o sistema 
energético com a aprovação da resolução do Concelho de Ministros 29/2010, de 15 de 
abril, que estabeleceu a Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020) [5]. Com a 
aplicação da ENE 2020 é expectável que se alcance os resultados que a seguir se 
identificam: 
 Reduzir a dependência energética externa para 74% em 2020, passando a produzir 
através das FER o equivalente a 31% da energia final consumida; 
 Cumprir os compromissos assumidos no contexto das políticas europeias de 
combate às alterações climáticas, permitindo que, em 2020, 60% da eletricidade 
produzida tenha origem em FER e que o consumo de energia final diminua em 
20%; 
 Reduzir em 25% o saldo importador energético com a energia produzida a partir 
de FER. 
A ENE 2020 tem permitido uma intensificação e diversificação da matriz energética 













Figura 1.1 – Potência instalada de energias renováveis em Portugal [6]. 







A Figura 1.1 mostra que a potência instalada de energias renováveis tem vindo a 
aumentar progressivamente, sendo que de 2007 a julho de 2016 a tecnologia com maior 
crescimento em potência instalada foi a eólica com o valor de 2,6 GW [6]. No entanto 
em termos relativos a tecnologia que mais cresceu foi a fotovoltaica, tendo evoluído de 
um valor de potência instalada residual para um valor de 612 MW [6]. 
Em 2014, Portugal foi o terceiro país da União Europeia com maior integração de 










Figura 1.2 – Classificação dos países da UE na integração de FER [6]. 
 
A energia proveniente da radiação solar, para além de ser responsável pela manutenção 
da vida na Terra, constitui uma fonte energética abundante e de elevado potencial que 
pode ser aproveitada para produção de eletricidade mediante um processo de captação e 
conversão levado a cabo por células fotovoltaicas [7]. A energia obtida através da 
conversão direta da radiação solar em eletricidade constitui a energia fotovoltaica [7]. 
Para além da produção de energia elétrica, a radiação solar pode ser aproveitada também 
para produção de energia térmica mediante a utilização de coletores solares, através dos 
quais é possível, por exemplo, aquecer a água utilizável em residências [7]. A 
disponibilidade de radiação solar incidente em toda a Europa e particularmente em 
Portugal é apresentada na Figura 1.3 e na Figura 1.4, respetivamente. 
 















Figura 1.3 – Disponibilidade da radiação solar na Europa [8]. 
A Figura 1.3 mostra que Portugal é um dos países da Europa que recebe índices mais 
elevados de radiação solar por unidade de superfície, facto que resulta da sua posição 
subtropical [2]. A elevada disponibilidade de radiação solar em Portugal continental e a 
constante evolução tecnológica permitem antever enormes potencialidades para o 
aproveitamento deste recurso energético, o que permitirá alcançar uma maior 









Figura 1.4 – Disponibilidade da radiação solar em Portugal [8]. 
Somatório médio anual, período de 1994 a 2010 
Somatório médio anual, período de 1994 a 2013 







A tecnologia associada à energia fotovoltaica tem vindo a evoluir no sentido da obtenção 
de um menor custo de produção e de uma maior eficiência na conversão da radiação solar 
em energia elétrica [9]. Tendo como referência o ano de 2010, é expectável uma redução 
de 60% dos custos de produção e um aumento de 30% na eficiência deste tipo de 
tecnologia a nível europeu até 2020 [9]. Os equipamentos fotovoltaicos têm vindo a ser 
incorporados de forma crescente em edifícios residenciais e industriais no sentido de dar 
resposta aos consumos efetuados no próprio local da instalação do equipamento [10]. A 
utilização da tecnologia fotovoltaica tem assumido também um papel importante ao nível 
de produções de grande escala em centrais para fornecimento de energia elétrica à Rede 
Elétrica de Serviço Público (RESP) [1].  
De maneira a contribuir para o melhoramento da qualidade de serviço dos equipamentos 
fotovoltaicos é essencial o desenvolvimento de estudos em torno dos fatores de risco que 
sejam prejudiciais para o funcionamento deste tipo de equipamentos. Os progressos que 
têm havido em torno da realização de testes de qualificação nos equipamentos 
fotovoltaicos ainda não conferem a confiabilidade do produto por toda a sua vida útil [11]. 
Um dos principais motivos de preocupação a ter em conta no que respeita à ocorrência de 
falhas em painéis fotovoltaicos é o surgimento de pontos quentes [12].  
Os pontos quentes são situações de falha que podem ocorrer por diversos motivos de 
defeito, no entanto maioritariamente das vezes surgem em situações onde se verifica o 
sombreamento de células ou módulos fotovoltaicos associados em série [12]. A 
ocorrência de pontos quentes provoca a redução da eficiência do sistema fotovoltaico 
devido ao aumento de temperatura que surge como consequência da dissipação de energia 
que ocorre no módulo sombreado [12]. Em caso extremo, a formação de um ponto quente 
pode levar à danificação permanente das células fotovoltaicas que constituem o módulo 
sombreado. É essencial compreender e simular o comportamento destes fenómenos de 
ponto quente de modo a ser possível ajudar a adotar soluções para evitar ou mitigar os 











Esta dissertação está assim enquadrada no âmbito da análise e simulação de pontos 
quentes em painéis fotovoltaicos. Através da utilização de um modelo elétrico para 
obtenção das curvas I-V e P-V e consequente aplicação de um modelo térmico, é avaliado 
o intervalo de tempo máximo em que um módulo fotovoltaico de uma associação de 
módulos em série pode permanecer em condição de ponto quente sem sofrer danos físicos 
permanentes. Várias configurações de parâmetros são testadas de maneira a averiguar 






Desde 2013 que cerca de metade da energia elétrica produzida em Portugal depende de 
FER, no entanto em maio de 2016 o país atingiu mais uma meta importante uma vez que 
conseguiu satisfazer durante quatro dias seguidos, todo o consumo nacional através de 
energia elétrica produzida internamente por centrais de FER [13]. Este feito retrata o 
esforço contínuo que o país tem vindo a fazer no sentido de deslocar o consumo para as 
energias renováveis de maneira a minimizar as importações e a dependência que ainda 
existe de combustíveis de origem fóssil contribuindo também para a minimização das 
emissões de GEE para a atmosfera [13].  
Este trabalho de dissertação tendo como foco o tema das energias renováveis e indo ao 
encontro das tendências da atualidade, acabou por incidir particularmente sobre a 
tecnologia fotovoltaica. A energia solar que a Terra recebe proveniente do sol representa 
mais de 15000 vezes o consumo energético mundial por ano [14]. A tecnologia 
fotovoltaica constitui assim um dos meios de produção de energia elétrica que mais tem 
evoluído ano após ano, pelo que atualmente já é considerada como uma tecnologia 
relativamente madura [15]. Em Portugal, a procura por equipamentos fotovoltaicos foi 
potenciada com a aprovação do DL n.º 153/2014 de 20 de outubro relativo ao 
autoconsumo [16], que veio permitir que as entidades particulares e empresariais 
consumam a própria energia elétrica que produzem sem necessidade de a vender à       
RESP [17]. 







Novas centrais fotovoltaicas têm vindo a ser implantadas em ambiente nacional de modo 
a beneficiar da privilegiada posição geográfica do país para o aproveitamento da radiação 
solar para produção de energia elétrica para fornecimento à RESP [18]. Em 2015 foram 
instaladas no país seis novas centrais fotovoltaicas com mais de 250kW de potência 
instalada, três no distrito de Beja e outras três no distrito de Faro [18]. 
Com o intuito de divulgar e reforçar os conhecimentos que têm vindo a ser tomados pela 
comunidade científica atual relativamente à energia fotovoltaica, este trabalho de 
dissertação incide sobre as falhas nos painéis fotovoltaicos, nomeadamente os pontos 
quentes. Atualmente o estudo dos pontos quentes em painéis fotovoltaicos tem vindo a 
ser investigado devido à enorme necessidade que existe de se arranjarem soluções por 
forma a evitar ou mitigar o seu efeito negativo sobre a eficiência global dos sistemas 
fotovoltaicos [19]. Outro motivo pelo qual este tema de dissertação foi tomado em conta 
é o facto de poder contribuir de alguma forma para a minimização da escassez de 
documentação atualmente existente em língua portuguesa relativamente aos pontos 
quentes.  
Para compreender o fenómeno dos pontos quentes é essencial primeiramente tomar 
conhecimento acerca da metodologia necessária para se modelar um sistema fotovoltaico. 
Através da modelação é possível analisar e simular a influência que cada um dos 
parâmetros inerentes ao sistema fotovoltaico tem na evolução de um ponto quente que se 
possa formar [20]. Assim, mediante a realização deste tipo de estudos é possível 
contribuir para o avanço da tecnologia fotovoltaica uma vez que são propostas 
configurações de parâmetros que podem evitar ou mitigar os efeitos adversos provocados 
pelos pontos quentes. Desta forma a eficiência dos sistemas fotovoltaicos pode ser 
















1.3. Estado da Arte 
A utilização de painéis fotovoltaicos para produção de energia elétrica a partir da radiação 
solar é uma prática cada vez mais em voga nos dias de hoje. Esta é uma prática utilizada 
tanto em ambientes de microprodução para habitações particulares, como em grandes 
centrais com produções de energia na ordem dos MW para fornecimento de energia 
elétrica à RESP [1]. Apesar da aposta massiva em sistemas fotovoltaicos ser uma 
realidade relativamente recente, a descoberta do método de conversão da energia 
luminosa em elétrica já advém da década de trinta do século XIX [21].  
O efeito fotovoltaico foi observado pela primeira vez em 1839 pelo físico francês Edmund 
Becquerel (1820-1891) que verificou que placas metálicas, de platina ou prata, 
mergulhadas num eletrólito, produziam uma pequena diferença de potencial quando 
expostas a uma radiação luminosa [21].  
Em 1905, Albert Einstein (1879-1955) explica o efeito fotoelétrico descoberto em 1887 
por Henrich Hertz (1857-1894) [22]. O efeito fotoelétrico constitui, conjuntamente com 
o efeito fotovoltaico, a base teórica necessária para a explicação do funcionamento de 
uma célula fotovoltaica [22]. A primeira célula fotovoltaica “moderna” surge apenas em 
1954 por Pearson (1905-1987), Chapin (1906-1995) e Fuller (1902-1994) após 
desenvolverem algumas investigações em torno da dopagem do silício [21]. Esta primeira 
célula fotovoltaica possuía um rendimento de cerca de 4% [21]. Seguidamente, 
começaram a ser construídas células fotovoltaicas com melhores eficiências, o que 
permitiu numa primeira fase a sua adoção em alguns programas espaciais                           
norte-americanos [21]. Só mais tarde a partir dos finais da década de 90 é que começou a 
surgir de forma exponencial a tecnologia fotovoltaica como uma solução de mercado 
através da comercialização de painéis fotovoltaicos à escala mundial [21]. É a partir deste 
momento que começa também a haver uma maior investigação em torno dos problemas 
de falha associados aos sistemas fotovoltaicos como é o caso do fenómeno dos pontos 
quentes, descrito pela primeira vez em 1969 [23]. 
 
 







Em [24] é apresentada uma metodologia de teste no sentido de avaliar se um módulo 
fotovoltaico de silício monocristalino está devidamente protegido contra o efeito dos 
pontos quentes. A metodologia consiste na identificação do valor da resistência em 
paralelo do circuito equivalente de cada uma das células do módulo e na determinação 
das condições de sombreamento que podem levar aos piores casos de dissipação de 
energia. 
Em [25] são descritos testes no sentido de avaliar as alterações dos parâmetros 
característicos mais importantes de um módulo fotovoltaico comercial constituído por 36 
células em série, face às variações da taxa de sombreamento numa das células. Na 
realização dos testes são observadas alterações significativas do ponto de máxima 
potência (PMP) com apenas uma das células do módulo sombreada. É verificado que 
numa situação em que existe uma célula totalmente sombreada, é obtida uma diminuição 
da energia produzida pelo módulo em 32,5%.  
Em [26] é proposta uma topologia para tentar resolver o desequilíbrio na captação de 
energia no caso de existirem pontos quentes em sistemas fotovoltaicos com elevado 
número módulos em série. Esta solução consiste na adoção de circuitos independentes de 
realimentação (feedback circuits) a ser implementados em cada associação de módulos 
fotovoltaicos em série. Os circuitos de realimentação apenas operam no caso de existência 
de sombreamento, permitindo a reposição da energia perdida nos circuitos 
correspondentes aos módulos que estão sombreados. Através da adoção desta topologia 
é possível que cada módulo fotovoltaico opere no PMP, sendo mais fácil atingir este ponto 
em módulos conectados em paralelo do que em série.  
Em [27] é apresentado um estudo em torno do impacto do sombreamento parcial no 
desempenho de módulos fotovoltaicos. Um módulo fotovoltaico constituído por 36 
células em série é simulado em PSPICE com o objetivo de analisar a dissipação de energia 
que ocorre no módulo quando algumas células estão parcialmente sombreadas. 
Em [19] é descrito um sistema termográfico projetado para uso na fabricação de módulos 
fotovoltaicos. Este sistema promove o controlo de qualidade através da análise de fatores 
económicos que levam à triagem das células fotovoltaicas a serem introduzidas no 
mercado. A triagem é efetuada no sentido em que se dá uma procura por fontes de falha 
e degradação dos módulos fotovoltaicos bem como de defeitos devido a pontos quentes.  







Em [28] é apresentado um “teste de falha” a ser efetuado em módulos fotovoltaicos, onde 
são aplicados ciclos térmicos constantes e variáveis para verificar a capacidade resistiva 
em condições de ponto quente. Este teste consiste no cumprimento de um protocolo de 
ensaio onde são submetidos à falha, módulos de silício monocristalino e módulos de 
silício policristalino. 
Em [29] é apresentado um novo tipo de conexão entre associações mistas de células 
fotovoltaicas, Complex Total Cross Tied Array (CTCT), por forma a ser possível detetar 
a localização de falhas na estrutura dos módulos fotovoltaicos. Quando células 
fotovoltaicas são montadas segundo esta estrutura, é possível detetar a localização exata 
das mesmas em condições de ponto quente. Esta deteção ocorre através da implementação 
de sensores de corrente. 
Em [30] é apresentado um estudo acerca do efeito do sombreamento causado pela 
acumulação de poeiras na superfície de módulos fotovoltaicos. Este estudo concluiu que 
a redução do desempenho dos módulos é maior quanto maior a quantidade de poeiras 
acumuladas e menor o ângulo de inclinação. Quanto à probabilidade de se originarem 
pontos quentes como consequência do surgimento de poeiras, foi verificado que o risco é 
maior numa configuração horizontal dos módulos do que numa configuração vertical. 
Em [20] é apresentado um modelo que avalia o comportamento térmico de células 
fotovoltaicas sombreadas em condições de ponto quente. Este modelo pode ser usado para 
avaliar o máximo intervalo de tempo no qual uma célula pode permanecer sob condições 
de ponto quente sem sofrer danos permanentes. O modelo em causa levou a concluir que 
uma célula parcialmente sombreada entra em condições de ponto quente mais 
rapidamente do que uma célula totalmente sombreada. Neste sentido, conjuntos de séries 
de módulos compostos por células de pequenas dimensões devem ser preferíveis face a 
conjuntos de séries de módulos compostos por células maiores.  
Em [31] é apresentado um estudo empírico acerca do surgimento da polarização inversa 
e aumento da temperatura a que uma série de células em condições de sombreamento 
parcial fica sujeita. Este estudo aborda ainda os parâmetros da tensão de rutura, da 
temperatura face à quantidade de células em série e da tensão das células à máxima 
potência. Estes parâmetros podem servir de critério para a simulação de testes de fabrico 
relativamente à resistência a pontos quentes.  







Em [32] é proposta uma alternativa ao uso do díodo de bypass que é a solução mais 
conhecida atualmente para combater a formação de pontos quentes. Esta alternativa 
consiste na adoção de um circuito de eletrónica de potência através do qual é possível 
recuperar a energia produzida pelo módulo que está sombreado. A adoção deste circuito 
proporciona uma significativa melhoria ao nível da eficiência do sistema 
(aproximadamente 97%) comparativamente ao uso do díodo. A vantagem do uso deste 
circuito é mais evidente quando o sistema fica sujeito a drásticas condições de 
sombreamento parcial. Financeiramente, é expectável que a energia recuperada possa 
compensar o custo dos demais componentes necessários para implementação do adicional 
circuito de potência.  
Em [33] é descrito um protótipo de um sistema com um algoritmo capaz de executar 
online e em tempo real, o diagnóstico e prognóstico de pontos quentes num painel 
fotovoltaico. O diagnóstico consiste na identificação dos parâmetros térmicos e elétricos 
do sistema para detetar pontos quentes em fase ainda prematura e compreender as causas 
da sua origem. O prognóstico consiste na previsão da evolução futura dos pontos quentes. 
Em [34] é apresentado um modelo a utilizar em módulos fotovoltaicos para evitar a 
formação de pontos quentes sem a necessidade de uso de díodos de bypass. Este modelo 
de Hot-Spot Supression (HSS) faz a comparação entre a tensão de funcionamento, a 
corrente e a temperatura, por forma a determinar os módulos fotovoltaicos em condições 
de sombreamento. É ainda efetuado um trabalho conjunto com o algoritmo do Maximum 
Power Point Tracking (MPPT) no sentido de se procurar obter o PMP. 
Em [35] é apresentado um modelo auto-calibrado para controlo dos módulos 
fotovoltaicos. Este modelo necessita apenas de informação genérica acerca do módulo, 
não integrando sensores de temperatura uma vez que se adapta às variações da própria 
temperatura e irradiação. O modelo tem por objetivo o controlo do PMP e a definição das 
zonas de proteção para a anulação dos pontos quentes. A velocidade e precisão do 
algoritmo inerente a este modelo melhora a eficiência do sistema fotovoltaico, obtendo 











Em [36] é apresentado um estudo que investiga a caracterização dos parâmetros em 
corrente alternada (CA) para deteção do sombreamento parcial em associações série de 
células. Estes parâmetros em análise são a resistência em série, a resistência em paralelo 
e a capacitância em paralelo. No estudo é apresentado um modelo dinâmico de células 
fotovoltaicas em que são descritos os efeitos da polarização da tensão, irradiação e 
temperatura. Segundo os resultados experimentais, a variação da polarização da tensão 
tem um efeito maior sobre as resistências e capacitância das células do que as variações 
na irradiação. É ainda reforçada a ideia de que o aumento da capacitância é um indicador 
da presença de sombreamento. 
Em [12] é apresentado um estudo que investiga a forma como a reversibilidade das 
características I-V e o número de células em série afetam a probabilidade de formação de 
pontos quentes. No seguimento da investigação é apresentado um modelo elétrico e um 
modelo térmico com o objetivo de modelar e simular o comportamento inverso da 
característica I-V de três células fotovoltaicas de silício policristalino quando 
sombreadas. Estes modelos têm como variáveis, os níveis de sombreamento e a 
quantidade de células associadas em série com a célula sombreada. Segundo os resultados 
experimentais, as séries com menor quantidade de células têm associado um menor risco 
de formação de pontos quentes.  
Em [37] é apresentado um estudo que investiga o efeito dos pontos quentes em módulos 
fotovoltaicos de silício de grau metalúrgico (Si-MG). Estes módulos são desenhados e 
fabricados com base em células de diferentes tensões de rutura. No seguimento da 
investigação são efetuados testes por forma a analisar o desempenho dos módulos para as 
piores condições de ponto quente. O procedimento de ensaio utilizado implementa 
padrões internacionais de módulos fotovoltaicos para testes de ponto quente. 
Em [38] é apresentada uma alternativa aos díodos de bypass para uso em painéis 
fotovoltaicos. Esta alternativa consiste na adoção de transístores bipolares a operar na 
banda de saturação para funcionar como sistema de derivação para subsecções de painéis 
fotovoltaicos em caso de condições de sombreamento ou situações de avaria. Estes 
transístores são acionados automaticamente por um circuito constituído apenas por um 
conjunto de dois MOSFETs.  
 







Em [23] é analisado o desempenho de um sistema Power Point Tracking Distributed 
(DMPPT) comparativamente com o desempenho de um sistema MPPT no que respeita à 
mitigação das falhas por pontos quentes em sistemas fotovoltaicos. A representação das 
curvas I-V para diferentes condições de sombreamento mostram que quando adotado o 
DMPPT o sistema fotovoltaico está menos sujeito a pontos quentes. 
Em [39] é apresentado um estudo sobre o efeito causado nas características I-V e P-V de 
um conjunto de painéis fotovoltaicos quando sujeitos a uma radiação não uniforme. Este 
estudo é baseado num modelo que utiliza díodos de bypass para proteção dos painéis 
fotovoltaicos contra a formação de pontos quentes. Devido à presença dos díodos de 
bypass são verificados múltiplos “degraus” nas curvas I-V e P-V quando o conjunto de 
painéis é sujeito a uma radiação não uniforme.  
Em [40] é apresentada um método para identificar os cinco parâmetros de modelação de 
sistemas fotovoltaicos. A identificação dos parâmetros é feita recorrendo a um processo 
de otimização em linguagem de programação GAMS com o objetivo de construir as 
curvas I-V e P-V dos sistemas fotovoltaicos. 
Em [41] é apresentado o Transmission Line Matrix (TLM), que consiste num método 
tridimensional utilizado em células fotovoltaicas com o objetivo de mapear a temperatura 
na superfície de um painel fotovoltaico inversamente polarizado. Foram considerados 
modelos de dois tipos de células de silício: policristalino e amorfo. Nestes modelos é 
calculada a temperatura da junção P-N com o objetivo de localizar os pontos quentes do 
painel. Este método é bastante eficiente no que diz respeito a estabilidade, incorporação 
de materiais com propriedades não lineares e possibilidade de funcionar em complexas 
geometrias de painéis fotovoltaicos.  
Em [42] é efetuado um estudo em painéis fotovoltaicos por forma a demonstrar a 
inapropriada utilização dos díodos de bypass na prevenção da formação de pontos 
quentes. Neste estudo são abordados outros métodos existentes de prevenção em 
alternativa aos díodos de bypass, sendo estes métodos: a utilização de interruptores de 
bypass ativos, a utilização de células de baixas tensões de rutura, e ainda a possibilidade 
de monitorização dos módulos fotovoltaicos levando a cabo medidas de deteção e 
proteção. 
 







Em [43] são revistos e discutidos os mecanismos de degradação que têm lugar nos 
módulos fotovoltaicos e as suas relações de causa-efeito são evidenciadas. É também 
demonstrada a existência de uma espécie de ligação direta entre o envelhecimento não 
uniforme e o desagrupamento das células fotovoltaicas. 
Em [44] é modelado o comportamento térmico de células fotovoltaicas que são sujeitas a 
condições de sombreamento e que dão origem a pontos quentes. O modelo levou a 
concluir que uma célula parcialmente sombreada entra em condições de ponto quente 
mais rapidamente do que uma célula totalmente sombreada. É proposto ainda um 
esquema de deteção de pontos quentes que permite identificar o módulo fotovoltaico que 
está em condição de ponto quente. Este esquema é utilizado para evitar a permanente 
danificação das células e a consequente redução da eficiência do módulo fotovoltaico. 
Em [45] é proposta uma configuração de inversor de cinco níveis monofásico tolerante a 
falhas. Este inversor deve ser utilizado em sistemas fotovoltaicos como alternativa aos 
convencionais inversores de dois níveis que costumam fornecer à saída uma tensão com 
um considerável conteúdo harmónico. A configuração proposta garante o balanceamento 
da energia entre as fontes que ajudam na redução de carga desigual das baterias, em 
condições de sombreamento parcial ou ponto quente nos painéis fotovoltaicos.  
Em [46] é apresentado um método de deteção de pontos quentes em associações série de 
células fotovoltaicas através da caracterização dos parâmetros em CA. A deteção de 
pontos quentes pode ser conseguida com duas medições de frequência: uma em alta 
frequência 50kHz na região capacitiva e outra em baixa frequência 50Hz na região da 
impedância. Os resultados experimentais demonstram que quando uma série de células 
fotovoltaicas é controlada por um MPPT, a ocorrência de ponto quente numa única célula 
provoca um aumento da capacitância em paralelo e um aumento da impedância. 
Em [47] é apresentado um método heurístico para identificar os cinco parâmetros de 
modelação de sistemas fotovoltaicos, requerendo apenas os parâmetros referentes às 
condições de circuito aberto, curto-circuito e máxima potência. A partir da identificação 
destes parâmetros são construídas as curvas I-V e P-V para sistemas fotovoltaicos 
monocristalinos, policristalinos e amorfo. Também as curvas I-V e P-V sob condições de 
sombreamento parcial são obtidas a partir destes parâmetros. A modelação da célula 
fotovoltaica através da representação de um circuito equivalente é utilizada por forma a 
A conseguir uma aceitável aproximação das curvas I-V no PMP. Através desta modelação 
é possível simular um sistema fotovoltaico em condições de sombreamento. 







1.4. Organização do Texto 
Esta dissertação está organizada em sete Capítulos distintos, contabilizando o Capítulo 1 
relativo à introdução. No Capítulo 2 é feito um breve enquadramento acerca dos sistemas 
fotovoltaicos. No Capítulo 3 são apresentadas as causas e consequências da formação de 
pontos quentes em painéis fotovoltaicos. No Capítulo 4 é apresentada a modelação 
matemática do problema em estudo. No Capítulo 5 é apresentado o sistema simulado em 
ambiente computacional com base na modelação do Capítulo 4. No Capítulo 6 são 
apresentados e comentados os resultados obtidos nas simulações efetuadas com o objetivo 
de estudar os pontos quentes. No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões e possíveis 
direções de investigação. Seguidamente é apresentada uma descrição mais pormenorizada 
de cada capítulo. 
No Capítulo 2 são apresentadas a constituição e funcionamento dos sistemas 
fotovoltaicos; as principais tecnologias de células fotovoltaicas atualmente existentes no 
mercado e respetivas eficiências e custos associados; o circuito equivalente das células 
usado nesta dissertação para efeitos de modelação; as diferentes formas como as células 
podem estar associadas; e as diferentes condições de teste e operação que estabelecem os 
parâmetros elétricos de um sistema fotovoltaico. São ainda interpretadas as curvas 
características I-V e P-V que caracterizam os sistemas fotovoltaicos. 
No Capítulo 3 são apresentadas a introdução ao tema dos pontos quentes; a forma como 
os pontos quentes atuam com base em diferentes características de células; as causas do 
aparecimento dos pontos quentes e as consequências que acarretam para os sistemas 
fotovoltaicos; as medidas de proteção e prevenção atualmente existentes para evitar ou 
mitigar os efeitos adversos dos pontos quentes; e o método mais utilizado para deteção e 
medição de pontos quentes. 
No Capítulo 4 são apresentados o modelo elétrico e o modelo térmico utilizados para 
efetuar a simulação dos pontos quentes em sistemas fotovoltaicos. Os dados resultantes 
da utilização do modelo elétrico constituem as entradas do modelo térmico que permite 
analisar a evolução da temperatura do ponto quente de um módulo fotovoltaico 
sombreado ao longo do tempo. 
 







No Capítulo 5 são apresentadas as configurações dos blocos mais importantes para a 
simulação dos pontos quentes em painéis fotovoltaicos em código MATLAB/Simulink, 
cujo comportamento dinâmico é estudado nos Capítulos anteriores. 
No Capítulo 6 são apresentadas os casos de estudo e os resultados obtidos, recorrendo a 
simulações computacionais realizadas em MATLAB/Simulink de modo a analisar o 
comportamento dos pontos quentes em sistemas fotovoltaicos através da utilização do 
modelo elétrico e do modelo térmico. 
Por fim, no Capítulo 7 é enunciada a síntese do trabalho e são apresentadas as principais 
conclusões que se extraíram da investigação desenvolvida em torno dos pontos quentes. 
São também apresentadas algumas direções em que pode ser desenvolvida investigação 
de interesse no que respeita ao tema dos pontos quentes em painéis fotovoltaicos. 
 
 
1.5. Notação Utilizada 
Em cada um dos capítulos desta dissertação é utilizada a notação mais usual na literatura 
especializada, harmonizando, sempre que possível, aspetos comuns a todos os capítulos. 
Contudo, quando necessário, em cada um dos capítulos é utilizada uma notação 
apropriada. As expressões matemáticas, figuras e tabelas são identificadas com referência 
ao capítulo em que são apresentadas e são numeradas de forma sequencial no capítulo 
respetivo. A identificação de expressões matemáticas é efetuada através de informação 
numérica por ordem crescente entre parênteses curvos () e a identificação de referências 















2. Sistemas Fotovoltaicos 












Neste capítulo são apresentadas a constituição e funcionamento dos sistemas 
fotovoltaicos; as principais tecnologias de células fotovoltaicas atualmente existentes no 
mercado e respetivas eficiências e custos associados; o circuito equivalente das células 
usado nesta dissertação para efeitos de modelação; as diferentes formas como as células 
podem estar associadas; e as diferentes condições de teste e operação que estabelecem 
os parâmetros elétricos de um sistema fotovoltaico. São ainda interpretadas as curvas 














2.1. Silício e Junção P-N 
As células fotovoltaicas são normalmente constituídas por uma junção P-N criada a partir 
de silício (Si) cristalino [1]. Para compreender a função do Si e o surgimento do efeito 
fotovoltaico numa célula, é importante fazer primeiramente uma abordagem ao modelo 
de átomo proposto por Bohr [1]. O modelo de Bohr afirma que ao redor do núcleo de um 
átomo existem eletrões que permanecem em órbitas com diferentes níveis de energia [1]. 
As órbitas mais internas estão associadas aos eletrões com menos energia e as órbitas 
mais externas estão associadas aos eletrões com mais energia [1]. O Si, sendo um material 
semicondutor, é uma substância cujos átomos possuem quatro eletrões na banda de 
valência, i.e., possui quatro eletrões na órbita mais externa [1]. A formação de uma 
estrutura sólida de Si cristalino ocorre quando os eletrões da órbita externa de cinco 
átomos de Si interagem entre si através de quatro ligações covalentes [48]. Como 
resultado desta interação, o átomo central passa então a integrar mais quatro eletrões 
compartilhados pelos outros átomos, aglomerando um total de oito eletrões na banda de 









Figura 2.1 – Representação de uma estrutura sólida de Si cristalino [48]. 
Com o aumento da temperatura, as ligações covalentes que constituem a estrutura sólida 
do Si cristalino podem receber energia suficiente para se quebrarem [48]. Quando as 
ligações covalentes se quebram, os eletrões das ligações quebradas ficam livres da atração 
do núcleo que os mantém presos na banda de valência do seu respetivo átomo [48]. Estes 
eletrões passam então a ser designados por eletrões livres, uma vez que transitam para 
uma órbita superior designada de banda de condução, na qual se conseguem movimentar 
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Ao transitar para a banda de condução, cada eletrão (negativamente carregado) deixa na 
banda de valência uma zona de vazio com carga positiva, designada por lacuna [48]. A 
ligação covalente quebrada e o surgimento do par eletrão livre / lacuna é apresentado na 









Figura 2.2 – Ligação covalente quebrada e surgimento do par eletrão livre / lacuna [48]. 
 
O aparecimento de um eletrão livre com bastante energia na banda de condução não 
significa o surgimento de uma corrente elétrica [1]. Isto porque surgem de imediato outras 
lacunas provocadas pela saída de mais eletrões da banda de valência, o que leva a que 
haja recombinações [1]. As recombinações consistem num processo no qual o eletrão 
livre perde energia sob a forma de calor e deixa a banda de condução para retornar à banda 
de valência [1]. Assim, para que exista geração de corrente elétrica através de cristais 
sólidos de Si, é necessário que haja um processo que acelere a saída dos eletrões livres da 
banda de condução do cristal para um circuito elétrico externo [1]. Isso pode ser 
conseguido com a aplicação de um campo elétrico permanente. Na maioria das células 
fotovoltaicas, este campo elétrico permanente é garantido através da adequada dopagem 
do Si que constitui a junção P-N [1].  
O processo de dopagem de um cristal de Si consiste na inserção controlada de impurezas 
com o intuito de alterar a produção de eletrões livres e lacunas. As impurezas utilizadas 
na dopagem do cristal de Si podem ser de dois tipos: impurezas doadoras de eletrões e 
impurezas aceitadoras de eletrões [1]. A adição de impurezas doadoras constitui uma 
dopagem com excesso de eletrões livres e a adição de impurezas aceitadoras constitui 
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A adição de impurezas doadores ao cristal de Si consiste na inclusão de átomos com cinco 
eletrões na banda de valência, como é o exemplo do fósforo (P) [1]. O átomo de P ao ser 
adicionado ao cristal de Si, entra no lugar do átomo central e absorve as suas quatro 
ligações covalentes, deixando de fora um eletrão extra que fica fracamente ligado ao 
núcleo [1]. No caso do eletrão extra receber uma pequena quantidade de energia térmica, 
rapidamente a ligação ao seu núcleo é quebrada e o eletrão é libertado e direcionado para 
a banda de condução [1]. A partir da dopagem com P resulta um eletrão livre 
remanescente que não pode sofrer recombinação devido à inexistência de lacunas na 
banda de valência [1].  
Deste modo, o P é considerado um material doador de eletrões, sendo designado por 
dopante do tipo “N” [1]. À temperatura ambiente, existe energia térmica suficiente para 
que praticamente todos os eletrões em excesso dos átomos de P do substrato “N” estejam 
livres [49]. O substrato resultante da dopagem com P é designado por Si tipo “N”, no qual 
se verifica um excedente de eletrões livres em relação à quantidade de lacunas [1]. A 










Figura 2.3 – Dopagem de um cristal de Si tendo como dopante o P [48]. 
 
A adição de impurezas aceitadoras ao cristal de Si consiste na inclusão de átomos com 
três eletrões na banda de valência, como é o exemplo do boro (B) [1]. O átomo de B           
ao ser adicionado ao cristal de Si, entra no lugar do átomo central e consegue absorver 
apenas três ligações covalentes [1]. Assim fica uma lacuna remanescente na banda de 
valência [1]. De modo análogo ao que acontece na dopagem tipo “N”, com pouca energia 
térmica é possível que um eletrão de um átomo vizinho de Si passe a preencher o espaço 



















Deste modo, o B é considerado um material aceitador de eletrões, sendo designado por 
dopante do tipo “P”. O substrato resultante da dopagem com B é designado por Si tipo 
“P”, no qual se verifica um excedente de lacunas em relação à quantidade de eletrões 
livres [48]. A dopagem de um cristal de Si tendo como dopante o B é apresentado na 











Figura 2.4 – Dopagem de um cristal de Si tendo como dopante o B [48]. 
 
 
Individualmente o Si tipo “N” e o Si tipo “P” são substratos nos quais os átomos de Si 
contêm apenas carga neutra, uma vez que a quantidade de protões dos núcleos atómicos 
é igual à quantidade de eletrões das suas órbitas [1]. No entanto, quando o Si tipo “N” é 
posto em contacto com o Si do tipo “P”, é formada uma zona de união designada por 
junção P-N. Na junção P-N os eletrões livres do material com dopagem do tipo “N” 
migram para o material com dopagem do tipo “P” com o objetivo de preencherem as 
lacunas que lá se encontram [1]. Apenas os eletrões livres mais próximos da região da 
junção P-N conseguem migrar. A migração de eletrões livres do Si do tipo “N” para o Si 










































Figura 2.5 – Migração de eletrões livres do Si tipo “N” para o Si tipo “P” [50]. 
 
 
A migração dos eletrões livres é designada por efeito de difusão [51]. A difusão promove 
o aparecimento de uma camada de depleção que aumenta a sua intensidade à medida que 
aumenta a migração de eletrões [51]. A camada de depleção é uma zona conjunta onde 
não existe nem eletrões livres nem lacunas remanescentes para serem ocupadas, i.e., não 
existem quer portadores de carga negativa, quer portadores de carga positiva [51]. 
Quando o efeito de difusão estabiliza, as cargas elétricas aprisionadas na camada de 
depleção formam um campo elétrico permanente designado por barreira de potencial [51]. 
A barreira de potencial impede a passagem de mais eletrões livres da camada “N” para a 
camada “P” da junção [51]. Assim a região da camada “N” que não chega a ceder eletrões 
fica negativamente carregada e a região da camada “P” que não chega a receber eletrões 
fica positivamente carregada [51]. A representação da camada de depleção é apresentada 


















































    
Figura 2.6 – Representação da camada de depleção [51]. 
 
Com a definição dos polos positivo e negativo de uma célula fotovoltaica, estão as 
condições reunidas para que através da incidência de fotões de luz, seja possível o 
surgimento de uma diferença de potencial e a geração de corrente elétrica aos terminais 
da célula [1]. O fenómeno responsável pelo aparecimento de uma diferença de potencial 
aos terminais da célula fotovoltaica é denominado de efeito fotovoltaico [1].  
Para além do Si, também o germânio (Ge) foi em tempos um material utilizado na 
constituição das células fotovoltaicas [10]. Comparativamente com o Si, o Ge é um 
material mais sensível à temperatura, mais escasso (só encontrado em depósitos de cobre, 
chumbo ou prata), e portanto mais caro [52]. Assim, o Ge acabou por entrar um pouco 
em desuso na indústria fotovoltaica, vigorando sobretudo os compostos de Si, que existem 
em grande escala na crosta terrestre [52]. Um dos principais motivos pelo qual o Si é um 
material com características apropriadas à constituição das células fotovoltaicas é o seu 
caráter semicondutor [48]. As células fotovoltaicas necessitam de ter uma junção P-N 
composta por materiais semicondutores porque estes têm a particularidade de necessitar 















































Os semicondutores não são bons nem maus condutores de eletricidade, a sua 
condutividade depende da temperatura à qual são submetidos [48]. A temperaturas muito 
baixas, os átomos dos materiais semicondutores são caracterizados por possuírem uma 
banda de valência totalmente preenchida por eletrões e uma banda de condução vazia, 
funcionando neste caso como isoladores [48]. Assim, quanto maior for a temperatura, 
maior é energia que é fornecida ao material semicondutor para vencer a força de atração 
dos eletrões da banda de valência ao núcleo. A energia mínima necessária para desprender 
os eletrões da sua ligação atómica é designada por hiato de energia ou energy gap [53]. 
À temperatura ambiente, o hiato de energia do Si é de 1,12eV e do Ge é de 0,67eV [54].  
 
2.2. Funcionamento 
A célula fotovoltaica é um dispositivo capaz de converter a radiação solar em energia 
elétrica mediante o efeito fotovoltaico. O efeito fotovoltaico é observado através da 
colocação de contactos elétricos nas duas extremidades da junção P-N, possibilitando 
assim o surgimento de uma diferença de potencial em circuito aberto [1] com um valor 
de aproximadamente 0,6V para o material de Si [55].  
Através da ligação das camadas “N” e “P” a um circuito elétrico externo, é possível 
aproveitar a corrente elétrica contínua que se forma com a passagem dos eletrões livres 
provenientes da camada “N” [22]. O efeito de difusão e o campo elétrico da junção P-N 
são neutralizados de forma a atingir um ponto de equilíbrio que vai depender do valor de 
corrente que circula pela carga e da forma como a célula está polarizada [56].  
Em condições normais de funcionamento uma célula está diretamente polarizada. Neste 
estado de funcionamento, quanto maior for a corrente da carga, maior vai ser o efeito de 
difusão uma vez que ocorre uma decadência do campo elétrico como consequência do 
encurtamento da camada de depleção [56]. A decadência do campo elétrico vai permitir 
que surjam cada vez mais eletrões que conseguem atravessar a junção P-N transitando da 
camada “N” para a camada “P” [56]. Para maiores valores de corrente de carga, mais 
recombinações dos eletrões com as lacunas da camada “P” vão ocorrer [56]. Desta forma, 
quanto maior for a corrente da carga, menor vai ser a tensão aos terminais da junção P-N 
da célula [56]. O funcionamento de uma célula fotovoltaica de Si cristalino ligada a uma 
carga externa é apresentado na Figura 2.7. 












Figura 2.7 – Funcionamento de uma célula fotovoltaica de Si 
cristalino ligada a uma carga elétrica externa [22]. 
 
Para que o efeito fotovoltaico ocorra é necessário que exista primeiramente o efeito 
fotoelétrico. O efeito fotoelétrico foi explicado por Einstein em 1905 e consiste no 
processo de emissão de eletrões de um material metálico após a sua exposição a uma 
radiação eletromagnética emissora de fotões [57]. Para cada material metálico existe uma 
frequência mínima de radiação abaixo da qual não são absorvidos fotões por mais intensa 
que seja a radiação [57]. A energia dos fotões depende da frequência da radiação incidente 
sobre a superfície do metal, e o número de fotões que incidem por segundo depende da 
intensidade da radiação. A energia necessária para remover o eletrão da sua ligação 
atómica [57] é dada por: 
𝜙 = ℎ 𝑓𝑐 
em que 𝜙  é a função trabalho do metal ou hiato de energia, i.e., a energia mínima 
necessária para remover um eletrão da sua ligação atómica, medida em [eV]; ℎ  é a 
constante de Planck, 4,14 10−15 eVs; 𝑓𝑐 é a frequência de corte, i.e., a frequência mínima 
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Tomando em consideração o Si cristalino e sabendo que o seu hiato de energia é de           
1,12 eV, a frequência mínima necessária que a radiação eletromagnética incidente deve 




= 2,71 1014 𝐻𝑧 
 
 Caso a frequência de corte seja menor que o valor 𝑓𝑐 mencionado, o fotão não tem 
energia suficiente para vencer o hiato de energia do material semicondutor e 
portanto não chega a ser absorvido pelo eletrão da banda de valência [57]. 
 Caso a frequência de corte seja maior ou igual ao valor 𝑓𝑐 mencionado, o fotão é 
absorvido pelo eletrão da banda de valência assim que embate nele [57]. A energia 
que é gasta para vencer a força de atração ao núcleo corresponde precisamente a 
1,12 𝑒𝑉 . A energia restante é utilizada como energia cinética para efetuar a 
transição do eletrão para a banda de condução [57]. Para frequências de corte 
superiores ao valor 𝑓𝑐 mencionado, a quantidade de eletrões arrancados da banda 
de valência é diretamente proporcional à intensidade da radiação eletromagnética 
incidente [57]. 
 
O aumento da frequência da radiação promove o aumento da energia dos fotões incidentes 
e consequentemente, o aumento da energia cinética dos eletrões, i.e., a velocidade de 
saída dos eletrões da banda de valência para a banda de condução aumenta [57]. Tomando 
a frequência da radiação como sendo a “cor” dessa mesma radiação, é de referir que a luz 
visível tem uma maior frequência que a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta 
tem uma maior frequência que a luz visível [57].  
Considerando a frequência de corte do Si cristalino, 2,71 1014 𝐻𝑧 , relativamente ao 
espectro eletromagnético, toda e qualquer radiação com maiores valores de frequência 
que a radiação infravermelha possibilitam a ocorrência do efeito fotoelétrico no Si 
cristalino. Inclusive, alguma gama de frequências mais altas da radiação infravermelha 
também já é capaz de produzir o efeito fotoelétrico neste material. O espectro magnético 
com identificação da região associada à frequência de corte do Si cristalino é apresentado 
na Figura 2.8. 
 
















Figura 2.8 – Espectro eletromagnético [58]. 
 
 
Apesar de uma grande parte do espectro permitir que ocorra o efeito fotoelétrico, para 
frequências que são significativamente maiores que 2,71 1014 𝐻𝑧, o excesso de energia 
origina calor que pode ser prejudicial para o funcionamento da célula fotovoltaica de Si 
cristalino [22]. O calor leva à diminuição da capacidade de gerar energia elétrica por parte 
das células uma vez que o aumento da temperatura da célula provoca uma diminuição da 
tensão [22]. Este é um dos principais fatores de perda de eficiência numa célula 
fotovoltaica [22].  
Apenas uma pequena parte da energia irradiada pelo sol é aproveitada pela célula 
fotovoltaica e convertida em energia elétrica [59]. O balanço energético que resume em 
média todas as perdas de energia que ocorrem numa célula fotovoltaica de Si cristalino é 
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A Tabela 2.1 mostra que, em média, apenas 13% da energia emitida pela radiação solar é 
aproveitada pela célula fotovoltaica de Si cristalino para conversão em energia elétrica. 
As maiores perdas ocorrem devido ao excedente de energia dos fotões em radiações de 
elevada frequência e à insuficiente energia dos fotões em radiações de baixa frequência. 
A intensidade da radiação solar é denominada de irradiação [60]. O aumento da irradiação 
promove o aumento da quantidade de fotões que colidem com a célula fotovoltaica por 
segundo [60]. Caso a frequência da radiação seja maior ou igual à frequência do hiato de 
energia do silício, o aumento da irradiação vai fazer com que mais fotões sejam 
absorvidos por segundo. Desta forma, quanto maior for a irradiação, maior é o valor da 
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2.3. Tipos de Células 
Os principais grupos de células fotovoltaicas atualmente existentes no mercados são           
as constituídas por Si cristalino e as de filme fino [60]. As células de Si cristalino podem 
ser de dois tipos distintos consoante o seu carácter cristalino: monocristalino (m-Si)                     
ou policristalino (p-Si) [61]. As células de filme fino podem ser de três tipos distintos: 
silício amorfo (a-Si), disselenieto de cobre/índio/gálio (CIS/CIGS) ou telureto de       
cádmio (CdTe) [61].  
 
2.3.1. Células de Silício Cristalino 
As células de Si cristalino constituem a 1ª geração da tecnologia fotovoltaica [60]. O Si é 
o segundo material mais abundante na natureza e é o mais utilizado na indústria 
fotovoltaica [62]. Apesar da sua abundância, o Si não é um elemento químico puro, sendo 
necessário a sua extração do dióxido de Si que pode ser facilmente encontrado sob a forma 
de areia ou cristais de quartzo [62].  
O Si cristalino utilizado na indústria fotovoltaica é um dos materiais mais puros 
produzidos pelo homem, possuindo uma pureza de aproximadamente 99,9999% [63]. Em 
2015, cerca de 80% de todos os sistemas fotovoltaicos mundiais utilizavam a tecnologia 
do Si cristalino na sua constituição [61]. As células fotovoltaicas de Si cristalino podem 
possuir um caráter m-Si ou p-Si. O aspeto físico das células de m-Si e p-Si é apresentado 










Figura 2.9 – Célula de m-Si [64]. Figura 2.10 – Célula de p-Si [64]. 
 
                   







2.3.2. Células de Filme Fino 
 
As células de filme fino constituem a 2ª geração da tecnologia fotovoltaica [60]. O 
desenvolvimento das células de filme fino já advém da década de 90 do século            
passado [63]. Este tipo de células surgiu no mercado por forma a proporcionar menores 
consumos de materiais e de energia, maior capacidade de automatização de produção em 
larga escala e um potencial considerável para redução dos custos de produção [63]. 
Contrariamente ao que acontece nas células de Si cristalino, as células de filme fino           
não têm restrições de tamanho e de forma, podendo mesmo serem flexíveis e 
transparentes [63].  
Em 2015, cerca de 20% de todos os sistemas fotovoltaicos mundiais utilizavam a 
tecnologia de filme fino na sua constituição [61]. As células fotovoltaicas de filme fino 
podem ser de silício amorfo (a-Si), telureto de cádmio (CdTe) ou disseleneto de cobre, 
índio e gálio (CIS/CIGS) [61]. O aspeto físico das células de a-Si, CdTe e CIS/CIGS é 









              
               









Figura 2.13 – Célula de CIS/CIGS [65]. 







2.4. Custo de Produção e Eficiência 
O custo de produção e a eficiência das células na conversão da radiação solar em energia 
elétrica constituem os dois fatores mais importante na indústria fotovoltaica [9]. 
Atualmente o grande objetivo é desenvolver células cada vez mais eficientes ao menor 
custo possível [9]. 
A eficiência (η) de uma célula fotovoltaica é o parâmetro que define o quão efetivo é o 
processo de conversão da radiação solar em energia elétrica. A eficiência depende das 
características do material fotovoltaico e das condições elétricas e ambientais a que a 
própria célula está sujeita [66]. A eficiência é medida em [%] e quanto maior for o seu 
valor, maior é a quantidade de energia elétrica gerada por metro quadrado de área [66]. 
Existem 3 tipos de eficiência: a eficiência das células atualmente existentes no mercado, 
a eficiência das células que estão sendo produzidas para serem lançadas no mercado e a 
eficiência das células obtidas apenas em ambiente laboratorial [63]. As eficiências 
máximas que se verificam nos diferentes tipos de células fotovoltaicas apresentadas na 
Secção 2.3 são apresentadas na Tabela 2.2.  
 

















m-Si 14% 18% 24,7% 
p-Si 13% 15% 19,8% 
a-Si 7,5% 10,5% 13% 
CdTe 9% 10% 16,4% 
CIS/CIGS 10% 14% 18,8% 
 

















𝑉𝐷    
 
As células de m-Si são as que possuem uma melhor eficiência, no entanto o seu custo de 
produção é bastante mais elevado devido à complexidade das técnicas utilizadas [63]. As 
células p-Si têm um custo de produção inferior ao das células de m-Si uma vez que 
necessitam de menos energia no seu fabrico, no entanto não conseguem obter níveis de 
eficiência tão elevados devido às imperfeições do cristal que é formado [63]. As células 
a-Si são as células que apresentam o menor custo de entre todas as células fabricadas com 
Si no entanto são as que apresentam uma menor eficiência [63]. As células CdTe e as 
células CIS/CIGS constituem as tecnologias mais recentes, sendo as CIS/CIGS as células 
com maior eficiência de entre todas as células de película fina. 
 
2.5. Circuito Equivalente 
Uma célula fotovoltaica pode ser representada através de um circuito equivalente [1]. 
Existem três modelos que podem ser utilizados para representar uma célula fotovoltaica: 
o modelo simplificado sem resistências e os modelos com duas resistências utilizando um 
díodo ou dois díodos [1].  
Nesta dissertação é considerado o modelo com duas resistências e um díodo. A exclusão 
do modelo simplificado sem resistências é devida ao facto deste não permitir analisar 
todos os parâmetros necessários para avaliação de pontos quentes [20]. Quanto ao modelo 
de dois díodos, este poderia ser também uma solução no entanto a sua adoção iria requerer 
o conhecimento de bastantes parâmetros que não são habitualmente fornecidos pelos 
fabricantes [1]. 
O circuito equivalente da célula fotovoltaica com duas resistências e um díodo é 









Figura 2.14 – Circuito equivalente da célula fotovoltaica com duas resistências e um díodo [1]. 
 







Na Figura 2.14, o circuito equivalente da célula fotovoltaica é constituído por uma fonte 
de corrente 𝐼𝑆 , um díodo semicondutor 𝐷 , uma resistência em paralelo 𝑅𝑃  e uma 
resistência em série 𝑅𝑆. 
 A fonte 𝐼𝑆  representa a corrente elétrica unidirecional obtida pela irradiação            
solar 𝐺 na célula fotovoltaica; 
 O díodo 𝐷 representa a junção P-N da célula fotovoltaica, a tensão 𝑉𝐷 representa a 
tensão aos terminais do díodo, e a corrente 𝐼𝐷 que nele passa representa as perdas 
de corrente devido às impurezas da junção e à temperatura; 
 A corrente 𝐼𝑃 que passa na resistência 𝑅𝑃 representa a corrente de fuga da célula 
fotovoltaica; 
 A tensão 𝑉𝑅𝑆 que se verifica aos terminais da resistência 𝑅𝑆 representa a queda de 
tensão entre a junção P-N e os contactos elétricos da célula fotovoltaica; 
 A corrente 𝐼 e a tensão 𝑉 representam os parâmetros elétricos que são medidos aos 
terminais da célula fotovoltaica. A potência gerada por uma célula é dada pelo 




2.6. Constituição de um Painel Fotovoltaico 
A potência máxima que é alcançada através da utilização de uma única célula fotovoltaica 
não excede, regra geral, o valor de 3W [67]. Esta é uma potência manifestamente 
insuficiente para satisfazer a maior parte do consumo de aplicações reais [67]. Por este 
motivo, os sistemas fotovoltaicos são projetados em associações série e/ou paralelo de 
um conjunto de células fotovoltaicas [67]. 
Um painel fotovoltaico é constituído por associações em paralelo de um conjunto de 
módulos em série [67]. Uma associação de vários módulos em série é efetuada com o 
objetivo de se obter um sistema fotovoltaico com um maior valor de tensão, mantendo à 
saída um mesmo valor de corrente. Por outro lado, uma associação de vários módulos em 
paralelo é efetuada com o objetivo de obter um sistema fotovoltaico com um maior valor 
de corrente, mantendo à saída o mesmo valor de tensão de um só módulo. Cada módulo 
fotovoltaico é constituído por conjuntos de células fotovoltaicas, normalmente associadas 
em série [67]. 







A representação esquemática da hierarquia dos sistemas fotovoltaicos é apresentada na 









Figura 2.15 – Representação esquemática da hierarquia dos sistemas fotovoltaicos [67]. 
 
 
A representação das ligações de um módulo fotovoltaico constituído por 36 células em 






Figura 2.16 – Representação das ligações de um módulo fotovoltaico 
















Uma vez que um módulo é uma associação de células em série, o circuito equivalente 
apresentado na Figura 2.14 pode corresponder a um módulo fotovoltaico [1]. O único 
requisito para que tal possa ser considerado é o facto das células do módulo necessitarem 
de ter as mesmas características e estarem sujeitas às mesmas condições ambientais de 
operação [1]. 
Os módulos fotovoltaicos devem ser dotados de características que lhes permitam resistir 
às condições ambientais adversas a que vão estar submetidos. Um dos elementos mais 
importantes para proteção das células fotovoltaicas é o encapsulamento [67]. Neste 
sentido, as células do módulo são normalmente embebidas numa película de acetato de 
vinilo etileno (EVA) [67]. O EVA consiste num material flexível, translúcido e não 
refletor de radiação solar [67]. A sua utilização é também essencial para assegurar o 
isolamento elétrico entre cada célula do módulo [67]. 
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2.7. Condições de Teste e Operação 
 
Os testes de desempenho e rotulagem das células e dos módulos fotovoltaicos                        
são efetuados em condições padrão de teste (STC) de irradiação, massa de ar e 
temperatura [63]. Estes valores padrão são conseguidos em laboratório mediante a 
utilização de um simulador solar [63]. É com base nestas condições de teste que são 
elaboradas as fichas técnicas das células ou dos módulos fotovoltaicos que são lançados 
para o mercado [63]. 
Em ambiente de campo as condições ambientais estão constantemente a variar. Deste 
modo é essencial compreender o comportamento das células e dos módulos em condições 
diferentes de STC. Neste sentido, existem mais dois testes que são feitos em condições 
totalmente diferentes de irradiação [63]. As três diferentes condições de teste e operação 
que as células e os módulos são sujeitos em laboratório antes de serem lançados para o 
mercado são apresentadas na Tabela 2.3 [63].  
 











Normalmente apenas os parâmetros elétricos em condições STC são fornecidos nas fichas 
técnicas das células e dos módulos comerciais [63]. No entanto, a norma DIN EN 50380 
recomenda aos fabricantes que acrescentem ainda nessas mesmas fichas técnicas as 
informações dos parâmetros elétricos referentes às restantes condições de teste e operação 
mencionadas na Tabela 2.3 [63]. 
 
Parâmetros Ambientais STC NON-STC G-NOCT 
Irradiação Solar 1000 W/m2 800 W/m2 200 W/m2 
Massa de Ar 1,5 2 2 
Temperatura da Célula 25°C 45°C 45°C 
Temperatura do Ar 0°C 20°C 20°C 
 







2.8. Parâmetros Elétricos 
As células e os módulos fotovoltaicos são caracterizados por diversos parâmetros 
elétricos que são essenciais para efeitos de dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos. 
Os parâmetros elétricos tipicamente fornecidos nas fichas técnicas de uma célula ou 
módulo fotovoltaico [63] são: 
 Tensão em Máxima Potência (𝑉𝑀𝐴𝑋
𝑟  ou 𝑉𝑃𝑀𝑃
𝑟 ): Tensão aos terminais da célula ou 
módulo no ponto de máxima potência, em condições STC.  
 
 Tensão em Circuito Aberto (𝑉𝐶𝐴
𝑟 ): Tensão máxima aos terminais da célula ou 
módulo, em condições STC. Este valor de tensão máxima é atingido em vazio, 
i.e., quando não existe carga a alimentar. 
 
 Corrente em Máxima Potência (𝐼𝑀𝐴𝑋
𝑟  ou 𝐼𝑃𝑀𝑃
𝑟 ): Corrente que a célula ou módulo 
gera no ponto de máxima potência, em condições STC. 
 
 Corrente de Curto-circuito ( 𝐼𝐶𝐶
𝑟 ): Corrente máxima que a célula ou módulo 
consegue gerar, em condições STC. Este valor de corrente máxima é atingido 
quando os terminais da célula ou módulo estão em curto-circuito. 
 
 Potência Máxima ( 𝑃𝑀𝐴𝑋
𝑟  ou 𝑃𝑃𝑀𝑃
𝑟 ): Potência máxima gerada pela célula ou 
módulo, em condições STC; 
 
 Eficiência (𝜂𝑟): Eficiência da célula ou módulo em converter a radiação solar em 
energia elétrica, em condições STC. 
 
 
Para condições ambientais diferentes das estipuladas em STC, qualquer um dos 
parâmetros elétricos abordados pode assumir um valor diferente daquele que vem 
estabelecido na ficha técnica [63]. Nestas circunstâncias, as variáveis que representam os 
parâmetros elétricos não possuem índice “r”. O índice “r” é adotado apenas com o 
propósito de distinguir quando os parâmetros elétricos assumem um valor em condições 
de “referência” STC [63]. 
 







2.9. Curvas I-V e P-V  
Um dos ensaios mais completos para determinar os parâmetros elétricos de uma célula 
ou módulo fotovoltaico é o traçado da sua característica de corrente-tensão (I-V) [1]. 
Considerando as condições de irradiação solar e temperatura a que uma célula ou módulo 
está sujeito, é possível traçar a sua característica I-V mediante a utilização de uma fonte 
de tensão variável [1]. A fonte de tensão realiza uma varredura de todos os valores de 
tensão possíveis até ao ponto máximo de tensão em circuito aberto (𝑉𝐶𝐴) [1]. Como 
imagem de cada valor de tensão vai ser obtido um diferente valor de corrente capaz de 
ser gerada pela célula ou módulo [1]. Assim vão sendo registados pares de dados de 
tensão e corrente que permitem o traçado da curva característica I-V [1].  
Pela análise da Figura 2.14, a corrente 𝐼 é dada pela subtração das correntes 𝐼𝐷  e 𝐼𝑃  à 
corrente fotogerada 𝐼𝑆, e a tensão 𝑉 é dada pela subtração da tensão 𝑉𝑅𝑆 à tensão 𝑉𝐷. Na 
representação de uma curva I-V característica de uma célula ou módulo fotovoltaico, pode 
ser desprezada a corrente 𝐼𝑃 e a tensão 𝑉𝑅𝑆 [1]. A forma como resulta a curva I-V de uma 
célula ou módulo fotovoltaico é apresentada no conjunto da Figura 2.18, da Figura 2.19 











Figura 2.18 – Curva IS-V de uma 
célula ou módulo fotovoltaico 
[69]. 
 
Figura 2.19 – Curva ID-V de uma 
célula ou módulo fotovoltaico 
[69]. 
 
Figura 2.20 – Curva I-V de uma 





Na curva I-V da Figura 2.20, quando a tensão é nula é registado o máximo valor de 










































Através da curva característica I-V é possível traçar também a curva característica de 
potência-tensão (P-V), i.e., a variação da potência gerada em função da tensão [1]. A 
obtenção da curva P-V é imediata pois a potência 𝑃 surge como resultado do produto 
entre 𝐼  e 𝑉  [1]. A curva característica P-V de uma célula ou módulo fotovoltaico é 














Figura 2.21 – Curva P-V de uma célula ou módulo fotovoltaico [69]. 
 
Na Figura 2.21 é possível verificar que não existe produção de energia em condições de 





2.9.1. Ponto de Máxima Potência e Fator de Forma 
O ponto de máxima potência (𝑃𝑀𝑃) corresponde ao máximo valor de potência obtido na 
curva P-V [63]. A análise do 𝑃𝑀𝑃 é importante para estabelecer o nível de eficiência de 
um sistema fotovoltaico [63]. A identificação do 𝑃𝑀𝑃  na curva I-V através da 












𝑷 = 𝑽 𝑰 



























































Figura 2.22 – Curvas I-V e P-V com identificação do PMP [63]. 
Na Figura 2.22 é possível identificar a corrente no ponto de máxima potência (𝐼𝑃𝑀𝑃) e a 
tensão no ponto de máxima potência (𝑉𝑃𝑀𝑃). Estes dois parâmetros correspondem às 
coordenadas do PMP.  
Através da identificação do PMP na curva I-V é possível verificar o fator de forma (𝐹𝐹). 
O 𝐹𝐹 é um parâmetro que permite avaliar a qualidade das células fotovoltaicas [63]. 
Quanto melhor a qualidade de uma célula ou módulo, mais próxima da forma retangular 
será a sua curva característica I-V [63]. O valor máximo que o 𝐹𝐹 pode assumir é 1, que 
corresponde ao valor da melhor qualidade possível [63]. A determinação do 𝐹𝐹  é 










Figura 2.23 – Determinação do fator de forma na curva I-V [63]. 







Na Figura 2.23 é possível verificar que o fator de forma é estabelecido pela relação entre 
as áreas 1 e 2. A área 1 assume o valor da 𝑃𝑀𝑃 e a área 2 assume o valor do produto entre 
𝐼𝐶𝐶 e 𝑉𝐶𝐴. 
Com a identificação do 𝑃𝑀𝑃  é possível também verificar a eficiência do sistema 
fotovoltaico associado à curva I-V [70]. A eficiência (η) consiste no quociente entre a 
quantidade de energia que a célula recebe proveniente do sol e a quantidade dessa energia 
que é possível de ser convertida em eletricidade [70]. Assim sendo, a eficiência de uma 
célula ou módulo fotovoltaico [70] é dada por: 
 





em que η é a eficiência da conversão da radiação solar em energia elétrica, medida            
em [%]; 𝑃𝑃𝑀𝑃 é a potência máxima capaz de ser gerada pela célula ou módulo, medida 
em [W]; 𝐴 é a área útil da célula ou módulo em análise, medida em [m2]; 𝐺 é a irradiação 




2.9.2. Influência da Irradiação e da Temperatura 
A irradiação solar 𝐺  e a temperatura 𝑇  são os parâmetros ambientais que mais 
influenciam o desempenho de um sistema fotovoltaico [63]. A variação destes parâmetros 
altera a curva I-V de uma célula ou módulo fotovoltaico [63]. Quando uma célula ou 
módulo está sujeito a um valor 𝐺 diferente de 1000 W/m2 e/ou a um valor 𝑇 diferente de 
25℃, os parâmetros elétricos que definem a sua curva I-V assumem valores diferentes 
daqueles que vêm estipulados nas fichas técnicas [63]. Neste sentido é importante 
compreender a variação da curva I-V em função da variação de 𝐺 e 𝑇. Com a variação 
dos parâmetros 𝐺 e 𝑇, o 𝑀𝑃𝑃 e o η também vão variar [63]. 
Normalmente é considerado para efeitos de estudo, um valor máximo de 𝐺 












A influência da variação de 𝐺 na curva I-V de uma célula ou módulo fotovoltaico quando 

















Figura 2.24 – Influência da variação de 𝐺 na curva I-V de uma célula ou módulo com 𝑇 = 25℃ [59]. 
O parâmetro 𝐺  depende dos fatores ambientais que possam obstruir a passagem da                    
luz [63]. A Figura 2.24 mostra que a corrente 𝐼  gerada por uma célula ou módulo 
fotovoltaico diminui significativamente e linearmente com a diminuição de 𝐺 [63]. A 
diminuição de 𝐺 acaba por fazer também baixar um pouco o valor de 𝑉 para um mesmo 
valor de 𝐼 [63]. Estas evidências são sempre válidas quando é feita uma análise para um 
mesmo valor de 𝑇 [63]. 
A influência da variação de 𝑇 na curva I-V de uma célula ou módulo fotovoltaico quando 



















𝑮 = 𝟖𝟎𝟎 𝐖/𝐦𝟐 
𝑮 = 𝟔𝟎𝟎 𝐖/𝐦𝟐 
𝑮 = 𝟒𝟎𝟎 𝐖/𝐦𝟐 
𝑮 = 𝟐𝟎𝟎 𝐖/𝐦𝟐 
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Figura 2.25 – Influência da variação de 𝑇 na curva I-V de uma célula ou módulo com 𝐺 = 1000 W/m2 [59]. 
 
 
A Figura 2.25 mostra que quanto maior é o valor de 𝑇, menor é o valor de 𝑉𝐶𝐴. A corrente 
𝐼 tem uma variação quase desprezável em relação ao valor 𝐼𝐶𝐶
𝑟 , no entanto está sujeita 
ainda assim uma pequena elevação para maiores valores de 𝑇 [63]. Estas evidências são 
sempre válidas quando é feita uma análise para um mesmo valor de 𝐺 [63]. 
Para representar o efeito de 𝑇 nas curvas I-V são utilizados dois coeficientes térmicos, 𝛼 
e 𝛽 . O coeficiente 𝛼  representa a variação de 𝐼𝐶𝐶  com 𝑇  e é medido em [A/K]. O 
coeficiente 𝛽 representa a variação de 𝑉𝐶𝐴 com 𝑇 e é medido em [V/K]. Os valores destes 
coeficientes térmicos são normalmente facultados pelos fabricantes [59]. 
A análise da Figura 2.24 e da Figura 2.25 permite constatar o efeito pejorativo que baixos 
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2.9.3. Influência das Resistências 
As resistências 𝑅𝑆  e 𝑅𝑃  do circuito equivalente das células fotovoltaicas são os 
parâmetros elétricos que mais influenciam o desempenho de um sistema                 
fotovoltaico [70]. Estas resistências representam parte das perdas de tensão e corrente que 
ocorrem nas células [70]. A existência destas resistências contribui para a redução do 𝐹𝐹 
e consequentemente do 𝜂 do sistem fotovoltaico [70].  
A influência da variação de 𝑅𝑆 e 𝑅𝑃 na curva I-V de uma célula ou módulo fotovoltaico 











Figura 2.26 – Influência da variação de 𝑅𝑆 e 𝑅𝑃 na curva I-V de uma célula 
ou módulo em relação a uma curva I-V ideal [71]. 
 
 O ∆𝐼 representa a variação da corrente e é expressa em [A] por ∆𝐼 = 𝐼𝑃; 
 
 O ∆𝑉 representa a variação da tensão e é expressa em [V] por ∆𝑉 = 𝑉𝑅𝑆. 
 
A influência da variação de 𝑅𝑆 na curva I-V de uma célula ou módulo fotovoltaico com 
𝑅𝑃 = ∞ é apresentada na Figura 2.27. 
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Figura 2.27 – Influência da variação de 𝑅𝑆 na curva I-V de uma 
célula ou módulo com 𝑅𝑃 = ∞ [71]. 
A resistência 𝑅𝑆 é utilizada para representar a queda de tensão existente entre a junção    
P-N e os contactos elétricos das células fotovoltaicas [70]. Através da Figura 2.27 é 
possível verificar que 𝑅𝑆 provoca a redução da 𝐼𝐶𝐶 e do 𝐹𝐹, no entanto não afeta 𝑉𝐶𝐴. 
Quanto maior o valor 𝑅𝑆, mais a curva I-V de uma célula ou módulo fotovoltaico tende a 
perder o formato característico e passa a representar uma reta cuja inclinação é                         
de −1/𝑅𝑆 [70]. 
 A influência da variação de 𝑅𝑃 na curva I-V de uma célula ou módulo fotovoltaico com 












Figura 2.28 – Influência da variação de 𝑅𝑃 na curva I-V de uma 
célula ou módulo com 𝑅𝑆 = 0 Ω [71].  







A resistência 𝑅𝑃 é utilizada para representar as correntes de fuga que ocorrem nas células 
fotovoltaicas como consequência das impurezas e defeitos existentes na estrutura das 
células [70]. As correntes de fugas levam a uma redução da corrente 𝐼 que é gerada pelas 
células. Através da Figura 2.28 é possível verificar que 𝑅𝑃 provoca a redução da 𝑉𝐶𝐴 e do 
𝐹𝐹, no entanto não afeta 𝐼𝐶𝐶. Quanto menor o valor de 𝑅𝑃, mais a curva I-V de uma célula 
ou módulo fotovoltaico tende a perder o formato característico e passa a representar uma 
reta cuja inclinação é de −1/𝑅𝑃  [70].  
Através da análise de uma curva I-V é possível estimar os valores de 𝑅𝑆 e 𝑅𝑃 através da 
determinação das inclinações 𝑡𝑔(𝜑) e 𝑡𝑔(𝜃) [70]. O obtenção dos valores de 𝑅𝑆  e 𝑅𝑃 











































3. Pontos Quentes 












Neste capítulo são apresentadas a introdução ao tema dos pontos quentes; a forma como 
os pontos quentes atuam com base em diferentes características de células; as causas do 
aparecimento dos pontos quentes e as consequências que acarretam para os sistemas 
fotovoltaicos; as medidas de proteção e prevenção atualmente existentes para evitar ou 
mitigar os efeitos adversos dos pontos quentes; e o método mais utilizado para deteção e 

















O ponto quente ou hot-spot é definido como um fenómeno de falha que consiste no 
aquecimento generalizado da célula fotovoltaica ou apenas de uma porção da célula que 
fica sujeita a uma temperatura superior à das regiões vizinhas [12]. Os pontos quentes 
ocorrem em módulos fotovoltaicos quando uma ou mais células associadas em série se 
encontram danificadas ou, na maior parte das vezes, sombreadas [12]. 
A corrente máxima que uma célula fotovoltaica consegue gerar corresponde a 𝐼𝐶𝐶 [1]. 
Quando uma célula de um módulo está sombreada, a sua corrente 𝐼𝐶𝐶 pode assumir um 
valor inferior ao valor da corrente 𝐼 que está a ser gerada pelas restantes células não 
sombreadas [1]. Quando isto acontece, passa a haver uma divergência entre os valores da 
corrente 𝐼  gerada pela célula sombreada e pelas células não sombreadas [1]. Como 
normalmente as células de um módulo fotovoltaico estão associadas em série, a corrente 
que passa em cada uma tem necessariamente que ser a mesma [12]. Assim, para que tal 
aconteça, a célula ou o conjunto de células sombreadas têm de ficar inversamente 
polarizadas [12]. Desta forma a corrente 𝐼 de todas as células do módulo vai corresponder 
obrigatoriamente ao valor de corrente que flui na(s) célula(s) sombreada(s) [12]. Esta 
corrente pode assumir, no máximo, o valor de 𝐼𝐶𝐶 da associação série das células não 
sombreadas [72].  
O circuito equivalente de duas células associadas em série para alimentar uma carga 𝑅𝐶, 

















































































Na Figura 3.1 a corrente de carga (𝐼𝐶) corresponde à corrente 𝐼 da associação série da 
célula 1 com a célula 2. As correntes 𝐼𝐷1 e 𝐼𝐷2 são as correntes que passam nos díodos 𝐷1 
e 𝐷2 que representam a junção P-N da célula 1 e da célula 2, respetivamente. A corrente 




 , i.e., 𝐼𝑆 = 𝐼𝐶𝐶 = 𝐼𝐶𝐶
𝑟 (𝐺/𝐺𝑟)  [1]. Por exemplo, uma célula totalmente 
sombreada tem 𝐼𝑆 = 0 A uma vez que 𝐺 = 0 W/m
2. 
Através da Figura 3.1 é possível verificar de forma sistemática que: 
𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎 2 (𝑆𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎) 𝑒𝑠𝑡á:  {  
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎,                𝑠𝑒  𝐼𝐶 < 𝐼𝑆2                        
𝐸𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜 − 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜,                         𝑠𝑒  𝐼𝐶 = 𝐼𝑆2                        
𝐸𝑚 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜,                           𝑠𝑒  𝐼𝐶 = 0 A                        




Caso a corrente 𝐼𝐶  da Figura 3.1 seja menor que a corrente fotogerada pela célula 
sombreada (𝐼𝑆2), o díodo 𝐷2 fica diretamente polarizado. Sempre que esta condição se 
verifica, não existe risco de danos para a célula sombreada [27].  
Caso a corrente 𝐼𝐶 da Figura 3.1 seja igual a 𝐼𝑆2, não existe correntes de perdas no díodo 
𝐷2  e na resistência em paralelo da célula sombreada (𝑅𝑃2 ). Nesta situação a célula 
sombreada está a funcionar em curto-circuito e a célula não sombreada está diretamente 
polarizada, pelo que esta última possui algumas perdas associadas uma vez que 𝐼𝐶  é 
inferior à sua corrente fotogerada (𝐼𝑆1) [27].  
Caso a corrente 𝐼𝐶 da Figura 3.1 seja nula, i.e., numa situação de vazio onde não existe 
carga a alimentar, a célula sombreada e a célula não sombreada estão diretamente 
polarizadas, no entanto a corrente gerada por cada célula é nula uma vez que as correntes 
𝐼𝑆1  e 𝐼𝑆2  são perdidas nos díodos 𝐷1 e 𝐷2  e nas resistências 𝑅𝑃1 e 𝑅𝑃2. Nesta situação 
ambas as células estão a funcionar em circuito aberto [27].  
Caso a corrente 𝐼𝐶  da Figura 3.1 seja maior que 𝐼𝑆2 , o díodo 𝐷2  fica inversamente 
polarizado. Sempre que esta condição se verifica, começa a haver dissipação de energia 
na célula sombreada e um consequente aumento da temperatura da mesma [27].  
A simplificação do circuito da Figura 3.1 considerando que a célula 2 está totalmente 
sombreada, inversamente polarizada e em condições de máxima dissipação de energia é 
apresentada na Figura 3.2. 













Figura 3.2 – Associação série de uma célula diretamente polarizada com uma célula inversamente 
polarizada em situação de máxima dissipação de energia [27] [73]. 
 
Na Figura 3.2, como o díodo 𝐷2 da célula 2 está inversamente polarizado, deixa de haver 
geração de energia e passa a ocorrer dissipação de energia na célula 2 [73]. No ponto de 
máxima dissipação de energia, a tensão da célula 2 (𝑉2) vai corresponder ao valor inverso 
da tensão das células com as quais está associada em série, neste caso, 𝑉2 = −𝑉1 pois 
𝑉𝐶 = 𝑉1 + 𝑉2 = 0 V [73]. Na condição de máxima dissipação de energia toda a energia 
elétrica produzida pela célula 1 vai ser dissipada na célula 2 [73].  
Numa situação normal de funcionamento, quando duas células iguais não estão 
sombreadas, a corrente 𝐼𝐶 nunca pode ser maior que as correntes 𝐼𝑆 das células. Nestas 
condições as células nunca ficam inversamente polarizadas. É importante salientar que é 
a carga que define sempre o valor da corrente 𝐼𝐶 , pelo que é imprescindível ter um 
conhecimento relativo à característica operativa da carga a alimentar [74]. Considerando 
uma carga resistiva 𝑅𝐶, o ponto de funcionamento de um conjunto de células que vão 
estar a alimentar a carga será determinado pela interseção da sua curva característica I-V 
com a reta que representa graficamente a expressão 𝐼𝐶 = 𝑉𝐶/𝑅𝐶 [74]. A determinação do 
ponto de funcionamento da curva I-V de um sistema fotovoltaico em função da carga 

















































































Baixo 𝑅𝐶  












A Figura 3.3 mostra que quanto menor for o valor de 𝑅𝐶, menor é a tensão 𝑉𝐶 e maior é 
a corrente 𝐼𝐶 que vai ser gerada pelo sistema fotovoltaico. O valor de 𝑅𝐶 ideal estabelece 
o 𝑃𝑀𝑃. 
Uma célula sombreada pode estar em condições de sombreamento parcial ou 
sombreamento total [75]. Os três diferentes estados de iluminação e sombreamento de 








Figura 3.4 – Diferentes estados de iluminação e sombreamento de uma célula fotovoltaica [75]. 
 
No sentido de compreender as diferenças da polarização de uma célula parcialmente 
sombreada e de uma célula totalmente sombreada em relação a uma célula não sombreada 
com a qual está associada em série, são apresentadas na Figura 3.5 e na Figura 3.6 as 











Figura 3.5 – Curva I-V da célula não sombreada [43]. Figura 3.6 – Curva I-V da célula parcialmente 
e totalmente sombreada [43]. 
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Na Figura 3.5 está representada a curva característica I-V de uma célula não sombreada 
considerando uma radiação de 1000 W/m2 [42]. Na Figura 3.6 estão representadas duas 
curvas características I-V que dizem respeito ao comportamento de uma célula 
parcialmente sombreada com uma radiação de 500 W/m2 e totalmente sombreada com 
uma radiação de 0 W/m2 [42]. As duas células consideradas no exemplo da Figura 3.5 e 
da Figura 3.6 são iguais e têm uma corrente 𝐼𝐶𝐶
𝑟  de 5 A e uma tensão 𝑉𝐶𝐴
𝑟  de 0,6 V. 
A Figura 3.5 e a Figura 3.6 mostram que para uma corrente 𝐼𝐶  não nula, uma célula 
totalmente sombreada está sempre inversamente polarizada quando associada em série 
com uma célula não sombreada. Por outro lado, uma célula parcialmente sombreada só 
fica inversamente polarizada se a corrente 𝐼𝐶 for maior que a sua corrente 𝐼𝑆, facto que 
tende a ocorrer mais facilmente se o valor de 𝑅𝐶 for baixo, como verificado na Figura 3.3. 
Quando ocorre a inversão da polarização de uma célula num conjunto série, essa célula 
passa a funcionar como uma carga [12]. Deste modo, a energia produzida pelas células 
não sombreadas começa a ser dissipada na célula inversamente polarizada, levando à 
diminuição da corrente 𝐼 do conjunto [12]. A dissipação de energia que ocorre na célula 
sombreada dá origem a um ponto quente, que assume esta designação devido ao aumento 
da temperatura que se sucede [12]. A diminuição da corrente 𝐼 do conjunto leva a uma 
redução da energia elétrica gerada por cada célula [12]. Assim, perante condições de 
ponto quente, o desempenho de todo o módulo é comprometido e existe uma grande 
possibilidade de ocorrências de danos irreversíveis nas células afetadas ou até mesmo em 
todo o módulo [12]. 
É importante referir que apesar do circuito da Figura 3.1 estar representado como sendo 
duas células em série, cada um dos dois circuitos equivalentes poderia em vez disso, dizer 
respeito a dois conjuntos de células em série com as mesmas condições de iluminação 
estipuladas [27]. Analisar a associação série de uma célula não sombreada com uma 
célula sombreada é o mesmo que analisar a associação série de um módulo não 
sombreado com um outro sombreado [27]. No entanto, na associação série de módulos 
existe o problema destes poderem ter características elétricas muito distintas. Neste caso 
é possível que ocorram pontos quentes mesmo sem que haja células danificadas ou 
sombreadas pois o módulo que gera menos corrente pode ficar inversamente polarizado 
e aquecer [76]. Daí a extrema importância de painéis fotovoltaicos serem constituídos por 
associações de módulos com as mesmas características elétricas [76]. 









Como já referido na Secção 3.1, a principal causa para a ocorrência de pontos quentes é 
a inversão da polarização que surge como consequência de uma eventual divergência de 
correntes elétricas geradas por células ou módulos fotovoltaicos associados em série. As 
perdas que surgem como resultado da divergência das correntes geradas são designadas 
de mismatch losses [73]. Estas perdas podem ocorrer [77] devido a: 
 Defeito de fabrico das células ou módulos; 
 Diferentes características técnicas das células ou módulos associados em série; 
 Incorreta instalação dos módulos; 
 Falhas nas interconexões entre as células ou módulos em série; 
 Células ou módulos danificados;  
 Sombreamento que pode ocorrer em consequência das condições ambientais a 
que o equipamento fotovoltaico está sujeito no local em que é instalado.  
De todos estes possíveis motivos, aquele que contribui mais recorrentemente para a 
divergência das correntes geradas é o sombreamento, que pode ocorrer nas células ou até 
mesmo de forma global, nos módulos fotovoltaicos [73].  
Os sistemas fotovoltaicos implementados em ambientes urbanos estão mais sujeitos à 
ocorrência de sombreamentos do que sistemas fotovoltaicos instalados em zonas rurais 
mais isoladas [78]. Os efeitos ambientais que normalmente dão origem a condições de 
sombreamento sobre os módulos fotovoltaicos [79] são: 
 Deposição de neve, folhas, poeiras e dejetos de pássaros; 
 Sombras provocadas por nuvens, arvoredos, edifícios e outras estruturas próximas.  






Figura 3.7 – Sombreamento provocado pela 
deposição de neve [80]. 
Figura 3.8 – Sombreamento provocado por 
arvoredos próximos [81]. 







3.3. Tensão de Rutura 
A quantidade de energia dissipada numa célula ou num módulo inversamente polarizado 
depende do comportamento inverso da sua curva característica I-V [20]. As células têm 
um comportamento inverso bastante diferenciado dependendo do valor da sua resistência 
𝑅𝑃 e da sua tensão de rutura (𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎) [20].  
A tensão 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 consiste no valor de tensão inversa a partir do qual a célula fica sujeita 
a condições severas de funcionamento [42]. A componente direta e inversa da curva I-V 
do díodo 𝐷 que representa a junção P-N de uma célula fotovoltaica é apresentada na         











Figura 3.9 – Curva I-V do díodo que representa a junção P-N de uma 
célula fotovoltaica de Si [55]. 
 
 
Na Figura 3.9, para valores de tensão negativa superiores (em módulo) ao valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 
o díodo 𝐷 que representa a junção P-N entra na zona de “efeito de avalanche”. O “efeito 
de avalanche” consiste num aumento brusco da corrente inversa que passa no díodo 𝐷 
quando está inversamente polarizado [82]. A corrente inversa é designada por corrente de 
fuga [82]. À medida que a corrente de fuga aumenta, a dissipação de energia na célula 
começa provocar um aumento de temperatura capaz de danificar de forma permanente a 









“Efeito de Avalanche” 

























Desta forma, tendo em consideração as perdas de corrente que ocorrem na junção P-N, a 
curva I-V que caracteriza o comportamento direto e inverso de uma célula ou módulo 












Figura 3.10 – Curva I-V que caracteriza o comportamento direto e inverso de 
uma célula ou módulo fotovoltaico parcialmente sombreado sem proteção [12]. 
 
Na Secção 3.4 é apresentada a influência de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎  na curva I-V de uma célula 
inversamente polarizada. É importante referir que a maioria dos fabricantes de células e 
módulos fotovoltaicos não fornecem o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 , pelo que normalmente                          
se considera um valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10 V  para as células fotovoltaicas de silício 
cristalino [83].  
Quando o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 de uma célula inversamente polarizada é atingido, ocorre a 
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3.4. Tipos de Pontos Quentes  
A análise da componente inversa da curva característica I-V de séries de células ou de 
módulos é essencial para compreender a forma como estes se comportam em condições 
de ponto quente sem nenhum tipo de proteção [84]. Neste sentido, um módulo 
fotovoltaico constituído por uma associação série de 𝑁 células na qual a célula Y está 






Figura 3.11 – Associação série das células de um módulo com uma 
célula sombreada ou danificada [84]. 
 
Na Figura 3.11, as células 𝑁 − 1  são as restantes células do módulo com iguais 
características de funcionamento e que não estão nem sombreadas nem danificadas [84]. 
O valor total de potência dissipada na célula Y corresponde ao produto entre o valor da 
corrente gerada pelo módulo e a tensão inversa da célula Y [84].  
As características inversas podem variar consideravelmente de célula para célula [74]. 
Assim, antes de efetuar uma análise de pontos quentes é necessário classificar as células 
sombreadas ou danificadas pelo seu limite de tensão inversa ou corrente [27]. A 
representação dos limites de tensão inversa e corrente para a classificação do tipo de 


















Figura 3.12 – Representação dos limites de tensão inversa e corrente para 
classificação do tipo de célula em polarização inversa [85]. 
 
Na Figura 3.12 as células fotovoltaicas são identificadas segundo duas categorias: tipo A 
e tipo B. Estes dois tipos de célula adotam diferentes comportamentos quando estão em 
situação de ponto quente [24]. Os fatores que mais influenciam o tipo de célula é o valor 
de 𝑅𝑃 e o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 da célula sombreada ou danificada [20]. 
Quando a curva inversa de uma célula interseta a zona limite de tensão, a essa célula é 
atribuída a designação de célula do tipo A. Na Figura 3.12, as células 1 e 2 são do tipo A. 
O valor limite de tensão inversa corresponde ao inverso da tensão da associação série das 
células 𝑁 − 1  [85]. De outra perspetiva, uma célula pode ser considerada do tipo A 
sempre que a sua 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 for maior ou igual (em módulo) que a 𝑉𝑃𝑀𝑃 da associação série 
das células 𝑁 − 1 [42]. 
Quando a curva inversa de uma célula interseta o valor limite de corrente, a essa célula é 
atribuída a designação de célula do tipo B. Na Figura 3.12, as células 3 e 4 são do tipo B. 
O valor limite de corrente corresponde à corrente 𝐼  das células 𝑁 − 1  para valores 
superiores a 𝐼𝑃𝑀𝑃, ou seja, o valor limite de corrente acaba por ser muito próximo do valor 
de 𝐼𝐶𝐶 [85]. De outra perspetiva, uma célula pode ser considerada do tipo B sempre que 
a sua 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎  for menor (em módulo) que a 𝑉𝑃𝑀𝑃  da associação série das células                   
𝑁 − 1 [42]. 















−𝑽𝑷𝑴𝑷 (𝑪é𝒍𝒖𝒍𝒂𝒔 𝑵−𝟏) 𝑽𝒓𝒖𝒕𝒖𝒓𝒂 (𝑪é𝒍𝒖𝒍𝒂 𝟒) 










As células 1/2/3/4 são 
representações da célula Y 
com diferentes valores de 
𝑅𝑃. 























célula Y do tipo A 
𝑰 [A] 
𝑽 [V] 
Curva I-V da associação 
série das Células 𝑁 − 1 
Simétrico da Curva I-V da 
associação série das 
Células 𝑁 − 1 
Curva I-V da Célula Y 
do tipo A   
𝑷𝑴𝑷 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐 
 














célula Y do tipo B 
𝑰 [A] 
𝑽 [V] 
Curva I-V da associação 
série das células 𝑁 − 1 
Simétrico da Curva I-V da 
associação série das 
células 𝑁 − 1 
Curva I-V da célula Y 
do tipo B   







Se a célula Y da Figura 3.10 for do tipo A, a sua tensão inversa máxima vai corresponder 
(em módulo) ao valor de 𝑉  no ponto de interseção da curva I-V da célula Y com o 
simétrico da curva I-V da associação série das células 𝑁 − 1, como representado na 









Figura 3.13 – Curvas I-V numa situação de máxima dissipação de energia numa célula Y do tipo A [84]. 
 
Na Figura 3.13 é verificado que a máxima dissipação de energia numa célula do tipo A 
ocorre quando a associação série das células 𝑁 − 1 está a funcionar no 𝑃𝑀𝑃 uma vez que 
neste ponto de funcionamento a máxima energia elétrica possível de ser gerada pelas 
células 𝑁 − 1 vai ser toda dissipada na célula Y [84].  
Se a célula Y da Figura 3.11 for do tipo B, a sua tensão inversa máxima vai ficar limitada 







Figura 3.14 – Curvas I-V numa situação de máxima dissipação de energia numa célula Y do tipo B [84]. 
 







Na Figura 3.14 é verificado que a dissipação de energia numa célula do tipo B ocorre 
mais drasticamente quando a célula Y está totalmente sombreada uma vez que nesta 
situação de sombreamento a célula Y vai dissipar energia em qualquer ponto de 
funcionamento da sua curva I-V inversa [84]. A máxima dissipação de energia ocorre no 
ponto de interseção da curva I-V da célula Y com o simétrico da curva I-V da associação 
série das células 𝑁 − 1 [84]. 
Independentemente do tipo da célula Y, a corrente máxima 𝐼𝐶𝐶 que o módulo consegue 
gerar vai ser sempre o valor 𝐼 no ponto de interseção da curva I-V da célula Y com o 
simétrico da curva I-V da associação série das células 𝑁 − 1 [84]. 
 
 
3.5. Consequências  
A ocorrência de pontos quentes como consequência da polarização inversa de uma célula 
ou módulo leva à degradação do desempenho do sistema fotovoltaico no qual essa célula 
ou módulo está inserido [20]. O sobreaquecimento provocado pela dissipação de energia 
na célula ou módulo inversamente polarizado pode atingir níveis de temperatura muito 
elevados, nomeadamente quando a tensão inversa da célula sombreada atinge o valor de 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 [20]. Normalmente o valor crítico de temperatura a partir do qual começa a poder 
ocorrer danos físicos para o equipamento fotovoltaico é os 150 °C [83]. Os efeitos 
provocados pelas elevadas temperaturas das células fotovoltaicas em condições de ponto 
quente são apresentados na Tabela 3.1. 









Efeitos provocados na 
Célula em Ponto Quente 
Consequências para o Módulo 
< 150 ℃ Sem efeitos visuais Normal desempenho do módulo 
≥ 150 ℃ 
Fusão do material de 
encapsulamento (EVA) 
Delaminação e redução do material 
condutor térmico 
≥ 170 ℃ Descoloração da Backheet 
Mitigação do efeito de isolamento 
elétrico do módulo 
≥ 200 ℃ 
Destruição permanente da 
junção P-N 
Perda de desempenho do módulo 
quando está em normais condições de 
funcionamento sem sombreamento 
 







A Tabela 3.1 mostra que quando são atingidas temperaturas entre os 150℃ e os 170℃ 
ocorre a danificação do material físico do módulo, e quando são atingidas temperaturas 
superiores a 200℃ ocorre a destruição permanente da junção P-N das célula fotovoltaicas, 
o que acaba por provocar uma perda de desempenho do módulo fotovoltaico no que toca 
à sua capacidade de gerar energia elétrica em condições normais de funcionamento [83]. 
Deste modo é essencial que a condição de sombreamento seja removida antes que a célula 
em ponto quente atinja temperaturas capazes de causar danos permanentes para o sistema 
fotovoltaico. Os piores casos de polarização inversa surgem quando a tensão inversa 
atinge o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 [20]. Nesta situação é possível que ocorra a destruição da célula 
num espaço de tempo relativamente curto [20]. O valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎  é mais facilmente 
atingido em células com baixo valor de 𝑅𝑃 do que com alto valor de 𝑅𝑃, como verificado 
na Figura 3.13 [20]. O aspeto físico de uma célula fotovoltaica m-Si e de uma célula           








Figura 3.15 – Aspeto físico de uma 
célula fotovoltaica m-Si em 
condições de ponto quente [23]. 
Figura 3.16 – Aspeto físico de uma 
célula fotovoltaica p-Si em condições 




3.6. Proteção e Prevenção  
A minimização da ocorrência de sombreamentos em painéis fotovoltaicos é um 
importante passo no sentido de promover a mitigação da formação de pontos quentes. 
Uma periódica limpeza da superfície dos módulos constitui uma importante medida 
corretiva no entanto um bom planeamento do local da instalação do sistema fotovoltaico 
e a adoção de medidas preventivas no momento da instalação dos sistema pode contribuir 
bastante para que ocorram menos casos de sombreamento e de pontos quentes [78].  







3.6.1. Díodos de Bypass 
 
Quando uma célula sombreada está inversamente polarizada começa a dissipar a energia 
das restantes células associadas em série. Para prevenir a ocorrência de pontos quentes 
no seguimento da polarização inversa de uma célula sombreada, a corrente deve ser 
desviada desta [67]. Atualmente a derivação de corrente nas células é conseguida 
mediante a utilização de um díodo de desvio ou bypass (𝐷𝐵 ) que é colocado em                 
anti-paralelo com cada célula ou associações série de células [67].  
A inclusão do 𝐷𝐵  impede o aparecimento de tensões inversas elevadas, o que reduz 
simultaneamente a perda de energia e o risco de dano irreversível das células               
afetadas [67]. Com a utilização de 𝐷𝐵 , a tensão 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎  da célula inversamente 
polarizada nunca é atingida e portanto a temperatura também nunca atinge níveis tão 
críticos como o que pode acontecer quando o 𝐷𝐵 não é utilizado [87].  
O 𝐷𝐵 é instalado de forma a não conduzir corrente quando a célula está em condições 
normais de funcionamento, conduzindo apenas quando está inversamente polarizada [67]. 
Desta forma, sempre que a corrente passa pelo 𝐷𝐵 que está a proteger uma célula de um 
módulo, as restantes células da associação série continuam a produzir energia [67]. A 
única quebra de produção no módulo corresponde assim à quantidade de energia que 
deixa de ser produzida pela célula sombreada ou danificada [67]. Quando a corrente passa 
pelo 𝐷𝐵 , a tensão da célula ou conjunto de células que este está a proteger passa a 
corresponder à tensão inversa do 𝐷𝐵, que normalmente é entre -0,6 V e -0,7 V [87].  
O circuito equivalente de duas células associadas em série protegidas com um 𝐷𝐵 cada, 
no qual a célula 1 está diretamente polarizada e a célula 2 está inversamente polarizada é 







Figura 3.17 – Associação série de uma célula diretamente polarizada com uma célula inversamente 
polarizada protegidas com um 𝐷𝐵 cada [27]. 
Célula 1 
(Diretamente Polarizada e 
protegida com DB) 
 
Célula 2 
(Inversamente Polarizada e 









































Na Figura 3.17, com a inclusão do 𝐷𝐵2, a célula inversamente polarizada vai assumir um 
valor de tensão correspondente à tensão inversa do 𝐷𝐵2 , i.e, −𝑉𝐷𝐵2 . Desta forma a 
energia elétrica gerada pela célula 1 é preservada quando a célula 2 está inversamente 
polarizada. Como a célula 1 está diretamente polarizada, o 𝐷𝐵2 não tem qualquer efeito. 
O ideal seria ter sempre um 𝐷𝐵  em anti-paralelo com cada célula de um módulo 
fotovoltaico, no entanto este tipo de solução nem sempre é economicamente viável [67]. 
O que habitualmente se verifica nos módulos é a adoção de 𝐷𝐵 em anti-paralelo com 
conjuntos de células em série [67]. Por exemplo, num módulo constituído por 36 células 
em série é costume haver um 𝐷𝐵 por cada série de 12 ou 18 células [67]. Em grandes 
conjuntos de painéis fotovoltaicos é até possível que se adote apenas um 𝐷𝐵 por módulo 
fotovoltaico. Os 𝐷𝐵 são geralmente inseridos nas caixas de junção dos módulos [67]. 
Quando é adotado apenas um 𝐷𝐵 para um conjunto de células, basta que apenas uma 
célula desse conjunto fique sombreada ou danificada para que todo o conjunto deixe de 
produzir [67]. Ou seja, se um módulo for protegido apenas com um 𝐷𝐵, caso uma das 
células do módulo fique sombreada ou danificada, todo o módulo deixa de produzir [67].  
O trajeto da corrente numa associação de 36 células fotovoltaicas em série protegidas com 
dois 𝐷𝐵  e no qual uma célula do conjunto está sombreada (C36) é apresentado na         






Figura 3.18 – Representação esquemática de um módulo fotovoltaico 
sombreado protegido com dois 𝐷𝐵 [67]. 
 
 
Na Figura 3.18 todo o conjunto protegido pelo 𝐷𝐵2 deixa de estar em produção devido 
ao facto da célula C36 estar sombreada. Desta forma, a tensão aos terminais da carga é 
dada por: 
 













𝑉𝐶 = (𝑉1+. . . +𝑉18) + 𝑉𝐷𝐵2 
 
A diferença entre as curvas I-V de uma célula ou módulo com e sem a proteção por 𝐷𝐵 









Figura 3.19 – Diferença entre as curva I-V de uma célula ou módulo com e sem 𝐷𝐵 [87]. 
 
A Figura 3.19 mostra que uma célula ou módulo protegido com 𝐷𝐵 tem uma tensão 
inversa máxima limitada por −𝑉𝐷𝐵. Por outro lado, uma célula ou módulo não protegido 
com 𝐷𝐵  vai dissipar energia até atingir uma tensão inversa equivalente ao valor de 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 [84]. 
A danificação de um 𝐷𝐵 deixa vulnerável todo o conjunto de células que por ele estão a 
ser protegidas. Grande parte dos módulos fotovoltaicos já estão sendo produzidos por 
𝐷𝐵 , pelo que a danificação deste dispositivo de proteção constitui assim uma das 
possíveis causas atuais para se dar a ocorrência de pontos quentes em painéis 
fotovoltaicos [88]. 
Quando ocorre a danificação permanente de células fotovoltaicas em condições de                
ponto quente, estas células são forçadas a trabalhar permanentemente em polarização 
inversa [23]. Assim, caso a célula danificada esteja englobada num conjunto de células 
protegidas por 𝐷𝐵 , as restantes células do conjunto deixam de contribuir de forma 
permanente para a produção de energia elétrica do módulo [23]. 
(3.1) 
−𝑉𝐷𝐵 
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3.6.2. Díodos de Bloqueio 
 
Quando existem sistemas fotovoltaicos constituídos por módulos associados em paralelo, 
para além dos 𝐷𝐵  pode haver a necessidade de utilizar díodos de bloqueio ou                      
blocking (𝐷𝐵𝐿) [89]. Os 𝐷𝐵𝐿 são ligados em série com cada ramo de N módulos em 
série, com o objetivo de proteger esses N módulos contra correntes de curto-circuito e 
correntes inversas que possam advir dos outros ramos [89]. Estas correntes podem ser 
causadas por eventuais avarias ou aparecimento de diferentes tensões entre os ramos que 
são associados em paralelo [89]. A divergência de tensões pode ser provocada pelas 
diferentes características dos módulos associados em série em cada ramo ou pelo facto da 
corrente poder estar a ser desviada de algumas células ou módulos através de 𝐷𝐵 [89]. 
O ramo que apresenta uma menor tensão fica inversamente polarizado e passa a funcionar 
como uma carga para os demais ramos [89]. Desta forma, uma parte ou toda a corrente 
gerada pelos ramos que apresentam maior tensão fluirá pelo ramo de menor tensão, 
levando a um aumento da temperatura neste último e a uma perda de eficiência do         
sistema [89]. 
A associação mista de módulos fotovoltaicos devidamente protegidos com um 𝐷𝐵 por 









Figura 3.20 – Associação mista de módulos fotovoltaicos 



















Díodos de Bloqueio 







Se forem utilizados módulos fotovoltaicos do mesmo tipo é habitual não se utilizarem 
𝐷𝐵𝐿. Em vez disso é mais comum a colocação de fusíveis de proteção nos dois lados de 
cada ramo de modo a garantir a proteção contra sobreintensidades [67]. 
 
 
3.6.3. Fusíveis de Proteção 
 
Tal como os 𝐷𝐵𝐿, os fusíveis são utilizados nos sistemas fotovoltaicos com o objetivo de 
proteger ramos de módulos fotovoltaicos contra o fluxo de corrente inversa que pode 
advir de outros ramos com maior tensão. Os fusíveis de proteção devem ser 
dimensionados para correntes inversas maiores (em módulo) que a corrente 𝐼𝐶𝐶
𝑟  do 
módulo [70]. 
Os fusíveis devem ser colocados na saída de cada ramo de módulos em série, tanto no 
polo positivo como no polo negativo [70]. Segundo a norma IEC 60269-6, o fusível em 
causa deve ser próprio para funcionamento em corrente contínua (CC) e deve ser 
preferencialmente do tipo gPV que é uma espécie de fusíveis apropriada para 
funcionamento em sistemas fotovoltaicos pois apresenta alta durabilidade [70]. 
Os fusíveis de proteção têm vindo cada vez mais a substituir os 𝐷𝐵𝐿  em sistemas 
fotovoltaicas uma vez que estes últimos têm vindo a apresentar altos índices de falhas. 
Uma associação mista de módulos fotovoltaicos protegidos com fusíveis é apresentada 










Figura 3.21 – Associação mista de módulos fotovoltaicos com fusíveis de proteção [70]. 
Fusíveis 







3.6.4. Disposição dos Módulos 
 
No momento da instalação de módulos fotovoltaicos, existem algumas medidas que 
podem ser adotadas por forma a evitar ou minimizar a ocorrência de alguns tipos de 
sombreamentos. Relativamente à possibilidade de deposição de folhas ou neve é essencial 
que haja uma certa inclinação por forma a promover a remoção destas sujidades da 
superfície do módulo [67]. A existência de um ângulo mínimo de inclinação na ordem 
dos 12º funciona como um sistema de autolimpeza [90]. Por vezes, mesmo com uma certa 
inclinação, pode haver aprisionamentos na parte inferior do módulo [67]. 
A ocorrência de neve é um dos fenómenos meteorológicos que mais pode prejudicar               
a eficiência de um sistema fotovoltaico, pois os módulos podem ficar bastante              
cobertos [67]. Quando um módulo está inclinado, muito da neve que é depositada na sua 
superfície fica acumulada na parte inferior devido ao efeito da gravidade [67]. Neste 
sentido a disposição dos módulos pode assumir um papel importante no que diz respeito 
à tentativa de minimização dos efeitos adversos provocados pelo sombreamento [67]. 
Assim sendo, duas disposições possíveis de se proceder à colocação de módulos 
fotovoltaicos que eventualmente possam ficar sombreados pela deposição de uma camada 









Figura 3.22 – Módulo fotovoltaico sombreado devido a deposição de uma camada de 
neve: (a) módulo na posição horizontal; (b) módulo na posição vertical [67]. 
 
No exemplo da Figura 3.22 os módulos fotovoltaicos estão instalados na cobertura de 
uma habitação.  







Na Figura 3.22, a colocação de um módulo na posição horizontal (a) é a melhor solução 
pois apenas é afetado um ramo de células associadas em série. Deste modo, caso fosse 
adotado um 𝐷𝐵  por cada ramo, todas as restantes células do módulo estariam em 
produção [67]. 
Em contrapartida, ao ser colocado um módulo na vertical (b), todos os ramos ficariam 
sombreados pela neve. Deste modo, seguindo a mesma lógica de adoção de um 𝐷𝐵 por 
ramo, haveria repercussões mais negativas no que concerne à eficiência do módulo 
quando comparado com a solução horizontal [67]. 
Caso não seja considerada a proteção do módulo com 𝐷𝐵, a melhor solução seria adotar 




3.6.5. Valor da Resistência em Paralelo 
 
Como abordado na Secção 3.4, a curva I-V de uma célula ou módulo inversamente 
polarizado varia com o valor de 𝑅𝑃. Normalmente as células do tipo A são caracterizadas 
por um elevado valor de 𝑅𝑃 e as células do tipo B são caracterizadas por um baixo valor 
de 𝑅𝑃 [24]. Os pontos quentes podem surgir nos dois tipos de células, no entanto a forma 
como se manifestam é diferente [24]. 
Quando as células possuem um baixo valor de 𝑅𝑃  são verificadas [24] as seguintes 
evidências: 
 O sombreamento mais prejudicial para a ocorrência dos pontos quentes acontece 
quando a célula está totalmente sombreada; 
 O ponto quente ocorre devido à grande quantidade de corrente que flui numa 
pequena região da célula inversamente polarizada; 
 O ponto quente ocorre numa zona específica da célula;  
 O sobreaquecimento resultante da condição de ponto quente ocorre rapidamente, o 
que faz com que mais facilmente seja atingido o nível de rutura permanente do 
equipamento. 







Quando as células apresentam um elevado valor de 𝑅𝑃 são verificadas [24] as seguintes 
evidências: 
 O sombreamento mais prejudicial para a ocorrência dos pontos quentes acontece 
quando uma pequena fração da célula está sombreada; 
 O ponto quente ocorre devido à elevada quantidade de energia elétrica que é 
dissipada na célula inversamente polarizada; 
 O ponto quente ocorre de forma generalizada em toda a célula; 
 O sobreaquecimento resultante da condição de ponto quente ocorre de forma 
demorada, o que faz com que mais dificilmente seja atingido o nível de rutura 
permanente do equipamento. 
 
Um dos maiores desafios técnicos é identificar se as células têm um baixo valor de 𝑅𝑃 ou 
um elevado valor de 𝑅𝑃  e depois determinar quais os piores casos de sombreamento          
para cada valor de 𝑅𝑃 [24]. Sem a utilização de 𝐷𝐵, as células com baixo valor de 𝑅𝑃 
podem ser identificadas colocando uma célula de um conjunto série totalmente 
sombreada e observando de seguida a rapidez do seu aquecimento através de câmaras 
termográficas [24]. No entanto muitos módulos já trazem 𝐷𝐵 que não são removíveis. 
Neste caso só é possível determinar as células com baixo valor de 𝑅𝑃 através da análise 




















3.7. Teste de Resistência a Pontos Quentes 
O objetivo de um teste de resistência a pontos quentes é determinar a capacidade de um 
módulo fotovoltaico conseguir resistir aos efeitos do sobreaquecimento que possa ocorrer 
por formação de pontos quentes [85]. Deste modo, é analisado o estado de fusão das 
soldaduras bem como o grau de deterioração do encapsulamento das células [85]. Estes 
tipos de testes de qualidade devem ser efetuados em laboratórios especializados [85]. A 
metodologia de ensaio de resistência a pontos quentes em módulos fotovoltaicos de silício 
cristalino está estipulada na norma IEC 61215-10.9 [85]. 
Os ensaios de resistência a pontos quentes devem ser realizados a uma temperatura 
ambiente de 25°C ± 5°C e com uma velocidade do vento menor que 2m/s [85]. Qualquer 
dispositivo de proteção recomendado pelo fabricante deve ser instalado antes do módulo 
ser testado [85].  
 
Os equipamentos necessários para se efetuar um teste de resistência a pontos quentes [85] 
são: 
 Fonte de radiação 1: simulador de radiação solar ou fonte solar natural com uma 
irradiação maior ou igual a 700 W/m2, com uma não uniformidade inferior a            
± 2%, e uma estabilidade temporal de ± 5%; 
 
 Fonte de radiação 2: simulador de radiação solar de classe C ou fonte solar natural 
com uma irradiação de 1000 W/m2 ± 10%; 
 
 Traçador de curvas I-V; 
 
 Conjunto de coberturas opacas para sombreamento das células em incrementos de 
5%; 
 












Os procedimentos de teste [85] numa associação série de células de um módulo 
fotovoltaico não protegido por díodo de bypass são: 
 
1) Exposição do módulo não sombreado à fonte de radiação 1 com irradiação superior 
a 700 W/m2 e medição da curva I-V para determinação do valor de 𝐼𝑃𝑀𝑃. 
2) Com o módulo curto-circuitado é selecionada uma célula através de um dos 
seguintes métodos: 
a. Seleção da célula mais quente utilizando um medidor termográfico; 
b. Seleção da célula que causa o maior decréscimo na corrente de          
curto-circuito do módulo quando totalmente sombreada.  
3) A célula selecionada é totalmente sombreada e de seguida é verificada se a corrente 
𝐼𝐶𝐶 do módulo é menor que a corrente 𝐼𝑃𝑀𝑃 determinada em 1). Se esta condição 
não se verificar, a máxima dissipação de energia não pode ocorrer na célula 
sombreada para uma irradiação de 700 W/m2 nas células não sombreadas e portanto 
o teste de resistência deve saltar a etapa 4) e passar de imediato para a etapa 5). 
4)  Caso a corrente 𝐼𝐶𝐶 do módulo seja menor que a corrente 𝐼𝑃𝑀𝑃 determinada em 1), 
a área sombreada da célula selecionada deve ser gradualmente diminuída até que a 
corrente 𝐼𝐶𝐶 do módulo coincida o mais possível com 𝐼𝑃𝑀𝑃. No momento em que 
ambas as correntes se igualam, ocorre a máxima dissipação de energia na célula 
selecionada sujeita a sombreamento total. 
5) Exposição do módulo à fonte de radiação 2 com irradiação de aproximadamente 
1000 W/m2 e reajuste do sombreamento da célula selecionada para que a corrente 
𝐼𝐶𝐶 do módulo coincida o mais possível com a corrente 𝐼𝑃𝑀𝑃. 
6) Após 1h, o módulo é sujeito a um sombreamento provocado pela própria fonte de 
radiação e é verificado se a corrente 𝐼𝐶𝐶 do módulo não é maior que 10% da corrente 
𝐼𝑃𝑀𝑃.  
7) Após 30 minutos é retomada a irradiação de 1000 W/m2 na fonte de irradiação; 
8) As etapas 5), 6) e 7) voltam a ser repetidas num total de cinco vezes por forma a 
verificar se a célula selecionada passa no teste de resistência a pontos quentes.  







3.8. Medição Termográfica 
As inspeções periódicas são essenciais como medida preventiva e corretiva nos sistemas 
fotovoltaicos uma vez que garantem o controlo do surgimento de falhas que possam 
ocorrer e possam levar à degradação do desempenho do sistema fotovoltaico [70]. Assim 
sendo, mediante o cumprimento destas boas práticas de segurança é possível assegurar o 
bom funcionamento e o tempo de vida útil do equipamento fotovoltaico [70]. Atualmente 
existem vários métodos que podem ser utilizados na deteção de falhas nos sistemas 
fotovoltaicos, tais como: a obtenção das curvas I-V, a eletroluminescência e a           
termografia [91]. 
No que diz respeito ao controlo e deteção de pontos quentes em células ou módulos 
fotovoltaicos, a termografia é atualmente o método mais eficiente [91]. Através da 
utilização de câmaras termográficas como as apresentadas na Figura 3.23 é possível 
identificar e localizar de forma rápida e com alta precisão, quais as células ou              
módulos que estão em condição de ponto quente e qual o nível de temperatura de cada 
ponto quente [91]. Para além da medição terrestre que é apresentada na Figura 3.24, uma 
prática que começa a ser cada vez mais recorrente é a implementação de câmaras 
termográficas em drones como é apresentado na Figura 3.25 por forma a facilitar a análise 
de pontos quentes em grandes instalações fotovoltaicas como são o caso das centrais com 
grandes valores de potência instalada [92]. 
A primeira máquina termográfica foi inventada em 1929 pelo físico húngaro Kálmán 
Tihanyi, com propósito militar [91]. Atualmente a tecnologia termográfica tem muitas 
aplicações, podendo ser utilizada nas mais diversas áreas, tais como: medicina, 
meteorologia, vigilância e segurança noturna, construção civil, processos de fabrico, 
inspeção de equipamentos térmicos e circuitos elétricos [93]. A termografia começou 
apenas a ser utilizada na caracterização de sistemas fotovoltaicos em 1998 [91]. 
A tecnologia termográfica é baseada no princípio de que qualquer objeto emite radiação 
infravermelha num determinado comprimento de onda dependente da sua temperatura e 
do seu material [91]. A radiação emitida pode ser detetada mediante a utilização de uma 
câmara termográfica e convertida numa imagem visível que proporciona a informação da 
distribuição espacial da temperatura [91]. A deteção de pontos quentes através do uso 
desta tecnologia acaba por ser bastante fácil uma vez que é observada uma grande                   
a discrepância de temperatura nestes pontos em relação ao resto do dispositivo, como é 
apresentado na Figura 3.26 e na Figura 3.27. 






















Figura 3.24 – Medição termográfica terrestre [95]. Figura 3.25 – Medição termográfica aérea 











Figura 3.26 – Identificação de um ponto quente num 
módulo fotovoltaico através de uma imagem 
termográfica terrestre [96]. 
Figura 3.27 – Identificação de pontos quentes 
num conjunto de módulos de uma central 
fotovoltaica através de uma imagem termográfica 
aérea [92].  
 
 









4. Modelação Matemática 












Neste capítulo são apresentados o modelo elétrico e o modelo térmico utilizados para 
efetuar a simulação dos pontos quentes em sistemas fotovoltaicos. Os dados resultantes 
da utilização do modelo elétrico constituem as entradas do modelo térmico que permite 
analisar a evolução da temperatura do ponto quente de um módulo fotovoltaico 
sombreado ao longo do tempo. 
  







4.1. Modelação de um Sistema Fotovoltaico 
A conversão da radiação solar em energia elétrica através da utilização de painéis 
fotovoltaicos constitui um estudo teórico que pode ser realizado no âmbito da simulação 
computacional [90].  
Como consequência do interesse da comunidade atual em sistemas fotovoltaicos, o 
aproveitamento da radiação solar para a conversão em energia elétrica tem sido um tema 
de relevância no âmbito da modelação [90]. Assim é importante o estudo dos pontos 
quentes em sistemas fotovoltaicos. 
Neste trabalho é estudado o comportamento de um sistema fotovoltaico quando um 
módulo sombreado fica em condição de ponto quente. O sistema fotovoltaico modelado 
é constituído por módulos de silício monocristalino. 
Como mencionado na Secção 2.9, o funcionamento dos módulos fotovoltaicos pode ser 
descrito por uma curva característica I-V. A curva I-V de um módulo fotovoltaico não 
sombreado é definida para condições STC, i.e., temperatura de 25ºC equivalente a           
298,15 K e uma irradiação de 1000 W/m2 [90]. A curva I-V de um módulo fotovoltaico 
sombreado varia de acordo com o nível de sombreamento, podendo ter ou não pontos 
quentes. 
O circuito equivalente que representa, de forma genérica, os módulos do sistema 
fotovoltaico é o apresentado na Figura 2.14.  
4.1.1. Polarização Direta 
 
Para modelar um módulo fotovoltaico diretamente polarizado, o primeiro parâmetro que 
deve ser estipulado é a sua temperatura absoluta 𝑇. A unidade de temperatura utilizada 
na modelação dos módulos fotovoltaicos é o Kelvin [K]. Assim sendo é necessário ter em 
conta logo à partida a equivalência entre temperatura medida em graus Celsius [℃] e a 
temperatura medida em [K] que é dada por: 
(4.1 
𝑇[K] = 𝑇[°C] + 273,15 
 
(4.1) 







O segundo parâmetro que deve ser considerado na modelação elétrica de um sistema 
fotovoltaico é o potencial térmico. O potencial térmico de um módulo fotovoltaico varia 






em que 𝐾  é a constante de Boltzmann, 1,3 10−23  J/K; 𝑇 é a temperatura absoluta do 
módulo, medida em [K]; 𝑞 é a carga elétrica do eletrão, 1,6 10−19 C. 
 
O díodo 𝐷 da Figura 2.14 é caracterizado por um fator de idealidade 𝑚 que depende das 
impurezas da junção P-N do conjunto total de células fotovoltaicas que constituem o 














𝑟  é a tensão à potência máxima do módulo fotovoltaico em condições STC, 
medida em [V]; 𝑉𝐶𝐴
𝑟  é a tensão em circuito aberto do módulo fotovoltaico em condições 
STC, medida em [V]; 𝑉𝑇
𝑟 é o potencial térmico em condições STC, medido em [V];  𝐼𝑀𝐴𝑋
𝑟  
é a corrente à potência máxima do módulo fotovoltaico em condições STC, medida em 
[A]; 𝐼𝐶𝐶
𝑟  é a corrente de curto-circuito do módulo fotovoltaico em condições STC, medida 
em [A]. 
Todas as variáveis medidas em condições STC possuem um índice “r”. 
 
 
Como os valores de tensão e corrente utilizados em (4.3) dizem respeito a um módulo 
fotovoltaico constituído por 𝑁𝐶𝑆 células em série, o fator de idealidade de cada uma das 




















O díodo 𝐷 que representa a junção P-N do conjunto total de células que constituem o 
módulo tem associada uma corrente inversa máxima de saturação que em condições STC 














Quando um módulo fotovoltaico fica sujeito a condições de temperatura e/ou radiação 






















em que 𝑇𝑟  é a temperatura do módulo em condições STC, 298,15 K; 𝐸𝑔 é o hiato de 
energia do silício, 1,12 eV. 
 
Através da Figura 2.14 é verificado que a corrente 𝐼 gerada por um módulo fotovoltaico 
depende sempre da contribuição da correntes 𝐼𝑆 e das correntes de perda 𝐼𝐷 e 𝐼𝑃. Assim a 
corrente 𝐼 [98] é dada por:  
(4.7 
𝐼 = 𝐼𝑆 − 𝐼𝐷 − 𝐼𝑃  
Conhecendo o valor de impedância 𝑍 da carga a alimentar pelo módulo fotovoltaico, a 
corrente 𝐼 [1] é dada por:  
(4.8 
𝐼 = (𝐼𝑆 − 𝐼𝐷) (
𝑅𝑃
𝑅𝑆 + 𝑅𝑃 + 𝑍
) 
 
em que 𝑅𝑃 é o valor da resistência em paralelo do circuito equivalente, medida em [Ω]; 
𝑅𝑆 é o valor da resistência em série do circuito equivalente, medida em [Ω]. 
 
A corrente fotogerada 𝐼𝑆  depende da temperatura 𝑇 , da irradiação solar 𝐺  e do fator 



























em que 𝐺𝑟  é a irradiação solar em condições STC, 1000 W/m2; 𝐼𝐶𝐶  é a corrente de          
curto-circuito nas condições reais de funcionamento do módulo fotovoltaico, medida        
em [A]. 
 
A corrente 𝐼𝐶𝐶 consiste no valor máximo de corrente que o módulo fotovoltaico consegue 
gerar. Este valor de corrente é atingido quando 𝑉 = 0 V. Em condições de curto-circuito 
é assumido que toda a corrente fotogerada 𝐼𝑆 é direcionada para os terminais do módulo 
fotovoltaico, não ocorrendo perdas nem na junção P-N nem na resistência 𝑅𝑃, pelo que 
𝐼𝐷 = 0 A  e  𝐼𝑃 = 0 A. Nestas condições a corrente 𝐼 calculada em (4.7) é dada por:  
(4.10 
𝐼 = 𝐼𝑆 = 𝐼𝐶𝐶 
 
Quando o módulo fotovoltaico não está em condições de curto-circuito, a sua corrente 𝐼𝐷 
[98] é dada por:  
(4.11 
𝐼𝐷 = 𝐼0 (𝑒
𝑉+𝑅𝑆 𝐼
𝑁𝐶𝑆 𝑚′ 𝑉𝑇 − 1) 
Simplificando (4.11):  
(4.12 
 
𝐼𝐷 = 𝐼0 (𝑒
𝑉𝐷
𝑁𝐶𝑆 𝑚′ 𝑉𝑇 − 1) 
em que 𝑉𝐷 é a tensão aos terminais do díodo 𝐷 que representa a junção P-N do conjunto 
total de células que constituem o módulo, medida em [V]. 
 
A diferença entre a modelação do comportamento em polarização direta e polarização 
inversa de um módulo fotovoltaico reside no valor da corrente 𝐼𝑃 [98]. 




























Considerando (4.9), (4.12), (4.14) e substituindo em (4.7) a expressão global da          
corrente 𝐼 aos terminais de um módulo fotovoltaico diretamente polarizado é dada por:  
(4.15 






 𝛼 (𝑇 − 𝑇𝑟)) − 𝐼0 (𝑒
𝑉𝐷









4.1.2. Polarização Inversa 
 
Para modelar um módulo fotovoltaico inversamente polarizado são consideradas                   
(4.1) - (4.12). No entanto, para o cálculo da corrente 𝐼𝑃  é necessário considerar o 
acréscimo de uma corrente 𝐼𝑃𝑄  devido a uma fonte de corrente em série com 𝑅𝑃  no 
circuito equivalente da Figura 2.14. O circuito equivalente de um módulo fotovoltaico 







Figura 4.1 – Circuito equivalente de um módulo fotovoltaico inversamente polarizado [98]. 
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No circuito equivalente da Figura 4.1, a fonte de corrente 𝐼𝑃𝑄  representa o valor da 
corrente de fuga que leva à ocorrência de pontos quentes. É a corrente 𝐼𝑃𝑄 que vai ser 
responsável pela dissipação de energia no módulo fotovoltaico que está inversamente 
polarizado [20]. 
 




𝑉 + 𝑅𝑆 𝐼
𝑅𝑃
+ 𝐼𝑃𝑄 



















em que 𝑎 é um fator de correção; 𝑏 é o expoente do “efeito de avalanche”; 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 é a 
tensão de rutura do módulo fotovoltaico (valor negativo), medida em [V]. 
 
Considerando (4.9), (4.12), (4.17), (4.18) e substituindo em (4.7), a corrente 𝐼  aos 








𝛼 (𝑇 − 𝑇𝑟)) − 𝐼0 (𝑒
𝑉𝐷






























Na condição do módulo diretamente polarizado em que ocorre geração de energia elétrica, 
a tensão 𝑉  e a corrente 𝐼  assumem um valor positivo. Na condição do módulo 
inversamente polarizado em que ocorre dissipação de energia elétrica, a tensão 𝑉 ou a 
corrente 𝐼 assume um valor negativo. O valor total da energia referida à potência 𝑃 gerada 
ou dissipada no módulo é dada por:  
(4.20 
𝑃 = 𝑉 𝐼 








Para condições diferentes de STC, os parâmetros 𝑉𝑀𝐴𝑋  e 𝐼𝑀𝐴𝑋  são determinados 
mediante a análise das curvas I-V e P-V. O ponto constituído pelas coordenadas             





























4.2. Modelação Térmica de Pontos Quentes 
Quando uma célula fotovoltaica de um conjunto de células em série fica inversamente 
polarizada começa a haver um fluxo de correntes de fuga principalmente através de 
pequenas regiões da célula que contêm impurezas. Assim, a dissipação da energia da 
célula acaba por ocorrer essencialmente em áreas próximas ao centro dessas impurezas, 
o que leva consequentemente à formação do ponto quente [20]. 
Do ponto de vista térmico, para analisar as consequências de um ponto quente numa 
célula fotovoltaica é essencial conhecer primeiramente a área da célula que está sujeita 
ao ponto quente. A representação de uma célula fotovoltaica sombreada com 
identificação da área sujeita ao ponto quente 𝐴𝑃𝑄 face à área total da célula 𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 [20] 










Figura 4.2 – Célula fotovoltaica sombreada com 




A área 𝐴𝑃𝑄 sujeita a ponto quente  constitui a porção da célula que mais rapidamente está 
sujeita ao aumento da temperatura em condições de sombreamento parcial ou total. O 
valor da área 𝐴𝑃𝑄 depende do fabricante da célula fotovoltaica. Experimentalmente foi 
determinado que este valor pode variar entre os 5% e os 10% da área total da célula [20]. 
O modelo térmico que permite analisar a evolução da temperatura de um ponto quente 






























Figura 4.3 – Modelo térmico [20]. 
 
O modelo térmico da Figura 4.3 consiste em dois circuitos térmicos RC em série, 
compostos cada um por um conjunto de uma fonte de corrente em paralelo com uma 
capacitância e uma resistência [20]. A unidade de temperatura utilizada na modelação 
térmica é o [°C]. De seguida são apresentados os parâmetros inerentes ao modelo          
térmico [20] apresentado na Figura 4.3: 
𝑇𝑃𝑄 é a temperatura da área da célula sujeita a ponto quente quando sombreada, medida 
em [°C]; 𝑅𝑇𝐻𝑃𝑄  é a resistência térmica da área da célula sujeita a ponto quente quando 
sombreada, medida em [°C/W]; 𝐶𝑇𝐻𝑃𝑄  é a capacitância térmica da área da célula sujeita 
a ponto quente quando sombreada, medida em [°Cs/W]; 𝑇𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  é a temperatura da 
restante área da célula sombreada que não fica sujeita a ponto quente, medida em [°C]; 
𝑅𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  é a resistência térmica da restante área da célula sombreada que não fica sujeita 
a ponto quente, medida em [°C/W]; 𝐶𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  é a capacitância térmica da restante área da 
célula sombreada que não fica sujeita a ponto quente, medida em [°Cs/W]; 𝑇𝑎𝑚𝑏  é a 
temperatura ambiente, medida em [°C]; 𝛾 é o fator que expressa o nível de sombreamento 
da célula sombreada; 𝐺 é a irradiação solar nas restantes células não sombreadas, medida 



















Na Figura 4.3 o circuito RC superior composto por 𝑅𝑇𝐻𝑃𝑄  e 𝐶𝑇𝐻𝑃𝑄  modela o 
comportamento temporal da temperatura da área do ponto quente 𝐴𝑃𝑄  em função da 
energia dissipada 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 ; e o circuito RC inferior composto por 𝑅𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  e 𝐶𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  
modela o comportamento temporal da temperatura da célula fotovoltaica 𝑇𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  em 
função da irradiação solar 𝐺  e do fator 𝛾  que expressa o nível de sombreamento da        
célula [20].  
A potência dissipada 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠  na resistência 𝑅𝑃  só existe quando a célula sombreada está 
inversamente polarizada [20], sendo dada por:  
(4.22 
 
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 = 𝑅𝑃 𝐼𝑃
2 
 
em que 𝐼𝑃 é dada por (4.17) para uma célula sujeita a ponto quente. 
 
Os valores de 𝑅𝑇𝐻𝑃𝑄 , 𝑅𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 , 𝐶𝑇𝐻𝑃𝑄  e 𝐶𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  dependem dos materiais que 
constituem as camadas superiores da célula fotovoltaica sujeita a ponto quente, 
nomeadamente o material de encapsulamento (EVA) e o vidro temperado de cobertura, 
anteriormente apresentados na Figura 2.17 [20]. 
Uma vez que a maior parte do calor produzido pela célula fotovoltaica é dissipado na 
camada de vidro temperado, é válido supor que os valores destes parâmetros dependem 
apenas das propriedades da camada de vidro que cobre a célula [20]. 




























Contribuição i) da reduzida irradiação solar 𝛾 da célula 
 
em que 𝑙 é a espessura do vidro que cobre a célula fotovoltaica sujeita a ponto quente, 
medida em [m]; 𝑘  é a condutividade térmica do vidro, medida em [W/m°C]; 𝜌  é a 
densidade do vidro, medida em [Kg/m3]; Ϛ  é o calor específico do vidro, medido                  
em [J/Kg°C]. Os valores de 𝑙/𝑘 e 𝑙 𝜌 Ϛ vão ser considerados constantes para efeitos de 
simulação de qualquer tipo de célula, variando os parâmetros 𝑅𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 , 𝑅𝑇𝐻𝑃𝑄, 𝐶𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎e 
𝐶𝑇𝐻𝑃𝑄  apenas consoante o valor de 𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 e 𝐴𝑃𝑄 que se estipule. 
A partir do modelo térmico da Figura 4.3 é possível formular a evolução da temperatura 
𝑇𝑃𝑄 ao longo do tempo 𝑡. A temperatura 𝑇𝑃𝑄 [20] é dada por: 
 
Para 𝑡 < 𝑡𝑃𝑄:  
(4.27 
𝑇𝑃𝑄(𝑡) = 𝑇𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 + 𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 𝑅𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  𝐺 
 
 




















em que 𝑡𝑃𝑄 é o instante de tempo a partir do qual a célula fotovoltaica fica inversamente 







Contribuição ii) da energia dissipada 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 da célula 







O fator 𝛾 que expressa o nível de sombreamento da célula em relação à irradiação 𝐺 das 







em que 𝐺𝑠𝑜𝑚𝑏 é a irradiação solar na célula sombreada sujeita a ponto quente, medida       
em [W/m2]. 
Para uma célula fotovoltaica completamente sombreada 𝛾 = 0; para uma célula não 
sombreada 𝛾 = 1 [20]. 
 
A expressão (4.27) é válida para os instantes de tempo antes da célula fotovoltaica estar 
sujeita a ponto quente 𝑡 < 𝑡𝑃𝑄, pelo que a sua temperatura nestes instantes não depende 
do tempo, apenas depende da irradiação solar 𝐺 [20]. Em 𝑡 < 𝑡𝑃𝑄 a célula fotovoltaica 
está a funcionar nas mesmas condições de irradiação das restantes células do módulo 
fotovoltaico, 𝛾 = 1, estando portanto diretamente polarizada e com uma dissipação de 
energia nula 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 = 0 W [20].  
A expressão (4.28) é válida para os instantes de tempo 𝑡 ≥ 𝑡𝑃𝑄 em que a célula sombreada 
𝛾 < 1 está inversamente polarizada e fica sujeita à formação de pontos quentes. Quando 
𝑡 ≥ 𝑡𝑃𝑄 existem duas contribuições em (4.28) que vão determinar a temperatura 𝑇𝑃𝑄 da 
célula sombreada sujeita a ponto quente e que são dadas por: 
i) A contribuição da reduzida irradiação solar 𝛾 – promove a redução da temperatura 
da célula fotovoltaica ao longo do tempo segundo a constante 𝜏𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 [20] dada 
por: 
( 4 . 3 0  





ii) A contribuição da energia dissipada 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 – promove o aumento da temperatura 
da célula fotovoltaica ao longo do tempo segundo a constante 𝜏𝑃𝑄 [20] dada por: 
(4.31 
















Como a área total da célula fotovoltaica é muito maior que a área da célula sujeita a ponto 
quente (𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 ≫ 𝐴𝑃𝑄) então, através de (4.23) e (4.25) resulta que 𝑅𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 ≪ 𝑅𝑇𝐻𝑃𝑄 . 
Considerando que a área típica das células fotovoltaicas é 𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 ≪ 1m
2  resulta que 
𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 𝐺 𝑅𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 ≪ 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 𝑅𝑇𝐻𝑃𝑄 em (4.28). Por este motivo, apesar de 𝜏𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 𝜏𝑃𝑄, a 
contribuição ii) vai ser sempre maior que a contribuição i), daí ocorrer um aumento               
da temperatura da célula fotovoltaica quando está sombreada em vez de uma               
diminuição [20]. Mediante a utilização de díodos de bypass esta evidência pode não se 
verificar uma vez que a potência 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 é baixa. 
O modelo térmico apresentado na Figura 4.3 permite avaliar o intervalo de tempo máximo 
em que uma célula fotovoltaica pode permanecer em condição de ponto quente sem sofrer 
danos permanentes devido à temperatura excessiva. Esta avaliação é essencial para o 
desenvolvimento de técnicas de tolerância ao sombreamento que ativadas em campo 
poderão servir de forma eficaz para evitar os danos das células fotovoltaicas e a 
consequente perda de eficiência de todo o módulo fotovoltaico em situações de 
sombreamento [20]. 
O modelo térmico apresentado na Figura 4.3 pode ser utilizado num módulo fotovoltaico 
constituído por 𝑁𝐶𝑆 células em série. Neste sentido basta apenas considerar a área útil do 
módulo 𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  em vez de 𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  e também uma maior área 𝐴𝑃𝑄  em (4.23) - (4.28). 
Assim as expressões do modelo térmico em módulos fotovoltaicos são dadas por:  
(4.32 
𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝑁𝐶𝑆 𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 
(4.33 
 






























Contribuição i) da reduzida irradiação solar 𝛾 do módulo 
 
em que 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  é a área do módulo sujeita a ponto quente quando sombreada, medida 
em [m2]; 𝑅𝑇𝐻𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 é a resistência térmica da área do módulo sujeita a ponto quente 
quando sombreada, medida em [°C/W]; 𝐶𝑇𝐻𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 é a capacitância térmica da área do 
módulo sujeita a ponto quente quando sombreada, medida em [°Cs/W]; 𝑅𝑇𝐻𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  é a 
resistência térmica da restante área do módulo sombreado que não fica sujeita a ponto 
quente, medida em [°C/W]; 𝐶𝑇𝐻𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  é a capacitância térmica da restante área do módulo 
sombreado que não fica sujeita a ponto quente, medida em [°Cs/W]. 
 
Assim, para um módulo fotovoltaico, (4.27) e (4.28) passam a ser dados por: 
 
Para (𝑡 < 𝑡𝑃𝑄):  
(4.38 



























em que 𝛾  é o fator que expressa o nível de sombreamento do módulo em relação à 
irradiação 𝐺 dos restantes módulos em série não sombreados; 𝑡𝑃𝑄 é o instante de tempo 
a partir do qual o módulo fica sombreado, medido em [s]; 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 é a potência dissipada na 




Contribuição ii) da energia dissipada 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 do módulo 









5. Sistema Simulado 












Neste capítulo são apresentadas as configurações dos blocos mais importantes para a 
simulação de pontos quentes em painéis fotovoltaicos em código de MATLAB/Simulink, 
cujo comportamento dinâmico foi estudado nos Capítulos anteriores. 
 
  







5.1. Configuração do Modelo Elétrico 
As configurações dos blocos mais importantes para a simulação dos pontos quentes em 
painéis fotovoltaicos em código MATLAB/Simulink são apresentados neste capítulo. O 
método de integração utilizado para a resolução das equações de estado foi o ode45 
Dormand-prince, com passo variável e tolerância relativa de 1ms. O método ode45 
Dormand-prince permite intervalos de integração pequenos, possibilitando uma boa 
precisão. Este método é simples e robusto e é reconhecido como um bom método para a 
integração de equações. 
O módulo fotovoltaico é representado por um bloco que contém todos os blocos que 
estabelecem a modelação apresentada na Secção 4.1. O bloco que define o módulo 
fotovoltaico pode assumir duas configurações diferentes, dependendo se o módulo está 
não sombreado ou se está sombreado.  
O módulo fotovoltaico não sombreado é representado por um bloco designado de 
“Módulo Fotovoltaico” que é composto por dez entradas e duas saídas. As entradas são: 
a temperatura 𝑇 do módulo indicada por “T”, a irradiação solar 𝐺 no módulo indicada por 
“G”, a tensão 𝑉𝑀𝐴𝑋
𝑟  à máxima potência em condições STC indicada por “Vmax”, a 
corrente 𝐼𝑀𝐴𝑋
𝑟  à máxima potência em condições STC indicada por “Imax”, a tensão 𝑉𝐶𝐴 
em circuito aberto em condições STC indicada por “Vca”, a corrente 𝐼𝐶𝐶
𝑟  de curto-circuito 
em condições STC indicada por “Icc”, a variação da corrente de curto-circuito com a 
temperatura 𝛼  indicada por “KIcc”, a resistência em série 𝑅𝑆  indicada por “Rs”, a 
resistência em paralelo 𝑅𝑃 indicada por “Rp”, e o número de células em série no módulo 
𝑁𝐶𝑆  indicado por “NCS”. As saídas do bloco consistem nos terminais do módulo 
fotovoltaico, sendo que o terminal positivo é indicado por V+ e o terminal negativo é 
indicado por V-.  






















Figura 5.1 – Configuração em Simulink do módulo não sombreado. 
 
O módulo fotovoltaico sombreado é representado por um bloco também designado de 
“Módulo Fotovoltaico” que é composto por treze entradas e duas saídas. O bloco 
representativo de um módulo fotovoltaico sombreado apresenta, para além das mesmas 
dez entradas do bloco representativo de um módulo fotovoltaico não sombreado, mais 
três entradas adicionais: a tensão de rutura do módulo fotovoltaico 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 indicada por 
“Vrutura”, o fator de correção 𝑎 indicado por “a” e o expoente do efeito de avalanche 𝑏 
indicado por “b”. As saídas do bloco consistem nos terminais do módulo fotovoltaico, 
sendo que o terminal positivo é indicado por “V+” e o terminal negativo é indicado por 
“V-“.  


























Figura 5.2 – Configuração em Simulink do módulo sombreado. 
 
 
A determinação das curvas I-V de um sistema fotovoltaico constituído por um ou mais 
módulos fotovoltaicos requer a utilização de uma tensão variável e a verificação da 
corrente gerada pelo sistema para cada um dos níveis de tensão aplicados. A fonte de 
tensão variável é representada pelo bloco 1 designado por “Fonte de Tensão DC Variável 
(Representação da Tensão na Carga)”. A leitura dos valores de tensão variável aplicada e 
de corrente gerada são medidos, respetivamente, através da utilização de dois blocos 
designados por “Voltímetro” e “Amperímetro”. A representação da curva P-V é efetuada 
considerando (4.20). Os valores de tensão 𝑉, corrente 𝐼 e potência 𝑃 de cada módulo são 
determinados, respetivamente, pelos blocos designados de “V_Modulo”, “I_Modulo” e 
“P_Modulo”. A aplicação do bloco powergui continuos é essencial pois permite a leitura 
das grandezas do circuito equivalente do módulo.  
A configuração do bloco que determina as curvas I-V e P-V é apresentado na Figura 5.3. 
 





















Figura 5.3 – Configuração do bloco que determina as curvas I-V e P-V. 
 
O bloco 1 não tem entradas, apenas tem duas saídas que representam os terminais positivo 
“+” e negativo “-“ da carga a alimentar pelo módulo fotovoltaico. O valor da tensão 
variável 𝑉 obtida à saída do bloco 1 vai ser utilizado no bloco designado por “Módulo 
Fotovoltaico”.  












Figura 5.4 – Configuração do bloco 1 que determina a fonte de tensão DC variável. 
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em que Slope é o incremento contínuo de tensão no intervalo de tempo definido para 
representação da tensão no eixo das abcissas para definição da curva I-V, medido em 
[V/s]; 𝑉𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 é o valor de tensão global desejável que vai ser imposta a todo o sistema 
fotovoltaico para a observação da curva I-V, medido em [V]; 𝑡𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 é o tempo de 
simulação desejável, medido em [s].  
 
Os blocos “Módulo Fotovoltaico” apresentados na Figura 5.1 e na Figura 5.2 englobam 
o bloco 2, o bloco 3 e o bloco 4 que modelam o circuito equivalente da Figura 2.14. O 
bloco 2 representa a fonte de corrente 𝐼𝑆 e é designado por “Corrente Gerada pelo Feixe 
de Radiação Luminosa (Is_Modulo)”. O bloco 3 engloba todos os blocos relativos à 
simulação do comportamento do díodo 𝐷  que representa a junção P-N das células 
fotovoltaicas que constituem o módulo e é designado por “Díodo (Junção P-N)”. O         
bloco 4 diz respeito à parte do circuito relativa ao sombreamento do módulo fotovoltaico. 
O bloco 4 assume uma configuração diferente caso se considere um módulo não 
sombreado ou caso se considere um módulo sombreado.  
A configuração da parte do circuito do módulo que não depende do nível de 






















O bloco 2 tem cinco entradas e uma saída. As entradas são: a temperatura 𝑇 do módulo 
indicada por “T”, a variação da corrente de curto-circuito com a temperatura 𝛼 indicada 
por “KIcc”, a corrente 𝐼𝐶𝐶
𝑟  de curto-circuito em condições STC indicada por “Icc”, a 
irradiação solar 𝐺  indicada por “G” e o parâmetro constante da temperatura 𝑇𝑟  em 
condições STC indicado por “Tref”. A saída é a corrente 𝐼𝑆 indicada por “Is_Modulo”.  
A configuração do bloco 2 que determina a corrente 𝐼𝑆 considerando (4.9) é apresentada 























O bloco 3 engloba o bloco 5, o bloco 6, o bloco 7 e o bloco 8. O bloco 5 representa o 
potencial térmico das células fotovoltaicas 𝑉𝑇  e é designado por “Potencial Térmico 
(VT)”. O bloco 6 determina o fator de idealidade do díodo que representa a junção P-N 
de cada célula fotovoltaica que constitui o módulo 𝑚′  e é designado por “Fator de 
Idealidade Equivalente (m’)”. O bloco 7 engloba o bloco 9 e o bloco 10 relativos à 
corrente inversa máxima de saturação do díodo que representa a junção P-N do conjunto 
total de células que constituem o módulo 𝐼0 e é designado por “Corrente Inversa Máxima 
de Saturação do Díodo (I0_Modulo)”. O bloco 8 determina a corrente que passa no díodo 
que representa a junção P-N do conjunto total de células que constituem o módulo 𝐼𝐷 e é 
designado por “Corrente que passa no Díodo que representa a Junção P-N (Id_Modulo)”.  


































O bloco 5 tem uma entrada e uma saída. A entrada é a temperatura 𝑇 do módulo indicada 
por “T”. A saída é o potencial térmico das células fotovoltaicas 𝑉𝑇 indicado por “VT”. O 
parâmetro constante indicado por “K” representa a cosntante de Boltzmann 𝐾 , e o 
parâmetro constante designado por “q” representa a carga elétrica do eletrão 𝑞.   
A configuração do bloco 5 que determina o potencial térmico 𝑉𝑇 considerando (4.2) é 































O bloco 6 tem seis entradas e uma saída. As entradas são: o número de células em série 
do módulo 𝑁𝐶𝑆 indicado por “NCS”, a tensão à máxima potência 𝑉𝑀𝐴𝑋
𝑟  em condições 
STC  indicada por “Vmax”, a tensão em circuito aberto 𝑉𝐶𝐴
𝑟  em condições STC indicada 
por “Vca”, o potencial térmico 𝑉𝑇  das células fotovoltaicas em condições STC 
determinado no bloco 5 e indicado por “VT”, a corrente 𝐼𝑀𝐴𝑋
𝑟  à máxima potência em 
condições STC indicada por “Imax”, e a corrente 𝐼𝐶𝐶
𝑟  de curto-circuito em condições STC 
indicada por “Icc”. A saída é o fator de idealidade 𝑚′ do díodo que representa a junção 
P-N de cada célula fotovoltaica que constitui o módulo e é indicado por “ m’ ”.  
A configuração do bloco 6 que determina o fator de idealidade 𝑚′ considerando (4.3) e 
























O bloco 7 engloba o bloco 9 e o bloco 10. O bloco 9 determina a corrente inversa máxima 
de saturação 𝐼0
𝑟 do díodo 𝐷 que representa a junção P-N do conjunto total de células que 
constituem o módulo em condições STC  e é designado por “Corrente Inversa máxima de 
Saturação do Díodo na Referência (I0ref_Modulo)”. O bloco 10 determina o valor real 
da corrente inversa máxima de saturação 𝐼0 do díodo 𝐷 que representa a junção P-N e é 
designado por “Corrente Inversa máxima de Saturação do Díodo (I0_Modulo)”.  
A configuração do bloco 7 que engloba o bloco 9 e o bloco 10 que determinam a corrente 



























Figura 5.10 – Configuração do bloco 7 que engloba o bloco 9 e o bloco 10 que 












O bloco 9 tem sete entradas e uma saída. As entradas são: a corrente de curto-circuito 𝐼𝐶𝐶
𝑟  
em condições STC indicada por “Icc”, o fator de idealidade 𝑚′ determinado no bloco 6 e 
indicado por “ m’ ”, o número de células em série do módulo 𝑁𝐶𝑆 indicado por “NCS”, 
a temperatura 𝑇  do módulo indicada por “T”, a tensão 𝑉𝐶𝐴  em circuito aberto em 
condições STC indicada por “Vca”, e os parâmetros constantes da carga elétrica do 
eletrão 𝑞 indicada por  “q” e da constante de Boltzmann 𝐾 indicada por “K”. A saída é a 
corrente inversa máxima de saturação 𝐼0
𝑟 da junção P-N do conjunto total de células que 
constituem o módulo em condições STC indicada por “I0ref_Modulo”.  
A configuração do bloco 9 que determina a corrente 𝐼0
𝑟 considerando (4.5) é apresentada 






























O bloco 10 tem sete entradas e uma saída. As entradas são: a corrente inversa máxima de 
saturação 𝐼0
𝑟 da junção P-N do conjunto total de células que constituem o módulo em 
condições STC determinada no bloco 9 e indicada por “I0ref_Modulo”, a temperatura 𝑇 
do módulo indicada por “T”, o fator de idealidade 𝑚′ determinado no bloco 6 e indicado 
por “ m’ ”, e os parâmetros constantes da temperatura 𝑇𝑟 em condições STC indicado por 
“Tref”, da constante de Boltzmann 𝐾 indicada por “K”, da carga elétrica do eletrão 𝑞 
indicada por  “q”, e do hiato de energia do silício cristalino 𝐸𝑔 indicado por “Eg”. A saída 
é o valor real da corrente inversa máxima de saturação 𝐼0 da junção P-N do conjunto total 
de células que constituem o módulo em condições STC indicada por “I0ref_Modulo”.  
A configuração do bloco 10 que determina a corrente 𝐼0 considerando (4.6) é apresentada 
























O bloco 8 possui cinco entradas e uma saída. As entradas são: o fator de idealidade do 
díodo 𝑚′ determinado no bloco 6 e indicado por “ m’ ”, o potencial térmico das células 
fotovoltaicas 𝑉𝑇  indicado por “VT”, o número de células em série no módulo 𝑁𝐶𝑆 
indicado por “NCS”, o valor real da corrente inversa máxima de saturação do díodo que 
representa a junção P-N em condições STC 𝐼0 determinado no bloco 10 e indicado por 
“I0_Modulo”, e a tensão 𝑉𝐷 aos terminais do díodo 𝐷 que representa a junção P-N do 
conjunto total de células que constituem o módulo determinada no bloco 4 e indicada por 
“Vd”.  A saída do bloco 8 é a corrente 𝐼𝐷 que passa no díodo 𝐷 que representa a junção 
P-N do conjunto total de células que constituem o módulo indicada por “Id”.  
A configuração do bloco 8 que determina a corrente 𝐼𝐷 considerando (4.12) é apresentada 
















Figura 5.13 – Configuração do bloco 8 que determina a corrente 𝐼𝐷. 
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O bloco 4 diz respeito à parte do módulo que vai depender do nível de sombreamento. 
Quando o módulo está sombreado pode ficar inversamente polarizado, pelo que para ser 
possível a representação das curvas I-V e P-V de um módulo sombreado deve ser 
considerada uma configuração com a polarização inversa para determinar a corrente 𝐼𝑃. 
A corrente 𝐼𝑃 é indicada por “Ip” e é determinada considerando (4.13) para um módulo 
diretamente polarizado e (4.17) para um módulo inversamente polarizado. A corrente 𝐼 
que se obtém à saída do módulo é indicada por “I_Modulo” e é determinada pelo 
“Amperímetro” que implicitamente considera (4.7).  
A tensão 𝑉𝐷 aos terminais do díodo é indicada por “Vd” e é determinada pela soma da 
tensão 𝑉𝑅𝑆 aos terminais da resistência em série e da tensão 𝑉 aos terminais do módulo 
indicada por “V_Modulo”. A determinação da tensão 𝑉𝑅𝑆  é efetuada mediante a 
multiplicação do valor da resistência 𝑅𝑃  indicada por “Rp” com a corrente 𝐼  lida 
determinada pelo “Amperímetro”. A determinação da tensão 𝑉 do módulo é efetuada 
pelo “Voltímetro” que averigua o valor de tensão do módulo consoante o valor de tensão 
global que está a ser imposta a todo o sistema fotovoltaico pela “Rampa de Teste” 
apresentada na configuração do bloco 1 da fonte de tensão DC variável. No módulo 
diretamente polarizado são avaliados os valores de corrente 𝐼  em função dos valores 
positivos de tensão variável 𝑉. 
A configuração do bloco 4 de um módulo diretamente polarizado é apresentada na          







Figura 5.14 – Configuração do bloco 4 de um módulo diretamente polarizado. 
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Para simular um módulo inversamente polarizado deve ser considerado o circuito 
equivalente apresentado na Figura 4.1, pelo que é essencial implementar uma fonte de 
corrente 𝐼𝑃𝑄  em série com a resistência 𝑅𝑃 . O bloco 4 de um módulo inversamente 
polarizado contém o bloco 11 que representa a corrente de fuga 𝐼𝑃𝑄 e é designado por 
“Corrente em Ponto Quente devido a Polarização Inversa (Ipq_Modulo)”. No módulo 
inversamente polarizado são avaliados os valores de corrente 𝐼 em função de valores 
negativos de tensão variável 𝑉. 
A configuração do bloco 4 de um módulo inversamente polarizado é apresentada na 



































O bloco 11 tem cinco entradas e uma saída. As entradas são: a tensão 𝑉𝐷 aos terminais do 
díodo 𝐷 determinada no bloco 4 e indicada por “Vd”, a tensão de rutura do módulo 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 indicada por “Vrutura”, o fator de correção 𝑎 indicado por “a”, o expoente do 
efeito avalanche 𝑏 indicado por “b”, e a resistência 𝑅𝑃 indicada por “Rp”. A saída é a 
corrente de fuga 𝐼𝑃𝑄 indicada por “Ipq_Modulo”.  
A configuração do bloco 11 que determina a corrente 𝐼𝑃𝑄  considerando (4.18) é 































5.2. Configuração do Modelo Térmico 
O módulo fotovoltaico sujeito a ponto quente é representado por um bloco designado de 
“Módulo Fotovoltaico” que contém todos os blocos que estabelecem a modelação 
apresentada na Secção 4.2. O bloco “Módulo Fotovoltaico” é composto por dez entradas 
e duas saídas. As entradas são: a corrente 𝐼𝑃 determinada no bloco 4 do modelo elétrico 
e indicada por “Ip”, a resistência 𝑅𝑃 indicada por “Rp”, a temperatura ambiente 𝑇𝑎𝑚𝑏 
indicada por “Tamb”, a irradiação solar no módulo sombreado 𝐺𝑠𝑜𝑚𝑏  indicada por 
“Gsomb”, a irradiação solar nos módulos não sombreados 𝐺 indicada por “Gtotal”, a área 
do módulo sujeita a ponto quente 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  indicada por "Apq_modulo", a área útil do 
módulo 𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 indicada por “A_modulo”, o instante de tempo 𝑡𝑃𝑄 a partir do qual o 
módulo fica inversamente polarizado indicado por “t_PQ”, e os parâmetros constantes 
𝑙/𝑘 indicado por “l_k” e 𝑙 𝜌 Ϛ indicado por “l_rho_stigma”. As saídas são a temperatura 
𝑇𝑃𝑄 constante do ponto quente antes do módulo estar sombreado em 𝑡 < 𝑡𝑃𝑄 indicada por 
“T1_PQ”, e a temperatura 𝑇𝑃𝑄 do ponto quente nos instantes seguintes ao módulo estar 
inversamente polarizado em 𝑡 ≥ 𝑡𝑃𝑄 indicada por “T2_PQ”. A configuração em Simulink 























Figura 5.17 – Configuração em Simulink do módulo sujeito a ponto quente. 







O tempo que o módulo fotovoltaico em ponto quente demora até atingir a temperatura 
crítica de 150°C é determinado mediante a análise da evolução da temperatura do módulo 
a partir do instante em que este fica inversamente polarizado quando sombreado.  
Para representar a evolução da temperatura 𝑇𝑃𝑄  do módulo fotovoltaico ao longo do 
tempo 𝑡 é necessário estabelecer o instante de tempo inicial 𝑡𝑃𝑄 a partir do qual o módulo 
fica inversamente polarizado e o instante de tempo final 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 considerado para efeitos 
de simulação.  
O bloco “Módulo Fotovoltaico” apresentado na Figura 5.17 engloba o bloco 12 e o           
bloco 13 que modelam a evolução da temperatura do ponto quente antes e após o instante 
𝑡𝑃𝑄. O bloco 12 determina o valor constante de temperatura obtido no intervalo de tempo 
𝑡 ≤ 𝑡𝑃𝑄 e é designado por “Antes do Módulo ficar Inversamente Polarizado”. O bloco 13 
determina os valores de temperatura obtidos nos intervalos de tempo 𝑡 > 𝑡𝑃𝑄  e é 
designado por “Depois do Módulo ficar Inversamente Polarizado (Ponto Quente)”. 
O bloco 12 tem quatro entradas e uma saída. As entradas são: a temperatura ambiente 
𝑇𝑎𝑚𝑏 indicada por “Tamb”, a irradiação solar no módulo não sombreado 𝐺 indicada por 
“Gtotal”, a área útil do módulo 𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  indicada por “A_modulo”, e o parâmetro 
constante 𝑙/𝑘 indicado por “l_k”. A saída é a temperatura 𝑇𝑃𝑄 constante do ponto quente 
antes do módulo estar inversamente polarizado em 𝑡 < 𝑡𝑃𝑄 indicada por “T1_PQ”. Os 
instantes de tempo em que o bloco 12 está ativo para efeitos de simulação em 𝑡 < 𝑡𝑃𝑄 são 
estipulados através da rampa que tem como valor final 𝑡𝑃𝑄 que é indicado por “t_PQ”.  
A configuração do bloco 12 que determina a temperatura 𝑇𝑃𝑄 do módulo para 𝑡 < 𝑡𝑃𝑄 




































Figura 5.18 – Configuração do bloco 12 que determina a temperatura 𝑇𝑃𝑄 para 𝑡 < 𝑡𝑃𝑄. 
O bloco 13 engloba o bloco 14 e o bloco 15. O bloco 14 representa a contribuição i) da 
reduzida irradiação solar para a formação do ponto quente do módulo e é designado por 
“Contribuição de i) para o Ponto Quente”. O bloco 15 representa a contribuição ii) da 
energia dissipada 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 para a formação do ponto quente do módulo e é designado por 
“Contribuição de ii) para o Ponto Quente”. Os instantes de tempo em que o bloco 13 está 
ativo para efeitos de simulação em 𝑡 ≥ 𝑡𝑃𝑄 são estipulados através da rampa que tem 
como valor final 𝑡 = 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 que é indicado por “t”.  
A configuração do bloco 13 que determina a temperatura 𝑇𝑃𝑄 do módulo para 𝑡 ≥ 𝑡𝑃𝑄 
considerando (4.39) é apresentada na Figura 5.19.  
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O bloco 14 tem sete entradas e uma saída. As entradas são: a área útil do módulo 𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 
indicada por “A_modulo”, a irradiação solar no módulo não sombreado 𝐺 indicada por 
“Gtotal”, a irradiação solar no módulo sombreado 𝐺𝑠𝑜𝑚𝑏  indicada por “Gsomb”, o 
instante de tempo 𝑡𝑃𝑄 a partir do qual o módulo fica inversamente polarizado indicado 
por “t_PQ”, o instante de tempo 𝑡  da simulação indicado por “t”, e os parâmetros 
constantes 𝑙/𝑘  e indicado por “l_k” e 𝑙 𝜌 Ϛ indicado por “l_rho_stigma”. A saída é a 
contribuição i) da reduzida irradiação solar para a formação do ponto quente do módulo 
que é indicada por “Contribuição_i)”.  
A configuração do bloco 14 que determina a contribuição i) para a formação do ponto 
quente do módulo considerando a parcela “Contribuição i) da reduzida irradiação solar 𝛾 













Figura 5.20 – Configuração do bloco 14 que determina a contribuição i) para a formação 
















O bloco 15 tem três entradas e uma saída. As entradas são: a resistência 𝑅𝑃 indicada por 
“Rp”, a corrente que passa na resistência em paralelo 𝐼𝑃  determinada no bloco 4 do 
modelo elétrico e indicada por “Ip”, e a área da porção do módulo sujeita a ponto quente 
𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 indicada por "Apq_modulo". A saída é a contribuição ii) da energia dissipada 
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 para a formação do ponto quente do módulo que é indicada por “Contribuição_ii)”. 
A configuração do bloco 15 que determina a contribuição ii) para a formação do ponto 
quente do módulo considerando a parcela “Contribuição ii) da energia dissipada 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠 do 












Figura 5.21 – Configuração do bloco 15 que determina a contribuição ii) para a formação do ponto 































Neste capítulo são apresentadas os casos de estudo e os resultados obtidos, recorrendo 
a simulações computacionais realizadas em MATLAB/Simulink de modo a analisar o 
comportamento dos pontos quentes em sistemas fotovoltaicos através da utilização do 
















6.1. Caso de Estudo 1 – Análise das Curvas I-V e P-V 
O primeiro caso de estudo diz respeito à análise das curvas I-V e P-V de diferentes 
associações de módulos fotovoltaicos com iguais características elétricas. Primeiramente 
são apresentadas as curvas I-V e P-V do sistema fotovoltaico quando nenhum módulo 
fotovoltaico está sombreado. De seguida são analisadas as curvas I-V e P-V do sistema 
fotovoltaico quando um dos módulos do sistema está sombreado. Em condições de 
sombreamento vai ser então analisada a redução da energia elétrica gerada devido à 
ocorrência de um ponto quente, efetuando uma comparação entre o caso de 
sombreamento parcial ou total e o caso de utilização ou não de díodos de bypass para 
proteção dos módulos. Por fim são testados diversos valores de resistência 𝑅𝑃 e de tensão 
de rutura 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 por forma a analisar a influência que estes parâmetros têm na formação 
do ponto quente do módulo fotovoltaico sombreado.  
O sistema fotovoltaico em estudo foi simulado em MATLAB/Simulink considerando a 
modelação apresentada na Secção 4.1. Os módulos fotovoltaicos utilizados são de silício 
monocristalino. O módulo fotovoltaico considerado na simulação é o Isofotón I-53 e os 
parâmetros disponibilizados pelo fabricante são apresentados na Tabela 6.1 [99].  
 










Foi necessário determinar ainda os parâmetros da resistência 𝑅𝑃 e da resistência 𝑅𝑆 [40]. 
Os valores de 𝑅𝑃 e 𝑅𝑆 utilizados na simulação dos módulos Isofotón I-53, para uma 




Parâmetro Sigla Valor 
Tensão à máxima potência em condições STC 𝑉𝑀𝐴𝑋
𝑟  17,4 V 
Corrente à máxima potência em condições STC  𝐼𝑀𝐴𝑋
𝑟  3,05 A 
Tensão em circuito aberto em condições STC 𝑉𝐶𝐴
𝑟  21,65 V 
Corrente de curto-circuito em condições STC 𝐼𝐶𝐶
𝑟  3,27 A 
Variação da corrente de curto-circuito com a temperatura 𝛼 1,748 mA/°C 
Variação da tensão em circuito aberto com a temperatura 𝛽 −80 mV/°C 
Número de células em série no módulo 𝑁𝐶𝑆 36 
 












Os valores dos parâmetros constantes utilizados na simulação são apresentados na          
Tabela 6.3 [1].  
 









Os únicos parâmetros do modelo elétrico que podem variar o seu valor na simulação do 
sistema fotovoltaico são a temperatura 𝑇  dos módulos fotovoltaicos e a irradiação        
solar 𝐺 que se verifica na superfície dos mesmos. Neste caso, para efeitos de simulação 
elétrica do sombreamento e da formação de pontos quentes num sistema fotovoltaico foi 
considerada uma temperatura constante de 𝑇 = 𝑇𝑟 = 25 °C ≡ 298,15 K  em todos os 
módulos e uma irradiação variável conforme o módulo esteja sombreado ou não 
sombreado. O valor da temperatura em [K] é definido em (4.1). 
Para os módulos não sombreados é considerada uma irradiação 𝐺 = 𝐺𝑟 = 1000 W/m2. 
Para os módulos parcialmente sombreados é considerada uma irradiação                              
𝐺 = 500 W/m2. Para os módulos totalmente sombreados é considerada uma irradiação 





Parâmetro Sigla Valor 
Resistência em paralelo 𝑅𝑃 355,643 Ω 
Resistência em série 𝑅𝑆 0,528 Ω 
 
Parâmetro Sigla Valor 
Constante de Boltzmann 𝐾 1,38 × 10−23 J/K 
Carga elétrica do eletrão 𝑞 1,6 × 10−19 C 
Hiato de energia do silício cristalino 𝐸𝑔 1,12 eV 
Temperatura em condições STC 𝑇𝑟 25°C = 298,15 K 
Irradiação solar em condições STC 𝐺𝑟  1000 W/m2 
 
 







Para estudar o comportamento da curva I-V de um módulo fotovoltaico inversamente 
polarizado em condição de ponto quente é necessário considerar ainda os parâmetros 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑎 e 𝑏. Os parâmetros  𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑎 e 𝑏 não são especificados pelo fabricante do 
módulo fotovoltaico, pelo que se considera os valores adotados em [38]. Os valores de 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑎 e 𝑏  utilizados no modelo elétrico de um módulo fotovoltaico sombreado para 
uma configuração inicial de teste são apresentados na Tabela 6.4. 
 






Para maior facilidade na visualização e interpretação das curvas I-V do módulo 
sombreado foi assumido para cada módulo o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 apresentado em [38] de          
-10 V relativo a uma célula fotovoltaica. 
A simulação do modelo do sistema fotovoltaico em estudo pretende averiguar o quão 
prejudicial pode ser a formação de um ponto quente num módulo fotovoltaico sombreado 
no que respeita à quebra de produção de energia elétrica que pode ocorrer em todo o 
sistema fotovoltaico. A influência do ponto quente de um módulo fotovoltaico é analisada 
através do estudo das curvas I-V e P-V para as seguintes configurações do sistema 
fotovoltaico: 
 
 Sem sombreamento;    
 Com sombreamento e sem díodo de bypass;  
 Com sombreamento e com díodo de bypass; 
 Variação da resistência 𝑅𝑃;    





Parâmetro Sigla Valor 
Tensão de rutura do módulo fotovoltaico 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 −10 V 
Fator de correção 𝑎 1,93 
Expoente do efeito avalanche 𝑏 1,10 
             
 







6.1.1. Sem Sombreamento 
 
Por forma a comprovar o funcionamento do modelo elétrico adotado, foi primeiramente 
estudado o comportamento das curvas I-V e P-V características do sistema fotovoltaico 
sem sombreamento. Nestas condições e como os módulos são iguais, não existe a 
possibilidade de formação de pontos quentes. Assim, foram estudadas as curvas 
características relativas a:  
 1 Módulo fotovoltaico não sombreado (MNS);  
 Associação em série de 2 MNS;  
 Associação em paralelo de 2 MNS;  
 Associação mista de 2X2 MNS. 
 
1 Módulo fotovoltaico não sombreado (MNS) 
O bloco utilizado em Simulink para simular um MNS foi apresentado na Figura 5.1. 
Nestas condições de funcionamento, o módulo está sujeito a uma temperatura 𝑇 de 25℃ 
equivalente a 298,15 K e a uma irradiação solar 𝐺 de 1000 W/m2. As curvas I-V e P-V 






Figura 6.1 – Curva I-V do MNS. 
 
 










Figura 6.2 – Curva P-V do MNS. 
 
Na curva I-V apresentada na Figura 6.1, numa situação de curto-circuito 𝑉 = 0 V, a 
corrente 𝐼 que se verifica à saída do módulo fotovoltaico corresponde precisamente ao 
valor de 𝐼𝐶𝐶
𝑟 , i.e., 3,27 A. Relativamente à tensão 𝑉 aos terminais do módulo em circuito 
aberto 𝐼 = 0 A, esta assume precisamente o valor de 𝑉𝐶𝐴
𝑟 , i.e., 21,65 V. 
 
Na curva P-V apresentada na Figura 6.2, a máxima potência 𝑃𝑃𝑀𝑃 capaz de ser gerada 
pelo módulo fotovoltaico é de 47,72 W. Esta produção máxima de energia ocorre quando 
o módulo fotovoltaico tem uma tensão 𝑉𝑃𝑀𝑃 de 16,45 V aos seus terminais e está a gerar 




Associação em série de 2 MNS 
Uma associação de módulos fotovoltaicos em série tem a designação de string. As curvas     
I-V e P-V da string de dois MNS são apresentadas na Figura 6.3 e na Figura 6.4, 
respetivamente. 
 














Figura 6.4 – Curva P-V da string de dois MNS. 
 
Na curva I-V apresentada na Figura 6.3, a tensão 𝑉 aos terminais da string corresponde 
ao dobro da tensão que se verificava na Figura 6.1 relativa a um módulo fotovoltaico, 
para cada valor de corrente 𝐼 . Desta forma, a tensão em circuito aberto 𝑉𝐶𝐴  passa a 
corresponder ao dobro de 𝑉𝐶𝐴
𝑟 , i.e., 43,3 V. Relativamente à corrente 𝐼 gerada pela string, 
esta corresponde ao mesmo valor que é gerado por cada módulo fotovoltaico, pelo que a 
corrente máxima possível de ser gerada corresponde ao valor de 𝐼𝐶𝐶
𝑟 , i.e., 3,27 A. 
 







Na curva P-V apresentada na Figura 6.4, a máxima potência 𝑃𝑃𝑀𝑃 capaz de ser gerada 
pela string de dois módulos corresponde portanto ao dobro da potência gerada por um 
módulo, i.e., 95,45 W . Esta produção máxima de energia ocorre quando o módulo 
fotovoltaico tem uma tensão 𝑉𝑃𝑀𝑃  de 32,91 V aos seus terminais e está a gerar uma 
corrente 𝐼𝑃𝑀𝑃 de 2,9 A à saída. 
 
 
Associação em paralelo de 2 MNS 
As curvas I-V e P-V da associação em paralelo de 2 MNS são apresentadas na Figura 6.5 
e na Figura 6.6, respetivamente. 
 









Figura 6.6 – Curva P-V da associação em paralelo de dois MNS. 








Na curva I-V apresentada na Figura 6.5, a corrente 𝐼  capaz de ser gerada pelos dois 
módulos em paralelo corresponde ao dobro da corrente que se verificava na Figura 6.1 
relativa a um módulo fotovoltaico, para o mesmo valor de tensão 𝑉 . Desta forma, a 
corrente de curto circuito 𝐼𝐶𝐶  passa a corresponder ao dobro de 𝐼𝐶𝐶
𝑟 , i.e., 6,54 A . 
Relativamente à tensão 𝑉 aos terminais dos dois módulos em paralelo, esta corresponde 
ao mesmo valor individual de cada módulo fotovoltaico, pelo que a tensão máxima aos 
terminais da associação em paralelo dos dois módulos corresponde ao valor de 𝑉𝐶𝐴
𝑟 , i.e., 
21,65 V. 
 
Na curva P-V apresentada na Figura 6.6, a máxima potência 𝑃𝑃𝑀𝑃 capaz de ser gerada 
pelos dois módulos em paralelo corresponde ao dobro da potência gerada por um módulo, 
i.e., os mesmos 95,45 W que são obtidos numa string de dois módulos. Esta produção 
máxima de energia ocorre quando o módulo fotovoltaico tem uma tensão 𝑉𝑃𝑀𝑃  de 
16,45 V aos seus terminais e está a gerar uma corrente 𝐼𝑃𝑀𝑃 de 5,801 A à saída. 
 
Associação mista 2X2 MNS 
Uma associação mista composta por associações em paralelo de strings de módulos tem 
a designação de painel ou array. As curvas I-V e P-V do painel fotovoltaico 2X2 
constituído pela associação em paralelo de duas strings compostas por dois MNS cada 
são apresentadas na Figura 6.7 e na Figura 6.8, respetivamente. 
 
 
Figura 6.7 – Curva I-V do painel fotovoltaico composto por 2X2 MNS. 










Figura 6.8 – Curva P-V do painel fotovoltaico composto por 2X2 MNS. 
 
Na curva I-V apresentada na Figura 6.7, tanto a tensão 𝑉 como a corrente 𝐼 capaz de ser 
gerada pelo painel fotovoltaico correspondem ao dobro dos valores de tensão e corrente 
que se verificava na Figura 6.1 relativa a um módulo fotovoltaico. Desta forma, tal como 
acontece na string dos módulos, a tensão em circuito aberto 𝑉𝐶𝐴 corresponde ao dobro de 
𝑉𝐶𝐴
𝑟 , i.e., 43,3 V. Do mesmo modo, e tal como acontece na associação dos módulos em 
paralelo, a corrente de curto-circuito 𝐼𝐶𝐶 corresponde ao dobro de 𝐼𝐶𝐶
𝑟 , i.e., 6,54 A. 
 
Na curva P-V apresentada na Figura 6.8, a máxima potência 𝑃𝑃𝑀𝑃 capaz de ser gerada 
pelo painel fotovoltaico 2X2 corresponde ao quadruplo da potência gerada por um 
módulo, i.e., 190,9 W . Esta produção máxima de energia ocorre quando o módulo 
fotovoltaico tem uma tensão 𝑉𝑃𝑀𝑃  de 32,91 V aos seus terminais e está a gerar uma 
corrente 𝐼𝑃𝑀𝑃  de 5,801 A  à saída. Estes valores de tensão e corrente correspondem, 
respetivamente, aos valores de tensão à potência máxima 𝑉𝑃𝑀𝑃 da string dos módulos e 


















6.1.2. Com Sombreamento e Sem Díodo de Bypass 
 
 
Por forma a compreender o comportamento dos módulos sombreados, são analisadas as 
curvas I-V e P-V quando um dos módulos do sistema fotovoltaico está sombreado. 
Sabendo que num painel fotovoltaico ocorre uma geração de corrente 𝐼  com valor 
equivalente à corrente gerada pela associação de módulos em paralelo e uma tensão 𝑉 de 
valor equivalente à tensão de cada string, apenas é relevante analisar, no que respeita ao 
sombreamento, as curvas I-V e P-V da string de dois módulos e da associação em paralelo 
de dois módulos. Nesta primeira abordagem ao sombreamento, é considerada a 
inexistência de díodos de bypass para proteção dos módulos. Assim, foram estudadas as 
curvas características relativas a: 
 1 Módulo fotovoltaico sombreado (MS); 
 Associação em série de 1 MNS e 1 MS; 
 Associação em paralelo de 1 MNS e 1 MS. 
1 Módulo fotovoltaico sombreado (MS) 
O bloco utilizado em Simulink para simular um MS foi apresentado na Figura 5.2, 
desprezando a utilização do díodo de bypass. Nestas condições de funcionamento, o 
módulo está sujeito a uma temperatura 𝑇  de 25 ℃  equivalente a 298,15 K e a uma 
irradiação solar 𝐺  de 500 W/m2 numa situação em que se considera o módulo 
parcialmente sombreado (MS-P) e de 0 W/m2 numa situação em que se considera o 
módulo totalmente sombreado (MS-T). Admitindo a possibilidade do MS estar associado 
em série com um MNS, as curvas I-V e P-V do MS sem díodo de bypass são apresentadas 

























































Na Figura 6.9 e na Figura 6.10 são apresentadas, respetivamente, três curvas: as curvas    
I-V e P-V de referência, as curvas I-V e P-V relativas a um MS-P, e as curvas I-V e P-V 
relativas a um MS-T. A curva I-V de referência consiste na representação da componente 
direta e respetivo simétrico da curva I-V correspondente à quantidade de MNS que estão 
associados em série com o MS em causa. Neste caso de estudo, como se está a considerar 
strings de apenas dois módulos em série, a curva I-V de referência diz respeito à união da 
curva característica I-V de um MNS apresentada na Figura 6.1 e o respetivo simétrico.  
A componente direta (positiva) da curva I-V de referência é importante na medida em 
que permite efetuar a comparação da produção de energia que ocorre no MS com a 
produção de energia que ocorre no MNS. A componente simétrica (negativa) da curva        
I-V de referência apenas deve ser considerada caso o MS esteja associado em série com 
outros módulos. A representação da componente simétrica da curva I-V de referência é 
de extrema importância na análise de pontos quentes. A interseção da curva I-V do           
MS-P ou do MS-T com a componente simétrica da curva I-V de referência corresponde 
ao ponto de máxima dissipação de energia do MS em condições de ponto quente. 
Na curva P-V da Figura 6.10, a energia máxima que pode ser dissipada pelo MS-P ou 
pelo MS-T em condições de ponto quente é de 36,2 W. A máxima dissipação de energia 
ocorre quando o módulo fotovoltaico está inversamente polarizado com uma tensão 𝑉 de 
−11,24 V e uma corrente 𝐼 de 3,221 A. Na situação de máxima dissipação de energia o 
valor de tensão 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 considerado é atingido, pelo que ocorre a destruição das células 
do MS num espaço de tempo relativamente curto. A curva I-V inversa do MS assume o 
comportamento característico de um módulo do tipo B uma vez que o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 
do MS é menor (em módulo) que a tensão 𝑉𝑃𝑀𝑃 verificada no ponto de máxima potência 
do MNS com o qual está associado em série pois |−10𝑉| < 16,45 V.  
 
Apenas se verifica produção de energia no MS quando este se encontra diretamente 
polarizado. Quando assim é, na curva P-V apresentada na Figura 6.10, o módulo 
fotovoltaico em estudo tem uma produção máxima 𝑃𝑃𝑀𝑃 de 22,53 W quando MS-P e de 












Associação em série de 1 MNS e 1 MS 
 
 
As curvas I-V e P-V da string de 1 MNS e 1 MS sem díodo de bypass são apresentadas 




Figura 6.11 – Curvas I-V da string de 1 MNS e 1 MS sem díodo de bypass. 
 
 


















Na curva I-V apresentada na Figura 6.11, a corrente de curto-circuito 𝐼𝐶𝐶 da string é um 
pouco inferior a 𝐼𝐶𝐶
𝑟 . Isto ocorre porque a corrente 𝐼𝐶𝐶 da string vai assumir o valor da 
corrente do MS quando este está a funcionar no ponto de máxima dissipação de energia 
devido ao ponto quente, i.e., quando 𝐼 = 3,221 A. A energia dissipada no MS consiste na 
energia que deixa de ser produzida pelo MNS. Quando a tensão da string é nula 𝑉 = 0 V, 
o MS está a funcionar no ponto de máxima dissipação de energia com uma tensão inversa          
𝑉 = −11,24 V e o MNS está a funcionar com o valor de tensão 𝑉 = 11,24 V para o 
mesmo valor de corrente 𝐼 = 3,221 A . As curvas de referência da Figura 6.11 e da       
Figura 6.12 dizem respeito à curva I-V e à curva P-V da string de dois MNS apresentada 
na Figura 6.3 e na Figura 6.4, respetivamente. 
 
Os primeiros valores de tensão da curva I-V da string correspondem à soma entre cada 
um dos valores de tensão inversa do MS que são inferiores (em módulo) a 𝑉 = −11,24 V 
com cada um dos respetivos valores de tensão do MNS superiores a 𝑉 = 11,24 V para 
um mesmo valor de corrente inferior a 𝐼 = 3,221 A. Assim, quando a tensão do MS é  
nula 𝑉 = 0 V, a tensão da string corresponde ao valor de 𝑉 do MNS no ponto que a 
corrente 𝐼 assume o valor da corrente 𝐼𝐶𝐶 do MS.  
 
Para valores de tensão 𝑉  superiores a 𝑉𝐶𝐴
𝑟 = 21,65 V , a curva I-V da string passa a 
assumir aproximadamente o comportamento direto da curva I-V do MS apresentada na 
Figura 6.9, até atingir uma tensão máxima 𝑉𝐶𝐴 correspondente à soma das tensões 𝑉𝐶𝐴
𝑟  do 
MNS e 𝑉𝐶𝐴 do MS.  
 
Se o MS for MS-P, a string apenas é capaz de fornecer uma parte da energia, pelo que se 
verifica um “degrau” e uma pequena redução do valor de 𝑉𝐶𝐴 da string na curva I-V 
apresentada na Figura 6.11. Se o MS for MS-T não se verifica nenhum “degrau” na curva 
I-V apresentada na Figura 6.11, no entanto a produção é drasticamente afetada uma vez 
que não existe uma contribuição de tensão positiva por parte do MS-T para a produção 
de energia da string, pelo que 𝑉𝐶𝐴 da string corresponde apenas ao valor de 𝑉𝐶𝐴
𝑟  de um 
MNS. 
 
Na curva P-V apresentada na Figura 6.12, a máxima potência 𝑃𝑃𝑀𝑃 capaz de ser gerada 
pela string é de 51,63 W quando o MS é MS-P, e é de 18,38 W quando o MS é MS-T. 
Evidentemente que é uma quebra de produção significativa face à produção de energia de 
95,45 W que ocorre na string composta por 2 MNS que é representada pela curva de 
referência. 








Associação em paralelo de 1 MNS e 1 MS 
As curvas I-V e P-V da associação em paralelo de 1 MNS e 1 MS sem díodo de bypass 



























Na curva I-V apresentada na Figura 6.13, o nível de sombreamento do MS da associação 
em paralelo apenas vai influenciar a corrente de curto-circuito 𝐼𝐶𝐶 do conjunto. Quando 
um dos módulos associados em paralelo está sombreado não ocorre dissipação de energia 
no MS, pelo que não se verifica nenhum “degrau” na Figura 6.13. As curvas de referência 
da Figura 6.13 e da Figura 6.14 dizem respeito à curva I-V e à curva P-V da associação 
em paralelo de dois MNS apresentada na Figura 6.5 e na Figura 6.6, respetivamente. 
  
Na curva P-V apresentada na Figura 6.14, a máxima potência 𝑃𝑃𝑀𝑃 capaz de ser gerada 
pela associação de módulos em paralelo é de 70,25 W quando MS-P, e é de 44,98 W 
quando MS-T. Esta produção máxima de energia ocorre quando a associação de módulos 
em paralelo tem uma tensão 𝑉𝑃𝑀𝑃 de 16,11 V aos seus terminais. A quebra de produção 
da associação em paralelo de 1 MNS e 1 MS face à produção de energia de 95,45 W que 
ocorre numa associação em paralelo de 2 MNS representada pela curva de referência, é 
menor que a quebra de produção que ocorre na string de 1 MNS e 1 MS  face a uma string 




6.1.3. Com Sombreamento e Com Díodo de Bypass 
Por forma a compreender o efeito do díodo de bypass na proteção dos módulos 
fotovoltaicos contra a formação de pontos quentes, foram estudadas as curvas I-V e P-V 
em condições de sombreamento de um dos módulos do sistema, protegido com um díodo 
de bypass colocado em anti-paralelo. Os díodos de bypass adotados nesta configuração 
do sistema fotovoltaico desenvolvem uma tensão de 0,7 V aos seus terminais quando o 
módulo sombreado está inversamente polarizado. Assim, foram estudadas as curvas 
características relativas a: 
 1 MS; 
 Associação em série de 1 MNS e 1 MS; 















O bloco utilizado em Simulink para simular um MS foi apresentado na Figura 5.2, 
considerando a utilização do díodo de bypass. Nestas condições de funcionamento, o 
módulo está sujeito a uma temperatura 𝑇  de 25 ℃  equivalente a 298,15 K e a uma 
irradiação solar 𝐺 de 500 W/m2 numa situação em que se considera MS-P e de 0 W/m2 
numa situação em que se considera MS-T. Admitindo a possibilidade do MS estar 
associado em série com um MNS, as curvas I-V e  P-V do MS com díodo de bypass são 




Figura 6.15 – Curvas I-V do MS com díodo de bypass. 
 
















Na curva P-V apresentada na Figura 6.16, mediante a utilização do díodo de bypass a 
energia máxima que pode ser dissipada pelo MS em condições de ponto quente é de 
2,284 W. Deste modo, a utilização do díodo de bypass permite que se dissipe menos 
33,916 W no ponto de máxima dissipação de energia comparativamente com aquilo que 
se verifica na Figura 6.10 relativamente a uma situação de inexistência de díodo de 
bypass. O díodo de bypass fica diretamente polarizado quando o módulo fotovoltaico está 
inversamente polarizado, pelo que desenvolve uma tensão inversa máxima de −0,7 V. 
Deste modo, como a tensão inversa do módulo fotovoltico fica limitada nos −0,7 V, a 
energia máxima que é dissipada atinge um valor praticamente insignificante de 2,284 W 
face à energia máxima que pode ser produzida por um MNS de 47,72 W apresentado na 
Figura 6.2.  
 
 
Associação em série de 1 MNS e 1 MS 
 
As curvas I-V e P-V da string de 1 MNS e 1 MS com díodo de bypass são apresentadas 




















Figura 6.18 – Curvas P-V da string de 1 MNS e 1 MS com díodo de bypass. 
 
Na curva I-V apresentada na Figura 6.17, a corrente de curto-circuito 𝐼𝐶𝐶 da string assume 
praticamente o mesmo valor de 𝐼𝐶𝐶
𝑟  pois a corrente no ponto de máxima dissipação de 
energia do MS com díodo de bypass é de 3,263 A . Quando a tensão da string é                     
nula 𝑉 = 0 V significa que o MS está a funcionar no ponto de máxima dissipação de 
energia com uma tensão inversa 𝑉 = −0,7 V e o MNS está a funcionar com o valor de 
tensão 𝑉 = 0,7 V para o mesmo valor de corrente 𝐼 = 3,263 A.  
  
Como a energia gerada pelo MNS é pouco dissipada no MS protegido com díodo de 
bypass, a curva I-V da string assume praticamente a mesma forma da curva I-V do MNS 
apresentada na Figura 6.1 para valores de tensão 𝑉  inferiores a 𝑉𝐶𝐴
𝑟 = 21,65 V. Para 
valores de tensão superiores a 𝑉𝐶𝐴
𝑟 , a curva I-V da string passa a assumir 
aproximadamente o comportamento direto da curva I-V do MS apresentada na Figura 6.9, 
até atingir uma tensão máxima 𝑉𝐶𝐴 correspondente à soma das tensões 𝑉𝐶𝐴
𝑟  do MNS e 𝑉𝐶𝐴 
do MS.  
  
Se o MS for MS-P, a string apenas é capaz de fornecer uma parte da energia, pelo que se 
verifica um “degrau” e uma pequena redução do valor de 𝑉𝐶𝐴 da string na curva I-V 
apresentada na Figura 6.17. Se o MS for MS-T não se verifica nenhum “degrau” na curva 
I-V apresentada na Figura 6.17, no entanto a produção é drasticamente afetada uma vez 
que não existe uma contribuição de tensão positiva por parte do MS-T para a produção 
de energia da string, pelo que 𝑉𝐶𝐴 da string corresponde apenas ao valor de 𝑉𝐶𝐴














 Na curva P-V apresentada na Figura 6.18, a máxima potência 𝑃𝑃𝑀𝑃 capaz de ser gerada 
pela string é de 51,63 W quando o MS é MS-P, e é de 45,51 W quando o MS é MS-T. 
Comparativamente com o que foi verificado na Figura 6.12, a quebra de produção global 
que ocorre na string devido a ponto quente é bastante menos significativa se o MS estiver 
protegido por díodo de bypass pois menor quantidade de energia produzida pelo MNS é 
dissipada no MS. No entanto, quando o MS é MS-P a potência máxima capaz de ser 
gerada pela string no PMP assume precisamente o mesmo valor de 51,63 W quer o 





Associação em paralelo de 1 MNS e 1 MS 
 
As curvas I-V e P-V da associação em paralelo de 1 MNS e 1 MS com díodo de bypass 





















Figura 6.20 – Curvas P-V a associação em paralelo de 1 MNS e 1 MS com díodo de bypass. 
 
Na curva I-V e na curva P-V apresentada na Figura 6.19 e na Figura 6.20, respetivamente, 
a utilização do díodo de bypass no módulo sombreado não altera em nada os níveis de 
produção de energia elétrica comparativamente com o que se verifica na Figura 6.13 e na 
Figura 6.14 relativas, respetivamente, às curvas I-V e P-V da associação em paralelo de 
1 MNS e 1 MS sem díodo de bypass. Assim, a máxima potência 𝑃𝑃𝑀𝑃 capaz de ser gerada  
pela associação em paralelo de 1 MNS e 1 MS com díodo de bypass é de 70,25 W quando 
MS-P, e é de 44,98 W quando MS-T. 
 
 
6.1.4. Variação da Resistência 𝑹𝑷 
 
Por forma a analisar a influência que a resistência 𝑅𝑃 tem no desempenho de um sistema 
fotovoltaico, foram estudadas as curvas I-V e P-V para quatro diferentes valores de 𝑅𝑃. 
Os valores de 𝑅𝑃  considerados para efeitos de simulação são: 20 Ω , 40 Ω , 100 Ω  e 
355,643 Ω . Estes valores são suficientemente distintos por forma a interpretar com 
clareza a variação das curvas características. Assim, foram estudadas as curvas 
características relativas a: 
 1 MNS; 
 1 MS-P sem díodo de bypass; 
















O bloco utilizado em Simulink para simular um MNS com diferentes valores de 𝑅𝑃 foi 
apresentado na Figura 5.1. As curvas I-V e P-V do MNS com diferentes valores de 𝑅𝑃 
são apresentadas na Figura 6.21 e na Figura 6.22, respetivamente. 
 
Figura 6.21 – Curvas I-V do MNS com diferentes valores de 𝑅𝑃. 
 
Figura 6.22 – Curvas P-V do MNS com diferentes valores de 𝑅𝑃. 
 
𝑅𝑃 = 355,643 Ω 
𝑅𝑃 = 100 Ω 
𝑅𝑃 = 40 Ω 
𝑅𝑃 = 20 Ω 
 
𝑅𝑃 = 355,643 Ω 
𝑅𝑃 = 100 Ω 
𝑅𝑃 = 40 Ω 
𝑅𝑃 = 20 Ω 
 







Na curva I-V e na curva P-V apresentada na Figura 6.21 e na Figura 6.22, respetivamente, 
quanto maior for o valor de 𝑅𝑃 do MNS, maior é a quantidade de energia produzida. 
Comparando as curvas I-V e P-V para elevados valores de 𝑅𝑃, a diferença de energia 
produzida é pouco notória uma vez que a curva I-V tende a assumir a forma ideal quanto 
maior for o valor de 𝑅𝑃. A curva I-V considerando 𝑅𝑃 = 355,643 Ω corresponde à curva 
já apresentada na Figura 6.1 pois este valor de 𝑅𝑃  consiste no valor adotado na 
configuração inicial de teste.  
 
 
1 MS-P sem díodo de bypass 
O bloco utilizado em Simulink para simular um MS-P com diferentes valores de 𝑅𝑃 foi 
apresentado na Figura 5.2, desprezando a utilização do díodo de bypass. Nestas condições 
de funcionamento, o módulo está sujeito a uma temperatura 𝑇 de 25℃ equivalente a 
298,15 K e a uma irradiação solar 𝐺 de 500 W/m2. Admitindo a possibilidade do MS-P 
estar associado em série com um MNS, as curvas I-V e P-V do MS-P sem díodo de bypass 
e com diferentes valores de 𝑅𝑃  são apresentadas na Figura 6.23 e na Figura 6.24, 
respetivamente. 
 
Figura 6.23 – Curvas I-V do MS-P sem díodo de bypass e com diferentes valores de 𝑅𝑃. 
 
𝑅𝑃 = 355,643 Ω 
𝑅𝑃 = 100 Ω 
𝑅𝑃 = 40 Ω 
𝑅𝑃 = 20 Ω 
Referência 
 








Figura 6.24 – Curvas P-V do MS-P sem díodo de bypass e com diferentes valores de 𝑅𝑃. 
 
 
Na Figura 6.23, para cada curva I-V do MS-P existe uma curva I-V de referência diferente 
consoante o valor de 𝑅𝑃  do MNS que poderá estar associado em série com o MS-P. 
Considerando que os módulos associados em série têm o mesmo valor de 𝑅𝑃, quanto 
maior esse valor de 𝑅𝑃, maior a quantidade de energia máxima que pode ser dissipada no 
MS-P. O MS-P tem uma dissipação máxima de energia de 36,2 W  quando                         
𝑅𝑃 = 355,643 Ω  e de 18,46 W  quando 𝑅𝑃 = 20 Ω . Para qualquer valor de tensão 
inversa não superior (em módulo) à tensão no ponto de máxima dissipação, quanto menor 
for o valor de 𝑅𝑃, maior é a quantidade de energia dissipada no MS-P uma vez que a 
corrente é maior para um mesmo valor de tensão inversa. A curva I-V com                            
𝑅𝑃 = 355,643 Ω corresponde à curva já apresentada na Figura 6.9 pois este valor de 𝑅𝑃 
consiste no valor adotado para a configuração inicial de teste. 
 
 
Associação em série de 1 MNS e 1 MS-P sem díodo de bypass 
As curvas I-V e P-V da string de 1 MNS e 1 MS-P sem díodo de bypass e com diferentes 
valores de 𝑅𝑃 são apresentadas na Figura 6.25 e na Figura 6.26, respetivamente. 
 
𝑅𝑃 = 355,643 Ω 
𝑅𝑃 = 100 Ω 
𝑅𝑃 = 40 Ω 
𝑅𝑃 = 20 Ω 
 









Figura 6.25 – Curvas I-V da string de 1 MNS e 1 MS-P sem díodo de bypass e com 
diferentes valores de 𝑅𝑃. 
 
Figura 6.26 – Curvas P-V da string de 1 MNS e 1 MS-P sem díodo de bypass e com 
diferentes valores de 𝑅𝑃. 
A corrente no ponto de máxima dissipação do MS-P varia consoante o valor de 𝑅𝑃, i.e., 
é menor quanto menor o valor de 𝑅𝑃 . Desta forma, na curva I-V apresentada na             
Figura 6.25, o valor da corrente 𝐼𝐶𝐶 da string também é menor quanto menor o 𝑅𝑃. Na 
curva P-V apresentada na Figura 6.26, caso os módulos que compõem a string tenham                            
𝑅𝑃 = 355,643 Ω, a produção máxima de energia 𝑃𝑃𝑀𝑃 da string é de 51,63 W, e caso os  
 módulos tenham 𝑅𝑃 = 20 Ω,  a produção máxima de energia 𝑃𝑃𝑀𝑃  da string é de      
28,61 W. 
𝑅𝑃 = 355,643 Ω 
𝑅𝑃 = 100 Ω 
𝑅𝑃 = 40 Ω 
𝑅𝑃 = 20 Ω 
Referência 
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𝑅𝑃 = 20 Ω 
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6.1.5. Variação da Tensão 𝑽𝒓𝒖𝒕𝒖𝒓𝒂 
Por forma a analisar a influência que a tensão de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎  tem no desempenho de um 
sistema fotovoltaico, foram estudadas as curvas I-V e P-V para quatro diferentes valores 
de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 . Os valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎  considerados para efeitos de simulação são: 
−10 𝑉,−20 𝑉, −30 𝑉 e −40 𝑉. Estes valores são suficientemente distintos por forma a 
interpretar com clareza a variação das curvas características. Assim, foram estudadas as 
curvas características relativas a: 
 1 MS-P sem díodo de bypass; 
 Associação em série de 1 MNS e 1 MS-P sem díodo de bypass.  
 
1 MS-P sem díodo de bypass 
O bloco utilizado em Simulink para simular um MS-P com diferentes valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 
foi apresentado na Figura 5.2, desprezando a utilização do díodo de bypass. Nestas 
condições de funcionamento, o módulo está sujeito a uma temperatura 𝑇  de 25 ℃ 
equivalente a 298,15 K e a uma irradiação solar 𝐺  de 500 W/m2. Admitindo a 
possibilidade do MS-P estar associado em série com um MNS, as curvas I-V e P-V do 
MS-P sem díodo de bypass e com diferentes valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎  são apresentadas na 
Figura 6.27 e na Figura 6.28, respetivamente. 
 
Figura 6.27 – Curvas I-V do MS-P sem díodo de bypass e com diferentes valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎. 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −20 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −30 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −40 V 
Referência 
 
























Figura 6.28 – Curvas P-V do MS-P sem díodo de bypass e com diferentes valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎. 
 
 
Na Figura 6.27 existe só uma curva I-V de referência porque a variação de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 de um 
módulo fotovoltaico não altera o comportamento direto da curva I-V nem do seu respetivo 
simétrico, apenas altera o seu comportamento inverso que só é considerado quando o 
módulo está inversamente polarizado.  
Na curva I-V apresentada na Figura 6.27 e na curva P-V apresentada na Figura 6.28, 
quanto mais perto do ponto simétrico de máxima potência de referência 𝑉 = −16,45 V 
estiver o ponto de interseção da componente inversa da curva I-V do MS-P com a curva 
de referência, maior é a quantidade máxima de energia capaz de ser dissipada pelo         
MS-P. Quando 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −20 V, −30 V e −40 V, o MS-P atinge a máxima dissipação 
de energia quando tem aos seus terminais uma tensão maior (em módulo) que a tensão no 
ponto simétrico de máxima potência, pelo que se atribui uma designação de módulo do 
tipo A. Pelo motivo oposto, quando 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10 V o MS-P é do tipo B. A curva I-V 
com 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10 V corresponde à curva já apresentada na Figura 6.9 pois este valor 
de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 consiste no valor adotado para a configuração inicial de teste. 
 
 
Associação em série de 1 MNS e 1 MS-P sem díodo de bypass 
As curvas I-V e P-V da string de 1 MNS e 1 MS-P sem díodo de bypass e com diferentes 
valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 são apresentadas na Figura 6.29 e na Figura 6.30, respetivamente. 
 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −20 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −30 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −40 V 
 
 







Figura 6.29 – Curvas I-V da string de 1 MNS e 1 MS-P sem díodo de bypass e com diferentes 
valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎. 
 
Figura 6.30 – Curvas P-V da string de 1 MNS e 1 MS-P sem díodo de bypass e com diferentes 
valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎. 
A corrente no ponto de máxima dissipação do MS-P é menor quanto maior (em módulo) 
o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎. Desta forma, na curva I-V apresentada na Figura 6.29, o valor da 
corrente 𝐼𝐶𝐶 da string também é menor quanto maior (em módulo) o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎. 
Considerando uma tensão 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10 V , a corrente da string numa situação de 
máxima dissipação de energia em condições de ponto quente é de 3,221 A. Por outro 
lado, considerando um 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −40 V, a corrente da string numa situação de máxima  
dissipação de energia em condições de ponto quente é de 1,859 A. 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −20 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −30 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −40 V 
Referência 
 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −20 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −30 V 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −40 V 
Referência 
 







6.2. Caso de Estudo 2 – Análise Térmica do MS 
O segundo caso de estudo diz respeito à análise da evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄 
de um ponto quente formado num MS de uma string. Primeiramente a evolução da 
temperatura é testada para uma situação de utilização de díodo de bypass e para uma 
situação de não utilização de díodo de bypass. Na situação mais desfavorável de não 
utilização de díodo de bypass é de seguida analisada a evolução da temperatura 𝑇𝑃𝑄 para 
diferentes valores de resistência 𝑅𝑃 , diferentes valores de tensão 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎  e diferentes 
valores da área do módulo sujeita a ponto quente 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 . Para cada uma das 
simulações efetuadas é comparada a evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄  para um        
MS-P e para um MS-T.  
 
O sistema fotovoltaico em estudo foi simulado em MATLAB/Simulink considerando a 
modelação apresentada na Secção 4.2. A simulação do modelo térmico é efetuada numa 
string constituída por 1 MNS e 1 MS. Os parâmetros utilizados na simulação do modelo 
térmico são apresentados na Tabela 6.5.  
 













Parâmetro Sigla Valor 
Resistência em paralelo 𝑅𝑃 355,643 Ω 
Área útil do módulo  𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 0,8748 m
2 
Área da porção do módulo fotovoltaico sujeita a ponto quente 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 0,0486 m
2 
Espessura do vidro / Condutividade térmica do vidro 𝑙/𝑘 0,03402 °C m
2/W 
Espessura do vidro x Densidade do vidro x Calor específico 
do vidro 
𝑙 𝜌 Ϛ 2695,47 J/°C m2 
Temperatura ambiente 𝑇𝑎𝑚𝑏 25 °C 
Irradiação solar no MNS 𝐺 1000 W/m2 
Irradiação solar no MS 𝐺𝑠𝑜𝑚𝑏 
MS-P → 500 W/m2 
MS-T → 0 W/m2 
Instante de tempo a partir do qual o módulo fotovoltaico fica 
inversamente polarizado e começa a formar o ponto quente 
𝑡𝑃𝑄 5 s 
 







O valor de 𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 é dado considerando (4.32), na qual 𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 corresponde à área de 
cada uma das 36 células que constituem o módulo fotovoltaico Isofotón I-53. O valor de 
𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  utilizado foi de 243 cm
2 = 0,0243 m2  [38]. O valor de 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  não é 
fornecido pelo fabricante do módulo fotovoltaico, pelo que normalmente se considera um 
valor entre 5% e 10% da área útil do módulo [38]. Para a simulação do ponto quente no 
módulo fotovoltaico foi considerada uma área 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 correspondente à área ocupada 
por duas células fotovoltaicas, i.e., aproximadamente 5,5% de 𝐴𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜.  
Os valores constantes de 𝑙/𝑘 e 𝑙 𝜌 Ϛ são determinados com base em [20]. Em [20] foi 
considerado 𝑅𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 1,4 °C/W  e 𝐶𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 65,5 °Cs/W  para uma área total da 
célula 𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 243 cm
2 = 0,0243 m2. Assim, considerando (4.23) e (4.24):  
𝑙
𝑘
= 𝑅𝑇𝐻𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎  𝐴𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 
𝑙
𝑘
= 0,03402 °C m2/W 
 




𝑙 𝜌 Ϛ = 2695,47 J/ °C m2 
 
Para além dos parâmetros apresentados na Tabela 6.5, tem de ser ainda utilizado no 
modelo térmico o valor de 𝐼𝑃 do MS sujeito a ponto quente que resulta da utilização do 
modelo elétrico. 
A simulação térmica do ponto quente do módulo fotovoltaico em estudo pretende 
averiguar a evolução da temperatura do ponto quente desde o instante de tempo               
𝑡𝑃𝑄 = 5 s em que o módulo fotovoltaico fica sombreado e inversamente polarizado até 
ao instante 𝑡150℃ em que atinge a temperatura crítica de 150°C. O tempo decorrido entre 











 Utilização de díodo de bypass: 
o MS-P com e sem díodo de bypass; 
o MS-T com e sem díodo de bypass. 
 
 Variação da resistência 𝑅𝑃 do modelo elétrico: 
o MS-P sem díodo de bypass; 
o MS-T sem díodo de bypass. 
 
 Variação da tensão 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 do modelo elétrico: 
o MS-P sem díodo de bypass; 
o MS-T sem díodo de bypass. 
 
 Variação da área 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 : 
o MS-P sem díodo de bypass; 




6.2.1. Utilização do Díodo de Bypass 
Por forma a analisar a importância da utilização do díodo de bypass para minimização do 
aumento da temperatura do ponto quente, foram estudadas as curvas de 𝑇𝑃𝑄 em função 
do tempo 𝑡 para uma situação de utilização de díodo de bypass e para uma situação de 
não utilização de díodo de bypass.  
O bloco utilizado em Simulink para simular a evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄 de 
um MS foi apresentado na Figura 5.17. A corrente 𝐼𝑃 considerada é a que se verifica no 
ponto de máxima dissipação de energia do MS para a situação de utilização de díodo de 
bypass e para a situação de não utilização de díodo de bypass. As curvas da evolução 
temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄  do MS-P e do MS-T, com e sem díodo de bypass, são 
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Antes do instante 𝑡 = 5 s, a temperatura 𝑇𝑃𝑄 assume sempre o valor constante de 60℃ 
uma vez que o módulo fotovoltaico está diretamente polarizado sem sombreamento. A 
partir do instante 𝑡 = 5 s, o módulo fotovoltaico fica inversamente polarizado devido a 
sombreamento. Nas simulações efetuadas foram considerados os valores de 𝐼𝑃 obtidos 
para as situação de utilização ou não de díodo de bypass no ponto de máxima dissipação 
de energia da curva I-V do MS considerado na configuração inicial de teste, i.e., quando 
𝑉 = −11,24 V. Neste ponto de funcionamento, o valor de 𝐼𝑃 considerado é de 1,576 A 
para o MS-P e para o MS-T sem díodo de bypass, e é de 0,008 A para o MS-P e para o 
MS-T com díodo de bypass. 
Na Figura 6.31 e na Figura 6.32, para uma situação de utilização do díodo de bypass, o 
MS em vez de aumentar a temperatura ao longo do tempo, diminui. Isto ocorre porque 
considerando uma resistência 𝑅𝑃 = 355,643 Ω, a contribuição da reduzida irradiação 
solar 𝛾 é maior que a contribuição da energia dissipada 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑠  para o ponto quente do         
MS-P e do MS-T.  
Quanto à situação de não utilização do díodo de bypass, o MS-P atinge a temperatura 
crítica de 150℃ no instante de tempo 20,44s e o MS-T apenas atinge esse valor no instante 
de tempo 20,89s, i.e., passados 15,44s e 15,89s, respetivamente, desde o instante 𝑡𝑃𝑄. No 
instante de tempo 20,89s, caso o MS-P ou o MS-T estejam protegidos com díodo de 
bypass, a sua temperatura 𝑇𝑃𝑄 é de 56,45℃ e 53,73℃, respetivamente.  
 
 
6.2.2. Variação da Resistência 𝑹𝑷 
 
Por forma a analisar a influência que a resistência 𝑅𝑃 tem na evolução da temperatura do 
ponto quente de um MS, foram estudadas as curvas de 𝑇𝑃𝑄 em função do tempo 𝑡 para 
quatro diferentes valores de 𝑅𝑃. Os valores de 𝑅𝑃 considerados para efeitos de simulação 
são: 100 Ω, 150 Ω, 200 Ω e 355,643 Ω. Estes valores são suficientemente distintos por 
forma a interpretar com clareza a variação das curvas de 𝑇𝑃𝑄 num MS-P e num MS-T. 
O bloco utilizado em Simulink para simular a evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄 de 
um MS foi apresentado na Figura 5.17. As curvas da evolução temporal da temperatura 
𝑇𝑃𝑄  do MS-P e do MS-T sem díodo de bypass e com diferentes valores de 𝑅𝑃  são 
apresentadas na Figura 6.33 e na Figura 6.34, respetivamente. 










Figura 6.33 – Curvas da evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄  do MS-P sem díodo de bypass e com 






Figura 6.34 – Curvas da evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄 do MS-T sem díodo de bypass e com 
diferentes valores de 𝑅𝑃. 
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Nas simulações efetuadas foram considerados os valores de 𝐼𝑃 obtidos para cada valor de 
𝑅𝑃  no instante da curva I-V do MS em que 𝑉 = −10,24 V. Este valor corresponde à 
tensão inversa no ponto de máxima dissipação de energia do MS com o menor valor de 
𝑅𝑃 testado, i.e., 100 Ω. Neste ponto de funcionamento, o valor de 𝐼𝑃 considerado é de 
1,506 A para o MS-P e para o MS-T com 𝑅𝑃 = 100 Ω, é de 1,175 A para o MS-P e para 
o MS-T com 𝑅𝑃 = 150 Ω, é de 0,977 A para o MS-P e para o MS-T com 𝑅𝑃 = 200 Ω e 
é de 0,661 A para o MS-P e para o MS-T com 𝑅𝑃 = 355,643 Ω. 
Na Figura 6.33 e na Figura 6.34, quanto menor o valor de 𝑅𝑃, mais rapidamente o MS 
atinge a temperatura crítica de 150℃. Quando MS é MS-P e tem 𝑅𝑃 = 100 Ω, é atingida 
a temperatura de 150℃ após 94,6 s desde o instante 𝑡𝑃𝑄, e quando tem 𝑅𝑃 = 355,643 Ω 
é atingida essa mesma temperatura após 418,4 s. Por outro lado, quando o MS é MS-T e 
tem 𝑅𝑃 = 100 Ω, é atingida a temperatura de 150℃ após 119,9 s desde o instante 𝑡𝑃𝑄, e 






6.2.3. Variação da Tensão 𝑽𝒓𝒖𝒕𝒖𝒓𝒂 
Por forma a analisar a influência que a tensão 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 tem na evolução da temperatura do 
ponto quente de um MS, foram estudadas as curvas de 𝑇𝑃𝑄 em função do tempo 𝑡 para 
quatro diferentes valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎. Os valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 considerados para efeitos de 
simulação são: −10,0 V , 10,3 V , 10,6 V  e 10,9 V . Estes valores são suficientemente 
distintos por forma a interpretar com clareza a variação das curvas de 𝑇𝑃𝑄 num MS-P e 
num MS-T. 
O bloco utilizado em Simulink para simular a evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄 de 
um MS foi apresentado na Figura 5.17. As curvas da evolução temporal da temperatura 
𝑇𝑃𝑄 do MS-P e do MS-T sem díodo de bypass e com diferentes valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 são 
apresentadas na Figura 6.35 e na Figura 6.36, respetivamente. 
 
 









Figura 6.35 – Curvas da evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄  do MS-P sem díodo de 




Figura 6.36 – Curvas da evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄  do MS-T sem díodo de 
bypass e com diferentes valores de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎. 
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Nas simulações efetuadas foram considerados os valores de 𝐼𝑃 obtidos para cada valor de 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 no instante da curva I-V do MS em que 𝑉 = −11,24 V. Este valor corresponde à 
tensão inversa no ponto de máxima dissipação de energia do MS com o menor valor           
(em módulo) de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 testado, i.e., −10,0 V. Neste ponto de funcionamento, o valor de 
𝐼𝑃 considerado é de 1,576 A para o MS-P e para o MS-T com 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10,0 V, é de 
1,270 A para o MS-P e para o MS-T com 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10,3 V, é de 1,015 A para o MS-P 
e para o MS-T com 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10,6 V, e é de 0,8226 A para o MS-P e para o MS-T com 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10,9 V. 
Na Figura 6.35 e na Figura 6.36, quanto menor (em módulo) o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎, mais 
rapidamente o MS atinge a temperatura crítica de 150℃. Quando o MS é MS-P e tem 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10 V, é atingida a temperatura de 150℃ após 15,44 s desde o instante 𝑡𝑃𝑄, e 
quando tem 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10,9 V é atingida essa mesma temperatura após 83,5 s. Por outro 
lado, quando o MS é MS-T e tem 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10,0 V, é atingida a temperatura de 150℃ 
após 15,89 s desde o instante 𝑡𝑃𝑄 , e quando tem 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = −10,9 V  é atingida essa 
mesma temperatura após 103,8 s. Quanto maior (em módulo) o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎, mais 
notória é a diferença entre a velocidade de aumento da temperatura 𝑇𝑃𝑄 num MS-P face 
a um MS-T. 
 
 
6.2.4. Variação da Área 𝑨𝑷𝑸𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐 
 
Por forma a analisar a influência que a área 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 tem na evolução da temperatura do 
ponto quente de um MS, foram estudadas  curvas de 𝑇𝑃𝑄 em função do tempo 𝑡 para 
quatro diferentes valores de 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜. Os valores de 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 considerados para efeitos 
de simulação são: 0,0243 m2, 0,0486 m2, 0,0729 m2 e 0,0972 m2. Cada um destes valores 
de 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  corresponde precisamente à área ocupada por 1, 2, 3 e 4 células 
fotovoltaicas, respetivamente. 
O bloco utilizado em Simulink para simular a evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄 de 
um MS foi apresentado na Figura 5.17. As curvas da evolução temporal da temperatura 
𝑇𝑃𝑄 do MS-P e do MS-T sem díodo de bypass e com diferentes valores de 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 são 
apresentadas na Figura 6.37 e na Figura 6.38, respetivamente. 
 








Figura 6.37 – Curvas da evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄  do MS-P sem díodo de 




Figura 6.38 – Curvas da evolução temporal da temperatura 𝑇𝑃𝑄  do MS-T sem díodo de 




𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐴 1𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 0,0243 m
2 
𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐴 2𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 = 0,0486 m
2 
𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐴 3𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 = 0,0729 m
2 




𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐴 1𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 0,0243 m
2 
𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐴 2𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 = 0,0486 m
2 
𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐴 3𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 = 0,0729 m
2 











Nas simulações efetuadas foi considerado o valor de 𝐼𝑃  obtido no ponto de máxima 
dissipação de energia do MS adotado na configuração inicial de teste, i.e., no instante da 
curva I-V em que 𝑉 = −11,24 V . Neste ponto de funcionamento, o valor de 𝐼𝑃 
considerado é de 1,576 A para o MS-P e para o MS-T. Os diferentes valores de 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  
apenas interferem no modelo térmico. 
Na Figura 6.37 e na Figura 6.38, quanto menor a área 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜, mais rapidamente o MS 
atinge a temperatura crítica de 150 ℃ . Quando o MS é MS-P e tem 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 =
𝐴 1𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 0,0243 m
2, é atingida a temperatura de 150℃ após 7,61 s desde o instante 
𝑡𝑃𝑄, e quando tem 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐴 4𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 0,0972 m
2 é atingida essa temperatura após 
34,67 s. Por outro lado, quando o MS é MS-T e tem 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐴 1𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 0,0243 m
2, 
é atingida a temperatura de 150℃  após 7,72 s desde o instante 𝑡𝑃𝑄 , e quando tem 
𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 = 𝐴 4𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 0,0972 m
2  é atingida essa temperatura após 37,12 s. Quanto 
maior o valor de 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜, mais notória é a diferença entre a velocidade de aumento da 


















































Neste capítulo é enunciada a síntese do trabalho e são apresentadas as principais 
conclusões que se extraíram da investigação desenvolvida em torno dos pontos quentes. 
São também apresentadas algumas direções em que pode ser desenvolvida investigação 
de interesse no que respeita ao tema dos pontos quentes em painéis fotovoltaicos. 
  







7.1. Síntese e Contribuições 
Atualmente os pontos quentes constituem um tema importante no que respeita à 
investigação de casos de falhas em sistemas fotovoltaicos. A análise das curvas                         
I-V / P-V e a utilização do modelo térmico constituem um estudo teórico relevante para 
a compreensão do comportamento de pontos quentes em sistemas fotovoltaicos. Nesta 
dissertação foi efetuada a modelação e a simulação do comportamento elétrico e do 
comportamento térmico de pontos quentes em diferentes configurações de módulos 
fotovoltaicos de silício monocristalino.  
 
Os pontos quentes ocorrem em painéis fotovoltaicos quando células ou módulos 
associados série estão a gerar diferentes correntes, maioritariamente das vezes devido a 
sombreamentos. O sombreamento leva a que os módulos fiquem inversamente 
polarizados e consequentemente comecem a dissipar energia sob a forma de calor, 
resultando assim num ponto quente. Um módulo fotovoltaico sombreado fica 
inversamente polarizado quando a corrente gerada pelos módulos que a ele estão 
associados em série é superior à sua corrente de curto-circuito 𝐼𝐶𝐶. 
 
Os pontos quentes causam essencialmente dois problemas nos painéis fotovoltaicos: a 
redução da eficiência energética como consequência da diminuição da energia elétrica 
gerada, e a degradação física das células fotovoltaicas devido ao aumento da temperatura 
que se gera como consequência da dissipação de energia que ocorre no módulo 
sombreado. A dissipação de energia que ocorre no módulo sombreado diz respeito à 
energia que deixa de ser gerada pelos módulos não sombreados que a ele estão associados 
em série. Quando o módulo está inversamente polarizado deixa de fornecer energia 
elétrica. 
 
Quanto maior a quantidade de energia dissipada no módulo fotovoltaico sombreado, mais 
rapidamente o módulo aquece e corre o risco de atingir a temperatura crítica de 150°C. A 
partir dos 150°C começa a haver danos físicos irreversíveis nas células fotovoltaicas, o 













Atualmente a solução mais conhecida para prevenir o surgimento de pontos quentes em 
sistemas fotovoltaicos é a adoção de díodos de bypass. Os díodos de bypass limitam a 
tensão inversa do módulo sombreado, reduzindo as perdas que ocorrem por dissipação de 
energia. Apesar de conseguirem reduzir as perdas, os díodos de bypass podem não 
conseguir evitar a elevação da temperatura pois a dissipação de energia no módulo 
sombreado continua a existir. No entanto, comparativamente com uma situação de não 
utilização de díodo de bypass, as perdas por dissipação de energia vão ser 
significativamente menores. Deste modo, mediante a utilização de díodo de bypass o 
processo de danificação será muito mais demorado, podendo mesmo, caso a energia 
dissipada assuma um valor muito baixo, diminuir de temperatura em vez de aumentar.  
 
O ideal em termos de preservação da eficiência energética do sistema fotovoltaico seria 
proteger todos os módulos com um díodo de bypass por célula, pois se for adotado apenas 
um díodo de bypass por módulo basta uma das células ficar sombreada e 
consequentemente inversamente polarizada, para todo o módulo deixar de produzir.  
 
A resistência 𝑅𝑃, a tensão de rutura 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 e a área do módulo sujeita a ponto quente 
𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 são parâmetros que assumem também um papel importante no momento de 
avaliar os efeitos causados por um ponto quente, tanto do ponto de vista elétrico como do 
ponto de vista térmico. Estes parâmetros assumem maior importância na análise de 
módulos fotovoltaicos não protegidos com díodo de bypass. 
 
Quanto menor o valor de 𝑅𝑃, menor a quantidade energia máxima que pode ser dissipada 
no módulo sombreado, no entanto mais rapidamente ocorre a dissipação de energia e o 
consequente aumento de temperatura do ponto quente que leva à degradação permanente 
do material fotovoltaico. 
 
Quanto menor (em módulo) o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎, mais rapidamente ocorre a dissipação de 
energia e o aumento de temperatura do ponto quente do módulo fotovoltaico sombreado. 
Considerando que o módulo sombreado está associado em série com um módulo não 
sombreado, quanto mais perto do valor da tensão no ponto inverso de máxima potência 
do módulo não sombreado estiver o valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 do módulo sombreado, maior é a 
quantidade de energia máxima que pode ser dissipada. Um módulo fotovoltaico pode ser 
caracterizados em função do valor de 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 das células fotovoltaicas que o constituem. 
Quando constituídos por células do tipo B, os módulos sombreados dissipam energia mais 
rapidamente do que módulos constituídas por células do tipo A. 








Quanto menor a área 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 , mais rapidamente ocorre o aumento da temperatura do 
ponto quente de um módulo fotovoltaico sombreado.  
 
Um módulo totalmente sombreado dissipa mais energia do que um módulo parcialmente 
sombreado. No entanto, um módulo parcialmente sombreado aumenta de temperatura 
mais rapidamente em condições de ponto quente do que um módulo totalmente 
sombreado, tendo em conta um mesmo valor de energia dissipada.  
 
A interpretação das Figuras obtidas a partir das simulações efetuadas permite concluir 
que eles apresentam um comportamento coerente com os estudos teóricos. 
 
O estudo realizado neste trabalho de dissertação poderá permitir o desenvolvimento de 
técnicas de tolerância ao sombreamento que ativadas em campo poderão servir de forma 
eficaz para minimizar ou evitar os danos das células fotovoltaicas e a consequente perda 
de eficiência dos módulos fotovoltaicos em situações de sombreamento. Mediante as 
simulações efetuadas é possível propor ainda medidas de seriação de módulos 
fotovoltaicos menos suscetíveis à formação de pontos quentes, privilegiando as 
associações de células em paralelo sempre que possível, a correta adoção de díodos de 
bypass e a utilização de células fotovoltaicas com elevado valor de 𝑅𝑃, elevado valor de 
𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 (em módulo), elevado valor de 𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜  e com configurações que promovam 
mais o sombreamento total em vez do sombreamento parcial. Deste modo é possível 
garantir maior tempo de vida útil do sistema fotovoltaico.  
 
Para além da tentativa de impulsionar novas soluções que possam surgir por forma a 
minimizar ou evitar a ocorrência de pontos quentes, este trabalho de dissertação tem 
também como objetivo alertar o cidadão comum para os severos efeitos pejorativos que 

















7.2. Direções de Investigação  
É possível estabelecer um conjunto de direções de investigação, quer no âmbito desta 
dissertação, quer no que concerne a novas perspetivas que a própria dissertação deixa 
antever como direções para futuras investigações e desenvolvimento. 
As direções de investigação identificadas são as seguintes: 
 Utilização dos modelos elétrico e térmico para efetuar a comparação de situações 
de ponto quente que ocorram em outros tipos de módulos fotovoltaicos que não 
sejam os de silício monocristalino, na perspetiva de retirar conclusões pertinentes 
acerca da vulnerabilidade dos diferentes tipos de módulos fotovoltaicos face à 
formação de pontos quentes;  
 
 Utilização dos modelos elétrico e térmico para efetuar a comparação de situações 
de ponto quente que ocorram em maiores quantidades de módulos fotovoltaicos, 
considerando a utilização de mais de um díodo de bypass por módulo, na 
perspetiva de retirar conclusões pertinentes quanto à viabilização económica de 
se investir em maiores níveis de proteção tendo em conta as garantias de melhoria 
de eficiência motivada pela utilização de mais quantidade de díodos de bypass;  
 
 Utilização de métodos para determinação dos parâmetros 𝑅𝑃, 𝑅𝑆, 𝑎, 𝑏, 𝑉𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 e 
𝐴𝑃𝑄𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜, que são parâmetros necessários para aplicação dos modelos elétrico e 
térmico propostos para simulação de pontos quentes;  
 
 Utilização de tecnologia termográfica para analisar do ponto de vista experimental 
a evolução da temperatura do ponto quento de um módulo fotovoltaico sombreado 
com o intuito de efetuar uma comparação entre os resultados experimentais 
obtidos e os resultados das simulações efetuadas com o modelo térmico;  
 
 Utilização de modelos que consigam simular o comportamento de novas soluções 
alternativas aos díodos de bypass com o intuito de garantir da melhor forma 
possível a total produção de energia por parte de todas as células fotovoltaicas que 
não estão em condições de sombreamento;  
 
 Estudo do comportamento de sistemas fotovoltaicos quando uma célula ou 
módulo fotovoltaico já está permanentemente danificado devido à ocorrência de 
um ponto quente.  
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